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Die Energie- und speziell die Stromversorgung wurde in der Vergangenheit
(vor 1998) vom einzelnen Bu¨rger kaum wahrgenommen. Sie funktionierte na-
hezu gera¨uschlos im Hintergrund. Die Bedeutung der Energieversorgung war
dem Einzelnen kaum bewusst, allenfalls bei den seltenen Stromunterbrechun-
gen oder beim Empfang der Stromrechnung wurde sie bemerkt.
Mit Beginn der Liberalisierung der Gas- und Stromversorgung in Deutsch-
land im Jahre 1998 wurden aus Abnehmern plo¨tzlich Kunden, die wechseln
konnten. Ein Strommarkt mit einer Bo¨rse (EEX in Leipzig) etablierte sich
und die Marketingabteilungen der Energieversorger verpassten dem Strom
Produktmarken (z.B. YELLO, Schwabenstrom, O¨kostrom) und sogar Far-
ben. Hierdurch entstand ein deutlich scha¨rferer Wettbewerb, der zu einer
Suche nach mo¨glichen Einsparpotentialen fu¨hrte.
Heute muss sich der Kraftwerkserrichter und -betreiber daher die Wahl
seiner Prima¨renergie, die Auslegung seines Kraftwerks hinsichtlich Emissio-
nen und last but not least die Errichtungs- und spa¨teren Betriebskosten genau
u¨berlegen. Große Netzbetreiber mu¨ssen z.B. die notwendige Verlustenergie
gema¨ß §11 Netzzugangsverordnung [Bun05] transparent in einem Ausschrei-
bungsverfahren beschaffen; das konzerneigene Kraftwerk steht damit in einem
Wettbewerb. Daneben sind denkbare Erlo¨se fu¨r einen Regelenergieeinsatz
(Prima¨r-, Sekunda¨rregelleistung oder Minutenreserve) bei der Kraftwerkspla-
nung und seiner Instandhaltung zu beru¨cksichtigen. Simulationen unter der
Annahme verschiedener Szenarien sind bei diesem Marktumfeld zwingend
erforderlich. Das Spannungsfeld zwischen Errichtungskosten, davon teilwei-
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se abha¨ngiger Verfu¨gbarkeit, Instandhaltungsphilosophie und Betriebskosten
bildet die Motivation fu¨r die Instandhaltungsoptimierung und Simulationen
zur Verfu¨gbarkeitsprognose.
In dieser Arbeit soll speziell die Stromerzeugung im Kraftwerk betrachtet
werden. Kernpunkte der Betrachtung sind die Instandhaltung und eng damit
verknu¨pft die Verfu¨gbarkeit. Dies sind Bereiche im Kraftwerksmanagement,
bei denen Ausgaben nicht direkt Erlo¨sen zugeordnet werden ko¨nnen.
Aus Sicht des Kraftwerksbetreiber ist die Instandhaltung als i. a. dritt-
gro¨ßte Kostenposition nach Brennstoffkosten und Kapitaldiensten sta¨ndig im
Fokus der Einsparu¨berlegungen. Gleichzeitig ist es unerwu¨nscht, die Aus-
fallanzahl und -dauer deutlich steigen zu lassen, da sich mit gesicherten
”Base”- oder ”Peak-Futures” die besten Erlo¨se erzielen lassen. Die laufenden
Aufwendungen und planma¨ßigen Stillsta¨nde im Rahmen der Instandhaltung
haben den Zweck, plo¨tzliche Ausfa¨lle zu vermeiden. Somit ist die Instandhal-
tung mehrfach bei der Kosten-Nutzen-U¨berlegung zu beru¨cksichtigen:
• Einmal tritt sie in Form von geplanten Stillstandzeiten auf, die zu den
zufallsbedingten Stillsta¨nden hinzukommen.
• Ein weiteres Mal bei den Ausfallwahrscheinlichkeiten der Komponen-
ten, die auf Grund der besseren Wartung absinken.
• Unter Einbeziehung dieser Wirkungen gilt es dann noch, die zusa¨tzli-
chen Kosten der Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten mit den Ein-
sparungen durch das gesenkte Ausfallrisiko zu vergleichen.
Werden diese U¨berlegungen weiter verfolgt, so fu¨hrt dies zu einem Optimie-
rungsproblem fu¨r Instandhaltungsmaßnahmen:
1. Welche Instandhaltungsmaßnahmen sind vorbeugend sinnvoll?
2. Gibt es Warnsignale, mittels derer sich der Zustand einer Komponente
u¨berwachen la¨sst?
3. Wie lassen sich die Maßnahmen zeitlich mo¨glichst gu¨nstig bu¨ndeln?
Je nachdem wie die Bedeutung der Instandhaltung einzustufen ist, wird eine
zustands-, zeit- oder schadens-bezogene Instandhaltungsstrategie gewa¨hlt.
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• Zustandsbezogene Instandhaltung:
Fu¨r geschultes Personal oder Sensoren ist es mo¨glich, den Zustand der
Komponente zu u¨berwachen und sie bei Anzeichen fu¨r eine gravierende
Vorscha¨digung rechtzeitig auszutauschen.
• Zeitbezogene Instandhaltung:
Die Inspektion der Komponente erfolgt nach einer vorgeschriebenen
Zeitspanne, die sich aus den Betriebs- und Herstellererfahrungen ablei-
tet.
• Schadensbezogene Instandhaltung:
Die Instandsetzung einer Komponente findet erst statt, wenn die Kom-
ponente ausgefallen ist. Dies bedeutet zwangsla¨ufig ein Absinken der
Verfu¨gbarkeit.
Der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt auf der Planung der zeitbezogenen In-
standhaltungsstrategie. Diese Problemstellung ist besonders anspruchsvoll,
weil es durch Synergieeffekte zu starken Wechselwirkungen der Komponen-
ten untereinander kommt. So besitzt jede Komponente ihre eigene theoretisch
optimale Inspektionsperiode, im Verbund kann es jedoch sein, dass es wegen
Freischaltungen oder Stillstandszeiten gu¨nstiger ist, einige Komponenten ge-
meinsam instandzuhalten und dabei eine einzelne Baugruppe vorzuziehen
oder zuru¨ckzustellen. Die hieraus entstehenden Wechselwirkungen bilden ei-
ne nichtlineare, gemischt-ganzzahlige 1 Berechnungsvorschrift fu¨r die Kosten-
abscha¨tzung.
Eine ha¨ufig auf gemischt-ganzzahlige Probleme angewandte Klasse von
Optimierungsverfahren sind die ”Genetischen Algorithmen”, die auch in die-
ser Arbeit angewandt werden. Sie sind stochastische ableitungsfreie Optimie-
rungsverfahren, die aus den Prinzipien der natu¨rlichen Auslese nach Darwin
abgeleitet wurden. Auf spezielle Vor- und Nachteile wird in Kapitel 5 einge-
gangen.
Um diese Wechselwirkungen gerade bei den immer komplexeren neuen
Anlagenkonzepten aufwandsoptimal zu bewerten, wird neben dem themati-
schen Schwerpunkt noch ein zweiter Teilaspekt fortgefu¨hrt und erweitert, die
sogenannte Verfu¨gbarkeitsprognose. Sie ist eng verbunden mit der Instand-
haltungsthematik, da sie ebenfalls auf stochastischen Kennwerten beruht,
1Einige Parameter der mathematischen Formulierung des Instandhaltungsplanes sind
diskrete natu¨rliche Zahlen.
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jedoch versucht sie nicht, die Parameter der Zufallsgro¨ßen durch Instandhal-
tungsmaßnahmen zu optimieren, sondern beschra¨nkt sich darauf, mit dem
simulierten Verhalten der Einzelkomponenten mo¨glichst genau das Verhal-
ten des Gesamtsystems zu prognostizieren.
1.2 Zielsetzung
Der Betrieb eines Kraftwerks ist mit einer Vielzahl von Kosten verbunden,
wie Brennstoffkosten, Kapitalkosten, Personalkosten,... Die meisten dieser
Kosten sind jedoch nach der Errichtung fix oder produktionsgebunden und
lassen sich damit kaum beeinflussen. Eine Ausnahme bilden die Instandhal-
tungskosten. Diese lassen sich in planbare Kosten fu¨r Pra¨vention und stocha-
stische Kosten fu¨r ausfallbedingte Stillsta¨nde und Scha¨den unterteilen. Es ist
mo¨glich den planbaren Kostenanteil zu reduzieren, wenn dafu¨r ein ho¨heres
Risiko fu¨r Ausfa¨lle oder Scha¨den in Kauf genommen wird.
Diese Instandhaltungsoptimierung ist Kern dieser Arbeit. Dies geschieht
basierend auf den in der Praxis bereits erfolgreich eingesetzten Na¨herungs-
funktionen, die die ”Gebrauchskosten”2 eines Kraftwerks in Abha¨ngigkeit von
der Instandhaltungsplanung beschreiben. Der Gebrauchskostenansatz ver-
folgt dabei die Idee einer ganzheitlichen Bilanzierung des Kraftwerks u¨ber
Kosten und Gewinnausfa¨lle, deren Ergebnisse dann als ein ”Geld pro Stunde”-
Mittelwert u¨ber die Betrachtungszeit vorliegen. Fu¨r die Optimierung der In-
standhaltungsplanung gilt es also, diese gemischt ganzzahlige Gebrauchsko-
stenfunktion zu minimieren. Hierzu wird in dieser Arbeit nach einer geeig-
neten Optimierungsmethode gesucht und diese (”Genetischer Algorithmus”)
anschließend angewendet.
Als Eingangsdaten verwenden die Gebrauchskostenfunktionen neben all-
gemeinen Parametern (z.B.: Personalkosten) auch spezifische Parameter fu¨r
das Verhalten der Funktionseinheiten (Definition siehe [Deu07]) (z.B.: mittle-
re Zeit zwischen zwei Ausfa¨llen). Je nach Komplexita¨t einer Funktionseinheit
ist es schwer, die Parameter, insbesondere die zeitlichen Mittelwerte, sinn-
voll zusammenzufassen. Zur Unterstu¨tzung beim Zusammenfassen wird eine
Methodik der Verfu¨gbarkeitsprognose weiterentwickelt und eingesetzt.
2[Bec94]: ”Die Gebrauchskostenrechnung bescha¨ftigt sich [...] mit der Wirtschaftlichkeit
von Instandhaltungsleistungen an Anlagen, deren Baugruppen (Komponenten) und Bau-
teilen, im Einzelfall auch mit der Wirtschaftlichkeit einzelner Instandhaltungsaktivita¨ten.”
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Fu¨r die Prognose der Verfu¨gbarkeit von komplexeren Funktionseinheiten
in neuen Kraftwerkskonzepten wird dabei auf der Methodik von [Men03]
aufgebaut, mit der sich umfangreiche Untersuchungen bereits durchfu¨hren
lassen, wenn die Anlage selbst noch keine Daten u¨ber die gesamten Baugrup-
pen geliefert hat. Es werden dabei Monte-Carlo-Simulationen eingesetzt, die
die Verfu¨gbarkeit der Baugruppen aus dem Verhalten der einzelnen Kom-
ponenten der Baugruppe wa¨hrend mehrerer Simulationen abscha¨tzen. We-
sentlich fu¨r die Anwendung auf neue Kraftwerkskonzepte ist die Erweiterung
der Methodik um eine Komponente mit Speicherverhalten, da gerade bei den
neueren Techniken vermehrt Puffer bzw. Speicher real eingebaut werden.
Vorangegangene Modellierungsarbeiten haben gezeigt, dass es bei Refe-
renzdatensa¨tzen von tatsa¨chlichen Ausfa¨llen, die mit dem Modell nachge-
stellt wurden, noch zu deutlichen Abweichungen kam. Die Ursache dieser
Abweichungen liegt wahrscheinlich in der unzureichenden Beru¨cksichtigung
des Speicherverhaltens einiger Komponenten. Im Rahmen dieser Arbeit wird
deshalb die Modellierung des Speicherverhaltens schwerpunktsma¨ßig mitbe-
trachtet.
Insgesamt ergibt sich aus den Monte-Carlo-Simulationen eine solide Be-
wertungsgrundlage fu¨r die Kraftwerksplanung und / oder das Instandhal-
tungskonzept. Bewertet wird zuna¨chst einmal die Auslegung der Anlage hin-
sichtlich notwendiger Redundanzen. Daru¨ber hinaus ist aber auch das Zu-
sammenfassen mehrerer Komponenten zu den Abnutzungseinheiten3 einfach
machbar. Diese sind fu¨r die Gebrauchskostenbetrachtung erforderlich.
1.3 Inhaltliche Zusammenha¨nge
Um die U¨bersicht u¨ber die in dieser Arbeit behandelten Zusammenha¨nge zu
erleichtern, werden sie in Abbildung 1.1 noch einmal veranschaulicht.
Als Einfu¨hrung in die Thematik wird in Kapitel 2 der momentane Stand
der Entwicklung in den Bereichen Instandhaltung, ”Genetische Algorithmen”
und Verfu¨gbarkeitsprognose kurz zusammengefasst.
Grundlage aller Abschnitte dieser Arbeit ist es, dass sich das Ausfallver-
halten der einzelnen Komponenten nur stochastisch beschreiben la¨sst. Hierzu
werden in Kapitel 3 die Grundkenntnisse kurz zusammengefasst und darge-
3Abnutzungseinheiten sind Zusammenfassungen mehrerer Komponenten oder Anlagen-
abschnitte, eine genaue Erkla¨rung folgt in Abschnitt 4.3.
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stellt. Auf diesen Grundkenntnissen bauen spa¨ter die in der Modellierung
verwendeten Verteilungsfunktionen auf (siehe Abschnitt 3.2).
Zum Zusammenfassen komplexer Funktionseinheiten wird die Verfu¨gbar-
keitsprognose eingesetzt, deren Grundlagen in Kapitel 6 beschrieben werden.
Besonders hervorzuheben ist das im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Modell
fu¨r Komponenten mit Speicherverhalten (Abschnitt 7.6), das insbesondere
bei der Modellierung von neueren Anlagen eine wesentliche Rolle spielt.
Das Zusammenfassen a¨hnlicher Funktionseinheiten ist der letzte Schritt
beim Aufbau eines Modells fu¨r die Instandhaltungsplanung (siehe Kapitel 4).
Ein fu¨r ein solches Modell entworfener Plan wird anschließend mit den soge-
nannten ”Gebrauchskostenfunktionen” (siehe [Bec94] oder 4.3) bewertet.
Diese Bewertung dient als Gu¨te- bzw. Zielfunktion fu¨r die genetische Op-
timierung, deren Grundlagen in Kapitel 5 dargestellt sind.
Beim Zusammenfassen gro¨ßerer Anlagenabschnitte wird auf das Hilfsmit-
tel der Verfu¨gbarkeitsprognose (siehe Kapitel 6) zuru¨ckgegriffen.
Einige Schritte der Optimierung, wie zum Beispiel die Suche nach geeig-
neten Startwerten (siehe Abschnitt 7.1.3) sind anwendungsspezifisch gelo¨st,
andere sind mit abstrakten allgemeingu¨ltigen Methoden abgehandelt.
Am Ende der Arbeit stehen die Ergebnisse und Erfahrungen auf dem Ge-
biet der zeitbezogenen Instandhaltungsoptimierung im Vordergrund, die in
den Abschnitten 8.1 und 8.2 dokumentiert sind. Weitere wesentliche Ergeb-

















































Abschnitte 8.1 und 8.2
Abbildung 1.1: U¨berblick u¨ber die Teilgebiete der Arbeit und ihren Zusammenhang




Als Grundlagenwerke zur Instandhaltungsplanung seien an dieser Stelle [Stu96]
und [Bec94] genannt. In ihnen werden die verschiedenen Instandhaltungsstra-
tegien vorgestellt und die Zusammenha¨nge in der Instandhaltungsplanung
vermittelt. Sie sind gut fu¨r den Einstieg in die Thematik geeignet, zumal die-
se Arbeit teilweise auf den in ihnen vorgestellten Grundprinzipien aufbaut.
Um sich dem Thema der Verfu¨gbarkeit zu na¨hern, werden in dieser Ar-
beit folgende Literaturquellen als Einstieg genutzt: [Arn03], [Stu96], [Kec91],
[Ro¨t99, ab Kap. 5], [Ste00]. Die Beitra¨ge werden im folgenden auszugsweise
vorgestellt. Neben den wissenschaftlich-theoretischen Werken werden fu¨r die
Anwendungsbeispiele auf dem Gebiet Modellierung auch Tabellenwerke be-
no¨tigt, um fehlende Erfahrungswerte abzuscha¨tzen. Hierzu wurden [VGB99],
[SIN97] und [Hen98] verwendet.
Zu den genetischen Algorithmen bieten [Ger04] und [Bey01] einen guten
Einstieg. Hier wird ein allgemeiner U¨berblick u¨ber die evolutiona¨ren Optimie-
rungsverfahren gegeben, bei dem die unterschiedlichen Konvergenzstrategien
ebenfalls beschrieben werden. Die Kapitel 5 und 7.1 bauen hierauf auf.
2.2 Instandhaltungsplanung
Fu¨r einen schnellen Einstieg in die Thematik der Instandhaltung eignet sich
[Mat02] von Matyas. Er gibt einen kurzen Einblick in die Grundfragen der
Instandhaltungsstrategie.
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Veengerts hat in [Ven04] neben der Zuverla¨ssigkeit und Instandhaltung
auch damit verbundene wirtschaftliche Aspekte beim Betrieb von Stromnet-
zen betrachtet. Zur Optimierung setzt er genetische Algorithmen ein. Seine
”Chromosomen” sind hierbei die aneinandergeha¨ngten Zeilen einer Matrix,
die fu¨r jede Komponente angibt, ob sie in den entsprechenden Jahren ge-
wartet wird. Die Komponenten sind 0 oder 1, wobei eine Eins an der Stel-
le i, j eine Wartung der Komponente i im Jahr j bedeutet. Resultierend
konnte Veengerts in der Untersuchung feststellen, dass die durch reduzier-
te Instandhaltung und gesenkte Verfu¨gbarkeit entstehenden Folgekosten im
Bereich der Stromnetze meist gro¨ßer sind als die Einsparungen. Es werden
daher zuverla¨ssigkeitsorientierte Instandhaltungspla¨ne zur Erschließung von
Einsparpotentialen im gesamten Netz empfohlen. Ein erster Ansatz, der im
Rahmen der vorliegenden Arbeit verfolgt wurde, orientierte sich sehr stark an
der in [Ven04] verwendeten Datenstruktur. Auf Grund des Rechenweges der
in der vorliegenden Arbeit verwendeten ”Gebrauchskostenfunktionen” war es
jedoch gu¨nstiger, zu einer anderen Datenstruktur zu wechseln. Dies wird in
Abschnitt 7.1.2 vertiefend behandelt.
Anla¨sslich der U¨berlegungen zur Einfu¨hrung neuer Umweltrichtlinien ha-
ben Kalaitzis und Dalder in [Kal01] die Instandhaltungsvorga¨nge in deut-
schen Kraftwerken betrachtet. Hierbei zeigte sich, dass die Instandhaltungs-
strategie der meisten deutschen Kraftwerke bereits 2001 der Mehrheit der
Forderungen der Richtlinien genu¨gt. Fu¨r die Beru¨cksichtigung dieser und an-
derer verbindlicher Richtlinien musste in der Instandhaltungsoptimierung im
Rahmen der vorliegenden Arbeit eine Mo¨glichkeit zur bindender Vorgabe der
Instandhaltungsmaßnahmen geschaffen werden.
Nachdem, ausgehend von der wirtschaftlichen Motivation, eine kurze Ein-
fu¨hrung in das Thema gegeben wurde, legt Wahl in [Wah01] den Schwerpunkt
auf die Interessenkonflikte, die gegenwa¨rtig bei der Instandhaltungsplanung
eine Rolle spielen. Dies sind mehrheitlich organisatorische Varianten, die alle
ihre Sta¨rken und Schwa¨chen haben. Eine U¨berlegung ist, inwieweit als erster
Schritt eine Bu¨ndelung der einzelnen Instandhaltungsteams zu einem mobilen
Einsatzteam, das zentral koordiniert werden kann, sinnvoll ist. Die na¨chste
Stufe und damit die weiterfu¨hrende U¨berlegung ist die Frage, ob es sinnvoll
ist, die Instandhaltung durch Dritte vornehmen zu lassen. Zu diesem Thema
gibt er sogar eine Hilfestellung, um sinnvoll zu entscheiden, was sich mehr
zum Outsourcing eignet und was weniger. Die ho¨herqualifizierten Aufgaben
mit spezifischem ”Know-How” beispielsweise sollten eher im Unternehmen
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gelo¨st werden, es sei denn, es ist wirtschaftlich nicht sinnvoll, eigens einen
geeigneten Spezialisten zu bescha¨ftigen, der dann nicht ausgelastet wa¨re.
Die Instandhaltung aus Sicht des Controllings wird in [Kle01] von Klein
und Schro¨der dargelegt. Ein wichtiges Hilfsmittel fu¨r das Controlling sind
die sog. Life-Cycle-Cost(LCC)-Betrachtungen. In die LCC gehen neben den
Kosten durch die Anschaffung auch die Betriebskosten und die Kosten durch
Nichtverfu¨gbarkeit ein. Letztere ko¨nnen im Vorfeld nur gescha¨tzt werden.
Damit ist dieser Ansatz eine Besta¨tigung der von Beckmann und Marx in
[Bec94] gewa¨hlten Kostenstruktur.
In [Ell02] wird detaillierter auf die Chancen und Risiken des Outsourcings
eingegangen. Die hierbei angesprochenen Aspekte sind wichtig fu¨r die weitere
Anwendung der Ergebnisse dieser Arbeit.
In ihrem Buch [Al-95] wird von Al-Rahdi und Heuer das ”Total Produc-
tive Maintainence”, kurz TPM, vorgestellt. TPM hat das Ziel, das Bedien-
personal intensiver mit der Anlage vertraut zu machen. Das Bedienpersonal
soll anschließend in der Lage sein, kleinere Scha¨den an der Anlage selbst zu
erkennen und zu beheben. Auf diese Weise werden Produktivita¨t und Ver-
fu¨gbarkeit verbessert.
[Ro¨b00] gibt Empfehlungen fu¨r die Entscheidung, ob und welche Bereiche
der Instandhaltung outgesourct werden ko¨nnen, bzw. sollen. Hierbei spielt
neben dem reinen Schwierigkeitsgrad der Maßnahme auch eine Rolle, inwie-
weit sich die erforderlichen Qualifikationen mit den Kernanforderungen im
Unternehmensalltag decken.
Die Einsatzmo¨glichkeiten von wissensbasierenden Analysen zur Zustands-
u¨berwachung, Fehlerdiagnose und Instandhaltung wurden von Sturm und
Georg in [Geo03] aufgezeigt. Diese Verfahren ko¨nnen teilweise zur Gewin-
nung von Parametern fu¨r die Modellierung in dieser Arbeit herangezogen
werden.
Eine relativ umfassende Kostenbetrachtung der Instandhaltung wurde
von Knaak und Busch in [Kna04] dargestellt. Der Artikel behandelt gezielt
die betriebswirtschaftliche Sicht der Instandhaltung und geht nur wenig auf
die technischen Aspekte ein.
Um besser mo¨gliche Einsparmaßnahmen bei der Instandhaltung zu be-
werten, wurden in [Dah04] sogenannte Importanzanalysen durchgefu¨hrt. Da-
bei werden, um die Bedeutung der einzelnen Instandhaltungsmaßnahme zu
bewerten, die Parameter der betroffenen Komponenten des Modells an die
verschiedenen Instandhaltungspla¨ne angepasst. Anschließend werden Monte-
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Carlo-Simulationen zur Bestimmung der Verfu¨gbarkeit mit den Modellvari-
anten durchgefu¨hrt (RAMS-Analysen). Die Auswertung der Simulationser-
gebnisse gibt Aufschluss u¨ber die Bedeutung der einzelnen Instandhaltungs-
maßnahme. Dieses Verfahren kann hilfreich sein, wenn es darum geht, eine
einzelne ”Abnutzungseinheit” auf ihr Optimum hin zu u¨berpru¨fen. Ein voll-
sta¨ndige Instandhaltungsplanung ohne einen nahezu optimalen Anfangsan-
satz la¨sst sich damit jedoch nicht durchfu¨hren.
Ein sehr komplexes Programm zur Berechnung der Verfu¨gbarkeitskenn-
gro¨ßen von Rohrleitungen wird in [Web04] von Weber kurz vorgestellt. Das
Programm ist zum Zeitpunkt, zu dem Weber den Beitrag geschrieben hat,
noch in der Entwicklung. Einige wesentliche Einflussgro¨ßen, wie Kra¨fte und
Momente, fehlten noch in der vorgestellten Version. Aber eine Weiterentwick-
lung scheint angedacht zu sein. In seinem dargestellten Stand ist es fu¨r diese
Arbeit noch von geringer Bedeutung, eine weiterentwickelte Version ko¨nnte
jedoch nu¨tzlich sein.
Hofmann und Michaelis widmen sich in [Hof01] der Instandhaltungspla-
nung mittels einer Risikomatrix. Hierbei werden die Komponenten nach zwei
Kriterien in eine Klassenhierarchie, die sogenannte Risikomatrix, eingeteilt.
Die beiden Kriterien sind die Ha¨ufigkeitsklasse und die Schadensklasse, al-
so wie oft und wie schwer die Schadensfa¨lle durchschnittlich auftreten. Die-
sen Klassen werden dann Instandhaltungsstrategien zugeordnet. Unabha¨n-
gig davon, ob die Qualita¨t des Ergebnisses ausreichend ist, wird auf diese
Weise mit vergleichsweise einfachen Methoden ein individueller Instandhal-
tungsplan entwickelt. Dies la¨sst sich als eine u¨berschla¨gige Abscha¨tzung zur
U¨berpru¨fung der Plausibilita¨t eines Instandhaltungsplanes verwenden.
In [And02] wird von Anderson ebenfalls eine Risikomatrix zur Instand-
haltungsplanung eingesetzt. Die beiden Einteilungskriterien werden als ”Li-
kelihood of Failure” (LOF) und ”Consequence of Failure” (COF) bezeichnet.
Das Gesamtverfahren wird als ”Riskbased Inspection” (ROI) bezeichnet. Wie
die vorherige Arbeit la¨sst sich hierdurch die Plausibilita¨t u¨berpru¨fen.
Nicht unmittelbar mit Instandhaltung bescha¨ftigt sich Theis in [The02].
Vielmehr geht es darum, den Zeitbedarf fu¨r eine vorgeplante Teamarbeit zu
minimieren. Im Beispiel geht es um die Zeit, die ein Flugzeug am Boden
verbringt, um z.B. aufzutanken, Essen mitzunehmen und zum Aufra¨umen.
Die Optimierung sollte sich jedoch ohne weiteres auf die Reparaturzeiten
bei Instandhaltungsmaßnahmen u¨bertragen lassen. Im Rahmen der von den
hier verwendeten Kostenfunktionen berechneten Synergieeffekten wird eine
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Optimierung der Teamarbeit vorausgesetzt.
In [Pap01] wird erkla¨rt, wie eine Instandhaltungsplanung von Null an
aufgebaut wird. Erster Schritt hierzu ist eine Datenerhebung, um das Ver-
halten der betrachteten Anlage nachzubilden. Aufbauend auf diesen Daten
wird eine Instandhaltungsstrategie entwickelt. Als letzter Schritt wird nun
versucht, diese Strategie auf andere Anlagen zu u¨bertragen. Diese Arbeit
kann auf Grund der detaillierten Schilderung der Entscheidungsprozesse als
Vorbild fu¨r die Entwicklung einer eigenen Instandhaltungsstrategie fu¨r ein-
zelne Baugruppen an wichtigen Positionen dienen.
[Str02] stellt die wirtschaftliche Sicht auf die Instandhaltungsthematik
dar. Es wird detailliert geschildert, wie sich die ”Life-Cycle-Costs”(LCC) ne-
ben den Instandhaltungskosten zusammensetzen, und wie sich dies auf die
Preisfindung der DB (Deutsche Bundesbahn) niederschla¨gt. Dies zeigt die
Bedeutung der Instandhaltungsoptimierung u¨ber den Kraftwerksbereich hin-
aus.
Auch wenn laut anderen Quellen die Situation der Instandhaltung im
Kraftwerksbereich in Deutschland weitgehend durchdacht ist und eher nach
Ku¨rzungsmo¨glichkeiten gesucht wird, so gibt [Sch00] bei der Betrachtung der
kleinen und mittleren Industriebetriebe ein anderes Bild wieder. Es wurde
festgestellt, dass ca. 17% der kleinen und mittleren Industrieunternehmen
nur schadensbedingte Instandhaltung betreiben, d.h. erst reagieren, wenn
ein Schaden eingetreten ist. Auch hier ist noch ein gewaltiges Potential fu¨r
die Optimierung der Instandhaltung vorhanden.
Balzer und Brand stellen in [Bal00] ein Verfahren dar, mit dem durch
Messungen im Netz zum Zeitpunkt von Sto¨rungen an einem Leistungsschal-
ter die Auswirkungen dieses Schalters auf die Stabilita¨t des Gesamtnetzes
analysiert werden. Dieses Verfahren kann sehr hilfreich sein bei der Auswer-
tung von Daten aus Prozessleitsystemen.
In [Fip99] bescha¨ftigt sich Fipper ebenfalls mit der Instandhaltung von
elektrischen Verteilnetzen. Hierbei zeigte sich, dass der Zusammenhang zwi-
schen den Absta¨nden der Instandhaltungsintervalle und der Zuverla¨ssigkeit
der Netze sehr stark ist. So fu¨hrt, ausgehend von u¨blichen Intervallla¨ngen, ei-
ne Verla¨ngerung um 40% zu einer Verzehnfachung der Ausfa¨lle. Da das neue
Energiewirtschaftsgesetz und die nachgelagerten Verordnungen dem Kunden
deutlich bessere Regressmo¨glichkeiten einra¨umen, werden das wirtschaftliche
Risiko und der potentielle Schaden am Image des Versorgers immer gro¨ßer.
Dies zeigt einmal mehr, wie kritisch Einsparungen im Instandhaltungssektor
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zu bewerten sind.
2.3 Genetische Algorithmen
Die Optimierungsstrategien, die im folgenden als ”Genetische Algorithmen”
bezeichnet werden, gehen im wesentlichen auf drei Ansa¨tze zuru¨ck:
1. ”Evolutionsstrategien” nach Rechenberg um 1973
2. ”Genetische Algorithmen” nach Holland um 1975
3. ”Evolutiona¨res Programmieren” nach Fogel um 1966
Diese drei zu Beginn unterschiedlichen Verfahren sind heute im Zuge ih-
rer Weiterentwicklung zu einem einzigen Verfahren zusammengefasst. U¨bli-
cherweise wird von genetischen Algorithmen oder Evolutionsstrategie gespro-
chen. Der Begriff des evolutiona¨ren Programmierens ist weniger gebra¨uchlich.
Kernpunkt des Verfahrens ist es, die Prinzipien der biologischen Vererbung
und der natu¨rlichen Selektion auf technische Optimierungsprobleme zu u¨ber-
tragen. Auf die Vor- und Nachteile der genetischen Algorithmen im Vergleich
mit anderen Optimierungsverfahren wird spa¨ter in Abschnitt 3.3 eingegan-
gen. Dort wird auch die Wahl der genetischen Algorithmen als geeignetes
Optimierungsverfahrens begru¨ndet.
Beyer [Bey01] steht den genetischen Algorithmen durchaus kritisch gegen-
u¨ber. Auf der einen Seite sieht er die Vorteile der genetischen Algorithmen
im Bereich der Optimierung von Problemstellungen, deren analytische Lo¨-
sung zu aufwa¨ndig wa¨re. Ein Beispiel hierfu¨r sind Probleme, bei denen von
einer NP-Vollsta¨ndigkeit1 ausgegangen wird. Andererseits hinterfragt er kri-
tisch die Wirkung von Cross-Over Methoden auf das Konvergenzverhalten
und inwieweit dies den erho¨hten Rechenaufwand rechtfertigt.
Die genetischen Algorithmen und die Evolutionsstrategie bieten unend-
lich viele Mo¨glichkeiten, die Optimierung zu gestalten. Beyer ist in seinem
Werk bemu¨ht, den Blick des Lesers fu¨r sinnvolle und unsinnige Konzepte zu
scha¨rfen. Dies ist gerade fu¨r den schnellen Einstieg in die Thematik wichtig,
da vermittelt wird, an welchen Stellen die Optimierung an den Aufgabentyp
anzupassen ist.
1nicht in polynomialer Zeit lo¨sbar, minimaler Rechenaufwand steigt z.B. exponentiell
mit der Gro¨ße des Problems an
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Etwas anders setzt Frau Gerdes in [Ger04] den Schwerpunkt. Ihr Ziel ist
es eher, den Leser auf Ideen zur Gestaltung der genetischen Algorithmen
zu bringen. Hierbei zeigt sie, dass sich das Konvergenzverhalten u¨ber die
Variation der Vererbung und Selektion in begrenztem Maße steuern la¨sst.
Keppler liefert mit seiner Einsatzoptimierung von Turbinen [Kep98] ein
anschauliches Beispiel zur Integration genetischer Algorithmen in ein Ge-
samtkonzept mit neuronalen Netzen und deterministischen Teil-Zielfunktionen.
Das neuronale Netz dient hierbei als Na¨herungslo¨sung fu¨r die deterministi-
sche Zielfunktion, deren Berechnung fu¨r jedes einzelne Individuum zu auf-
wa¨ndig wa¨re. Sie wird lediglich zur Validierung des Optimierungsergebnisses
verwendet.
In [Mar98] werden genetische Algorithmen zum Design dynamischer Mo-
delle eingesetzt. Hierbei repra¨sentieren die Gene (elementare Bausteine der
Chromosomen) einfache dynamische Bausteine mit vorgegebenen Zeitkon-
stanten. Die Zielfunktion ist dann ein zu minimierender Fehlerterm fu¨r vorge-
gebene Testfunktionen. Das Auswerten der Zielfunktion hat hierdurch A¨hn-
lichkeit mit dem Training eines neuronalen Netzes. Im Vergleich mit den
Testfunktionen konnte dann auch gezeigt werden, dass das entstandene Dy-
namikmodell sehr große A¨hnlichkeit mit den Trainingsdaten hat. Folglich
bietet dieses Verfahren eine Alternative zu neuronalen Netzen. Aufgrund der
fixen Parameter bei variabler Struktur wird es im Vergleich zu neuronalen
Netzen, bei denen die Struktur vorgegeben wird und die Parameter variabel
sind, zu Abweichungen im Ergebnis kommen. Letztendlich ist aber im Voraus
nicht klar zu sagen, welches Approximationsverfahren besser ist. Es ist immer
erforderlich das Ergebnis mit nicht verwendeten realen Daten zu testen, um
das Approximationsverhalten außerhalb der Trainingsdaten zu bewerten.
In [bec02] werden verschiedene sehr spezielle Optimierungsprobleme be-
trachtet, von denen vor allem die letzten drei Beitra¨ge einen Eindruck u¨ber
die Leistungsfa¨higkeit von genetischen Algorithmen geben. In einem dieser
Beitra¨ge wird gezeigt, wie mit Hilfe der genetischen Algorithmen ein neuarti-
ger Typ von Antennen entdeckt wurde, der eine exzellente, weitgehend kon-
stante Versta¨rkung u¨ber einen relativ breiten Winkelbereich besitzt. Ein wei-
terer Artikel bescha¨ftigt sich mit der Statik von Konstruktionen fu¨r die Ro-
botik, z.B. als Kran. Die Ergebnisse, die mit Legosteinen nachgebaut wurden,
beweisen die Realisierbarkeit. Ein weiteres ungewo¨hnliches Optimierungsge-
biet ist die Bio-Chemie. Hier wurde die antibakterielle Wirkung von Peptiden
mit einem neuronalen Netz als Zielfunktion u¨ber einen genetischen Algorith-
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mus optimiert.
2.4 Verfu¨gbarkeitsprognose
Zur Erzeugung von Sammelparametern fu¨r gro¨ßere Baugruppen aus den Pa-
rametern der Einzelkomponenten wird ein am Lehrstuhl Kraftwerkstechnik
der BTU Cottbus vorhandenes Verfu¨gbarkeitsprognoseprogramm weiterent-
wickelt. Vor allem eine Beru¨cksichtigung des Speicherverhaltens einzelner
Komponenten ist fu¨r die Modellierung neuerer Funktionsgruppen erforder-
lich. Aus diesem Grund liegt der Schwerpunkt der Verfu¨gbarkeitsbetrachtun-
gen in dieser Arbeit vorwiegend auf der Speichermodellierung, was auch das
Literaturstudium betrifft.
In [Sur99] wird die Verfu¨gbarkeit einer Wind-Biogas-Hybridanlage unter-
sucht, wobei die Strategie der Biogasspeicherfu¨hrung im Vordergrund steht.
Ziel ist es, durch geschickte Speicherfu¨hrung (Biogastank) die Verfu¨gbar-
keit der Gesamtanlage bei maximaler Stromeinspeisung zu optimieren. Hier-
fu¨r wird eine gute Bo¨rsenfa¨higkeit des Stromes durch ein kontinuierliches
glattes Leistungsband angestrebt. Zur Modellierung des Speichers wurde ein
Markov-Graph eingesetzt. Die Zusta¨nde hierbei stellen eine Kombination aus
Fu¨llstandspegel und Fu¨llstandsa¨nderung dar. Verwendet wurde hierzu ein
Markov-Prozess erster Ordnung, was bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit
eines Betriebszustandes zum Zeitpunkt tk nur vom Zustand zum Zeitpunkt
tk−1 abha¨ngt und nicht von den Zusta¨nden, die noch weiter zuru¨ckliegen.
Dies ist ein bei Markov-Graphen durchaus u¨blicher Ansatz, der in diesem
speziellen Fall zur Konsequenz hat, dass sich nur Einflu¨sse auf den Fu¨llstand
modellieren lassen, deren mittlere Periodendauer in der Na¨he der doppelten
Abtastzeit liegt. (Die Abtastzeit ist die Zeit zwischen zwei Beobachtungs-
zeitpunkten.) Fu¨r die Anwendung auf Speichervorga¨nge wurde dies jedoch
als akzeptabel angesehen, da der zum Abfangen von Sto¨rungen (Windflau-
ten / Stu¨rme) erforderliche Speicher bei gleicher Amplitude, proportional mit
der Periodendauer wa¨chst. Somit ist das Kosten-Nutzen-Verha¨ltnis unterhalb
der modellierten Frequenzen (Bereich der halben Abtastfrequenz) deutlich
schlechter. Der Ausgleichseffekt durch einen gro¨ßeren Speicher ist wiederum
mit (zu) hohen Investitions- und Betriebskosten verbunden.
In [Sha87] hat Lele ein bestehendes Verfahren zur Speicherauslegung so
erweitert, dass es nicht nur zur Modellierung eines Speichers mit maximaler
Verfu¨gbarkeit eingesetzt werden kann, sondern dass auch die Berechnung bei
2.4. VERFU¨GBARKEITSPROGNOSE 17
einem suboptimalen Ansatz mo¨glich ist. Des Weiteren wird hier ein Ansatz
zur Beru¨cksichtigung von Speicherverlusten bei Stauseen behandelt.
Bei [Lim00] handelt es sich um eine Sammlung verschiedener kurzer Bei-
tra¨ge zu Themen aus dem Bereich der Verfu¨gbarkeit aus rein mathematischer
Sicht. In Beitrag 18 der Sammlung wird untersucht, wie Alter und Nutzungs-
verhalten am besten zu einer Kenngro¨ße fu¨r die Abnutzung zusammenge-
fasst werden. In Beitrag 27 bescha¨ftigt sich M. LuValle mit einem Verfahren
zur Reduzierung von Fru¨hausfa¨llen in der ersten Betriebsphase. Hierbei wer-
den im Anschluss an die Einbrennphase Stresstests vorgenommen, bei denen
Komponenten mit leichten Herstellungsfehlern ausfallen sollen.
D. Menke beschreibt in [Men03], wie sich die Verfu¨gbarkeit und Dynamik
von komplexen Anlagen modular modellieren la¨sst, um so eine vergleichs-
weise u¨bersichtliche Darstellungs- und Modellierungsart zu erhalten. Hierbei
wurden im Modell sowohl das Ausfallverhalten der Komponenten, als auch
ihre Dynamik hinterlegt. Die anschließende Simulation bietet die Mo¨glichkeit,
entweder durch die Monte-Carlo-Methode die Zeit- und Arbeitsverfu¨gbarkeit
zu simulieren oder die Leistungsverfu¨gbarkeit mit Hilfe eines vorgegebenen
Szenarios als Momentanwert oder Mittelwert eines bestimmten Zeitintervalls
zu bestimmen.
A. Sturm hat mit [Stu96] ein Werk u¨ber die Grundlagen der Verfu¨gbar-
keit und Instandhaltung im Allgemeinen geschrieben, wobei er immer wieder
Beispiele aus dem Kraftwerksbereich anfu¨hrt. Im ersten Abschnitt betrachtet
er die Thematik aus Sicht des Anwenders, der die Verfu¨gbarkeit einer Anlage
optimieren will. Insbesondere wird hierbei detailliert auf den Aspekt der Aus-
wirkungen von Belastungen auf die Alterung von Komponenten eingegangen.
Im zweiten Abschnitt wird die Instandhaltung aus Sicht des Managements
und des Controllings betrachtet.
Das von D. Ro¨tsch verfasste Werk [Ro¨t99] la¨sst sich in zwei Abschnitte
gliedern: Die Kapitel zwei und drei bescha¨ftigen sich ausschließlich mit den
Komponenten und der Planung von Wasser- und Fernwa¨rmeversorgungssy-
stemen, wohingegen sich die u¨brigen Kapitel des Buches mit der Verfu¨gbar-
keit und Instandhaltung bescha¨ftigen. Ro¨tsch verwendet hierbei vor allem
die Erlang-Verteilung, da diese gut zu den dort gezeigten Ausfalldaten passt.
Diese Verteilung ist in der Zuverla¨ssigkeitsprognose jedoch nicht so weit ver-
breitet wie die Weibull-Verteilung. Dies zeigt eine Betrachtung der Tabelle
auf [Ro¨t99, Seite 354] in der er einige seiner Literaturquellen mit den von
ihnen verwendeten Verteilungen darstellt.
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Galikowski, Sivazlian und Chaovalitwongse haben in [Gal96] die Verfu¨g-
barkeit der Generatoren eines Kraftwerks mit Hilfe eines kleinen Modells
optimiert. Auf Grund der geringen Gro¨ße des Modells wurde ein Markov-
Ansatz verwendet, der anschließend geschlossen analytisch gelo¨st wurde.
Bernstein bescha¨ftigt sich in [Ber95] mit den Auswirkungen erho¨hter Ab-
gastemperaturen auf die Lebensdauer von Gasturbinen. Die Ergebnisse dieser
und a¨hnlicher Arbeiten sind wesentlich, um die Parameterscha¨tzung in der
Zuverla¨ssigkeitsforschung auf einem aktuellen Stand zu halten.
Jankala, Louko und Kivela behandeln in [Jan86] die Verfu¨gbarkeits- und
Risikoanalyse am Beispiel eines Heizkraftwerks. Es werden sowohl die Metho-
den zur Risikobewertung als auch die Ergebnisse mit Gegenmaßnahmen pra¨-
sentiert. Eingesetzt wurden PAAG, Fehlerbaum und Ereignisablaufanalyse.
Außerdem wurde mit Hilfe proprieta¨rer Software eine Verfu¨gbarkeitsprognose
auf Basis eines Blockdiagramms vorgenommen.
Barber behandelt in [Bar90] die Erstellung eines RAM-Modells (Reliabi-
lity Availability Maintainability) am Beispiel eines 85 MW Kohlekraftwerks-
blocks. Dieser wird auf der Ebene der Gesamtanlage als Blockdiagramm mo-
delliert, wobei die einzelnen Anlagenabschnitte als Fehlerba¨ume weiterverar-
beitet werden. Anschließend zeigt er mit Hilfe der Simulationsergebnisse, wie
sich die Verfu¨gbarkeit des Kraftwerksblocks, basierend auf speziellen Proble-
men im Beispiel, erho¨hen la¨sst.
Wen und Mohammed-Zadeh untersuchen in [Wen93] die Auswirkungen
verschiedener Speisepumpenschaltungen auf die Verfu¨gbarkeit. Außerdem wird
die Abha¨ngigkeit des Ausfallverhaltens von Zwischenu¨berhitzer und Hilfskon-
densator betrachtet.
Eine Verfu¨gbarkeitsprognose eines kompletten elektrischen U¨bertragungs-
netzes wurde von Clemens in [Cle99] durchgefu¨hrt. Betrachtungsschwerpunk-
te sind die zunehmende Zahl dezentraler kleiner regenerativer Einspeisungen
und die Planung von altersbedingt notwendigen Instandhaltungsmaßnahmen.
Zell bescha¨ftigt sich in [Zel00] mit der moneta¨ren Bewertung von einzelnen
Kraftwerken und Kraftwerkspools, um die Wirtschaftlichkeit der Stromerzeu-
gung zu optimieren. Dies liefert Anhaltspunkte, wenn es darum geht Still-
standsstunden moneta¨r zu bewerten.
Richter und Go¨lz untersuchen in [Ric01] die wirtschaftliche Optimie-
rung von einzelnen Kraftwerken, basierend auf der RAM-Prognose. Hierbei
wird die Zeitverfu¨gbarkeit eines Verfu¨gbarkeitsblockdiagramms mit Hilfe der
Monte-Carlo-Simulationen bestimmt.
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Rigdon und Basu haben mit [Ste00] ein Buch u¨ber die Grundlagen der
Zuverla¨ssigkeitsprognose geschrieben. Es wird neben dem reinen Ausfallver-
halten auch der Reparaturvorgang betrachtet. Des Weiteren werden verschie-
dene Verteilungen, unter anderem die Gamma-Verteilung, vorgestellt.
Kececioglu hat mit [Kec91] ein umfassendes Werk geschrieben, das sehr
detailliert auf die verschiedenen Verteilungen eingeht und viele Beispiele
entha¨lt. Hervorzuheben sind außerdem die acht Punkte, die er unter 6.8
(S. 313/314) als Gru¨nde fu¨r den Einsatz der Weibull-Verteilung auffu¨hrt.
Einige der Punkte sind eine Auflistung von diversen Bauteilen, deren Aus-
fallraten weibull-verteilt sind. Neben diesen Bauteilen besta¨tigt Kececioglu
in den restlichen Punkten, dass Ermu¨dungserscheinungen und die Lebens-
dauercharakteristiken von Subsystem allgemein gut mit Weibull-Verteilungen
abbildet werden ko¨nnen.
Meyna und Pauli geben mit [Arn03] einen U¨berblick u¨ber die Zuverla¨s-
sigkeitsprognose. Bemerkenswert sind die vielen Abbildungen und Beispiele.
Das Buch ist anwendungsorientiert und leicht versta¨ndlich geschrieben. Es
gibt nicht nur einen U¨berblick u¨ber das Kernthema, sondern widmet sich
auch ausgiebig den Randgebieten, wie der Booleschen Algebra und den ver-
schiedenen Verfahren zur Parameterscha¨tzung.
Waller und Scherer haben in einem Artikel [Wal99] die Auslegung redun-
danter Komponenten behandelt. Insbesondere wurden Auslegungsvarianten
mit wenigen Komponenten, die in Summe 100% der beno¨tigten Leistung
besitzen, mit Varianten mit ho¨herer Komponentenanzahl bei geringerer Ein-
zelleistung verglichen.
Bovert behandelt in [Bov00] die Verfu¨gbarkeitsmodellierung von Fo¨rder-
und Lagersystemen, wobei die Speichermodellierung ein wesentlicher Punkt
fu¨r die Gu¨te seines Modells ist. Im Vorfeld der Modellierung wurde unter-
sucht, ob ein Boolescher Ansatz oder die Markov-Theorie besser zum Umset-
zen der Aufgaben geeignet ist. Die Entscheidung wird zugunsten der Markov-
Theorie getroffen. Mit ihr werden sieben elementare Strukturgruppen mo-
delliert, aus denen ein Modell fu¨r ein Fo¨rder- und Lagersystem im Bauka-
stenprinzip erstellt wurde. Die Einschra¨nkungen, unter denen das Modell
anwendbar ist, sind jedoch sehr restriktiv. So ist ein gleichzeitiger Ausfall
mehrerer Komponenten unzula¨ssig. Ferner werden Alterung und Verschleiß
vernachla¨ssigt. Dies dient dazu, den Markov-Graphen beherrschbar zu halten.
[Cor81] ist ein weiteres Werk u¨ber die Grundlagen der Verfu¨gbarkeitspro-
gnose. Der Autor, Mc Cormick, hat in seinem Buch eine U¨bersicht u¨ber die
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verschiedenen Tabellenwerke zur Verfu¨gbarkeit gegeben, die es 1981 gab. In
den meisten Fa¨llen geben diese Tabellen immer noch Orientierungswerte fu¨r
die Lebensdauer heutiger Komponenten.
Lisnianski und Levitin haben in [Ana03] die Verfu¨gbarkeit von Systemen
untersucht, deren Komponenten mehr Zusta¨nde als nur ”intakt” und ”ausge-
fallen” besitzen. Hierzu wurden Markov-Graphen eingesetzt, an Hand derer
das System mit Hilfe von genetischen Algorithmen (siehe auch Kapitel 5)
optimiert wurde, um eine ho¨here Verfu¨gbarkeit bei begrenzten Ressourcen
zu erreichen.
Fishman hat in [Fis95] zur Auswertung unter anderem das Monte-Carlo-
Verfahren eingesetzt. In seiner Arbeit werden verschiedene Algorithmen zur
Monte-Carlo-Simulation sowohl mathematisch hergeleitet als auch in pro-
grammnaher Form beschrieben.
In der vorliegenden Arbeit werden einzelne Grundlagen aus den vorge-
nannten Vero¨ffentlichungen genutzt. Dort wo ein sta¨rkerer Bezug zu einer




3.1 Stochastische Betrachtung einer
Komponente
In der Regel ist im Voraus der genaue Zeitpunkt eines Ausfalls unbekannt.
Die Zeitpunkte lassen sich nicht exakt angeben, sondern mu¨ssen zum Beispiel
als Verteilungs- oder Dichtefunktion oder als Ausfallrate beschrieben werden.
Es kann sich bei den Informationen u¨ber das Ausfallverhalten daher nur um
stochastische Gro¨ßen handeln.
Im Rahmen dieser Arbeit handelt es sich bei allen betrachteten Zufalls-
variablen um Zeitpunkte, bzw. Betriebsdauern. Daher werden die stochasti-
schen Funktionen im Folgenden als Funktionen der Zeit betrachtet.
3.1.1 Verteilungsfunktion
Die Verteilungsfunktion F (t) beschreibt, mit welcher Wahrscheinlichkeit die
Gro¨ße T (z.B. ein Ausfallzeitpunkt) kleiner gleich dem betrachteten Zeit-
punkt t ist. Hierbei wird die Wahrscheinlichkeit u¨ber der Zeitachse aufge-
tragen. Liegt der betrachtete Zeitpunkt t unterhalb des mo¨glichen Wertebe-
reichs, so ist die Wahrscheinlichkeit, dass T unterhalb von t liegt, bei Null.
Innerhalb des mo¨glichen Wertebereichs von T steigt die Wahrscheinlichkeit
monoton an, d.h. fu¨r T1 < T2 gilt F (T1) ≤ F (T2). Am oberen Rand des mo¨g-
lichen Wertebereichs von T wird F (t) zu 1, da T mit Sicherheit kleiner gleich
dem maximal zula¨ssigen Wert ist, wie in Abbildung 3.1 zu sehen. Wenn es













Abbildung 3.1: Ein Beispiel einer mo¨glichen Verteilungsfunktion
sich bei der Zufallvariablen um das Ausfallverhalten einer Komponente han-
delt, so gibt die Verteilungsfunktion F (t) an, wie groß die Wahrscheinlichkeit
eines Ausfalls bis zum Zeitpunkt t ist.
3.1.2 Dichtefunktion
Eine andere Darstellungsform fu¨r stochastische Gro¨ßen ist die Dichtefunktion
f(t). Sie ist die Ableitung der Verteilungsfunktion F (t). Das Integral 3.1
beschreibt, mit welcher Wahrscheinlichkeit T zwischen a und b liegt.
b∫
a
f(τ)dτ = F (b)− F (a) (3.1)
Handelt es sich bei der Zufallsvariablen um das Ausfallverhalten einer Kom-
ponente, so ist die Dichtefunktion f(t) ein Maß dafu¨r, wie groß die Wahr-
scheinlichkeit ist, dass der Ausfall genau zum Zeitpunkt t stattfindet.
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3.1.3 Ausfallrate λ
Eine weitere Darstellungsform, die besonders fu¨r die Zuverla¨ssigkeitsrech-
nung von Interesse ist, ist die Ausfallrate λ. Sie gibt an, mit welcher Wahr-
scheinlichkeit ein zum Zeitpunkt t1 − ∆t mit ∆t → 0 intaktes Gera¨t zum




1− F (t) (3.2)
Die graphische Darstellung der Ausfallrate wird ihrer charakteristischen Form










Phase 1 Phase 2 Phase 3
Abbildung 3.2: Skizze eines typischen Verlaufs der Ausfallrate
Sie fa¨llt zu Beginn stark ab, bleibt in der Mitte fast konstant und steigt ge-
gen Ende wieder an. Diese Abschnitte korrespondieren mit den Abschnitten
im Lebenszyklus einer Komponente. Der starke Abfall zu Beginn stellt ei-
ne Art Einlaufzeit dar, wa¨hrend der minderwertige oder schlecht montierte
Bauteile ausfallen. Der Abschnitt in der Mitte stellt das von minderwertigen
Bauteilen bereinigte normale Betriebsverhalten dar. In Phase 3 erreicht die
Komponente das Ende ihrer natu¨rlichen Lebensdauer. In diesem Abschnitt
fallen die Komponenten dann auf Grund ihrer normalen Verschleißerschei-
nungen aus.
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TTF (Time to Failure)
Die Zeit, die von einem Zeitpunkt Trep fertig, zu dem die Komponente frisch
repariert ist, bis zum na¨chsten Ausfall vergeht, wird auch als TTF (Time
to Failure) bezeichnet. Als Mittelwert MTTF (Mean Time to Failure) wird
sie auch ha¨ufig zum Beschreiben der Zuverla¨ssigkeit einer Komponente im
System verwendet. Sie ha¨ngt jedoch nicht nur von der Komponente selbst,
sondern auch von ihrer Belastung durch das System seit dem Einbau ab. Fu¨r
eine realistische Modellierung der Komponente reicht es jedoch nicht aus, nur
das Ausfallverhalten zu betrachten, es muss auch betrachtet werden, wie die
notwendige Reparatur vonstatten geht.
TTR (Time to Repair)
Die Zeit, die von einem Zeitpunkt TAusfall, zu dem die Komponente aus-
fa¨llt, bis zum Abschluss der Reparatur vergeht, wird auch als TTR (Time
to Repair) bezeichnet. A¨hnlich wie die TTF wird auch die TTR ha¨ufig als
Mittelwert MTTR zum Beschreiben einer Komponente im System eingesetzt.
Sie ist jedoch nicht nur von der Komponente selbst, sondern auch von der
Geschwindigkeit der Fehlerdiagnose und der Zuga¨nglichkeit in der Anlage
abha¨ngig. Die Reparaturdauer la¨sst sich ebenfalls durch eine Verteilungs-
funktion darstellen.
Diese beiden Verteilungen beschreiben das Betriebsverhalten einer einzelnen
Komponente aus Sicht der Zuverla¨ssigkeit. Der Einfachheit halber werden sie
durch gewichtete Standardfunktionen angena¨hert.
MTBF (Mean Time Between Failures)
Ebenfalls ha¨ufig wird die MTBF (Mean Time Between Failures) angegeben,
die die Summe aus MTTF und MTTR ist. Sie ist meist leicht zu bestimmen,
da hierzu die Ausfallzeitpunkte ausreichen. Das Verha¨ltnis von Reparatur-
zu Betriebszeit muss dazu nicht bekannt sein.
3.2 Verteilungen fu¨r Zufallsvariablen
Es gibt einige typische Verteilungsfunktionen, die zum Beschreiben von Vor-
ga¨ngen in der Natur und der Technik besonders wichtig und weit verbreitet
sind. An dieser Stelle seien nur die wichtigsten Drei fu¨r die Beschreibung des
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σ = 0,5 σ = 1
σ = 2
Abbildung 3.3: Verteilungs- und Dichtefunktion, sowie Ausfallrate der Nor-
malverteilung fu¨r µ = 0
26 KAPITEL 3. ALLGEMEINE GRUNDLAGEN
Ausfallverhaltens genannt. Fu¨r diese Verteilungen werden im Folgenden Ver-
teilungsfunktion F (t), Dichtefunktion f(t) und Ausfallrate λ(t) angegeben.
Die zugeho¨rigen Bilder stellen den Fall einer kontinuierlichen Zufallsvariablen
dar, da im Rahmen dieser Arbeit nur kontinuierliche, bzw. bei Simulationen
am Computer quasi-kontinuierliche, Zufallsvariablen verwendet werden. Die
U¨berlebenswahrscheinlichkeit R(t) wird im Folgenden nicht explizit angege-
ben, da sich R(t) sehr einfach aus F (t) berechnen la¨sst. Der Vollsta¨ndigkeit
halber sei hier die Umrechnung von F (t) in R(t) angegeben:
R(t) = 1− F (t) (3.3)
3.2.1 Normalverteilung
Die Normalverteilung (Abb. 3.3), auch als Gauss-Verteilung bekannt, besitzt
eine glockenfo¨rmige Dichtefunktion, die zum Erwartungswert µ symmetrisch
ist. Als weiteren Parameter besitzt sie noch die Standardabweichung σ, ein
Maß fu¨r die Streuung der Zufallsvariable. Mit diesen zwei Parametern ist die





















1− F (t) (3.6)
Die Normalverteilung ist in der Technik sehr verbreitet, da sich ihre Parame-
ter anhand einer realen Stichprobe relativ sicher bestimmen lassen. Was die
Beschreibung des Ausfallverhaltens betrifft, ist sie jedoch weniger geeignet,
da sie drei Nachteile hat:
• Da der Parameter σ lediglich die Streuung beeinflusst, lassen sich mit
ihr ausschließlich Verteilungen mit einem einzigen Ha¨ufungspunkt bei
t = µ nachbilden. Die Ausfallwerte sind dann symmetrisch zu µ verteilt.
• Die zur Berechnung von F (t) verwendeten Integrale lassen sich nicht
analytisch lo¨sen. Stattdessen wird der Funktionswert iterativ berechnet
oder aus einer Tabelle entnommen.
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• Die Eingangsgro¨ße der Normalverteilung besitzt einen Wertebereich
von −∞ bis +∞, wa¨hrend sich eine Ausfallzeit im Bereich zwischen 0
und +∞ bewegt. Dies macht es erforderlich, das Ergebnis einer inver-
sen Dichtefunktion auf seine Zula¨ssigkeit zu u¨berpru¨fen. Gegebenenfalls
muss der Wert der Zufallsvariable neu zu erzeugt werden. Alternativ
zur U¨berpru¨fung kann eine, fu¨r t < 0 ausgeblendete, neu skalierte Ver-
teilung verwendet werden.
3.2.2 Exponentialverteilung
Die Dichtefunktion der Exponentialverteilung (Abb. 3.4) ist eine abfallende
e-Funktion, die fu¨r eine Zeit kleiner Null ausgeblendet, d.h. zu Null gesetzt,
ist. Die Ausfallrate ist fu¨r positive Zeiten konstant. Damit ist die Exponenti-
alverteilung nur fu¨r die Beschreibung eines stationa¨ren Ausfallverhaltens, wie
es im Mittelteil des typischen Ausfallverhaltens einer Komponente auftritt,
geeignet. Die Vernachla¨ssigung einer erho¨hten Ausfallwahrscheinlichkeit am
Anfang und der Verschleißerscheinungen am Ende des Lebenszyklus mo¨gen
im Einzelfall gerechtfertigt sein, jedoch fu¨r die große Masse der Komponenten
scheidet die Exponentialverteilung damit aus.
F (t) = 1− e−λt (3.7)
f(t) = λe−λt (3.8)
λ(t) = λ = const. (3.9)
3.2.3 Weibullverteilung
Die Weibullverteilung (Abb. 3.5) ist in ihrer Kurvenform sehr variabel, da
sie drei Formparameter besitzt, α, β und γ. Dies fu¨hrt dazu, dass sie die in
der Zuverla¨ssigkeitsprognose am ha¨ufigsten eingesetzte Verteilung ist.
Wa¨hrend der Parameter γ es ermo¨glicht, die Verteilung auf der Zeitachse zu
verschieben, bestimmen α und β die Form der Verteilung.
Der Parameter β dient dazu, die Dichte f(t) entlang der Zeitachse zu dehnen
und gleichzeitig die Amplitude der Dichte so zu reduzieren, dass das Integral
eins ergibt.
Der Parameter α ist in der Wirkung komplexer. Fu¨r α = 1 ergibt sich eine
Exponentialverteilung. In der Dichtefunktion gibt es eine Nullstelle (α−1)ten
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Abbildung 3.4: Verteilungs- und Dichtefunktion, sowie Ausfallrate der Expo-
nentialverteilung
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Grades an der Stelle t− γ, das heißt also zu Beginn der Dichtefunktion. Fu¨r
α = 1 macht sich die Nullstelle nicht bemerkbar, da sie dann den Grad 0
hat. Fu¨r α > 1 beginnt die Dichte bei Null, um dann nach einem Maximum
wieder gegen Null zu konvergieren. Hierbei sind, je nach Grad der Nullstelle,
unterschiedlich viele ihrer Ableitungen zu Beginn ebenfalls Null. Fu¨r α < 1
beginnt die Dichte bei +∞, da eine Nullstelle negativen Grades eine Polstelle
ist. Anschließend fa¨llt sie hyperbel-a¨hnlich ab.




















Was den Einsatz der Weibullverteilung zur Modellierung der Verfu¨gbarkeit
betrifft, so haben Beckmann und Marx [Bec94] fu¨r den Parameter α folgende
Vorschla¨ge gemacht:
• 1 . . . 1,5: Lockerung von Befestigungsteilen, Bruch bei U¨berbeanspru-
chung, Durchschlag von Isolationsmaterial u.a¨.
• 1,5 . . . 2: Abnutzung geschmierter Anlagenteile
• 2: Ermu¨dung durch niederzyklische Beanspruchung und Dauerbean-
spruchung, Korrosion, Scha¨den an Schaltkontakten
• 3: Abrieb durch Fremdstoffe oder ungeschmierte Anlagenteile, Erosion,
Alterung u.a¨.
Vertiefende Informationen u¨ber die Weibullverteilung ko¨nnen bei [Kec91,
Kap.6] nachgelesen werden. Die Nomenklatur weicht dort jedoch von der hier
benutzten Nomenklatur ab, die aus [Bec94] u¨bernommen ist.




Wegen ihrer guten Anpassbarkeit wird die Weibull-Verteilung ha¨ufig bei der
Abbildung des Ausfallverhaltens eingesetzt.
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Abbildung 3.5: Verteilungs- und Dichtefunktion, sowie Ausfallrate der
Weibullverteilung fu¨r β = 1 und γ = 0
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3.2.4 Gleichverteilung
Die Gleichverteilung (Abb. 3.6) ist die einfachste aller Verteilungen. Eines
der bekanntesten Beispiele fu¨r eine Gleichverteilung ist das Ergebnis eines
Wu¨rfelwurfs. Jede Zahl ist gleich wahrscheinlich. In der Computertechnik ist
eine gleichverteilte Zufallsvariable der Ausgangspunkt fu¨r jede zu erzeugende
Zufallszahl. Dies kommt daher, dass ein Computer zwar eine Zufallsbitfol-
ge mit fester La¨nge erzeugen kann, jedoch ist es nicht mo¨glich, ihm bereits
beim Erzeugen unterschiedliche Wahrscheinlichkeiten fu¨r bestimmte Kom-
binationen vorzugeben. Alle mo¨glichen Bitfolgen dieser La¨nge sind gleich
wahrscheinlich. Erst nach dem Erzeugen wird die Variable in die gewu¨nschte
Verteilungsfunktion umgerechnet.
Das Erzeugen einer nicht gleichverteilten Zufallszahl beginnt mit dem Er-
zeugen einer zwischen 0 und 1 gleichverteilten Zufallszahl. Diese wird dann
u¨ber eine inverse Verteilungsfunktion in die gewu¨nschte Verteilung umge-
rechnet. Auf diese Weise z. B. werden alle Zufallszahlen fu¨r die Monte-Carlo-




0 fu¨r t < a
t−a
b−a
fu¨r a < t < b





0 fu¨r t < a
1
b−a
fu¨r a < t < b




1− F (t) =


0 fu¨r t < a
1
b−t
fu¨r a < t < b
nicht definiert fu¨r b < t
(3.15)
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Abbildung 3.6: Verteilungs- und Dichtefunktion, sowie Ausfallrate der Gleich-
verteilung fu¨r a = −1 und b = 1
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3.3 Klassifizierung von Optimierungsverfah-
ren
Fu¨r die Wahl eines geeigneten Optimierungsverfahrens ist es zuna¨chst not-
wendig, sich u¨ber die Natur der Aufgabenstellung oder des ”Problems” klar
zu werden.
Analytisch lo¨sbar
Zuna¨chst gibt es die Menge der in polynomialer1 Zeit analytisch lo¨sbaren
Aufgaben, die dadurch gekennzeichnet ist, dass die Lo¨sung sich direkt aus
den Parametern der Aufgabe berechnen la¨sst, wie zum Beispiel die Nullstellen
einer Parabel.
Bei einem analytischen Vorgehen wird das Problem in seinen Bestandtei-
len betrachtet, um u¨ber das hierdurch gewonnene Versta¨ndnis zur Lo¨sung des
Problems zu gelangen. Fu¨r die Berechnung des Optimums einer analytisch
lo¨sbaren Aufgabenstellung wird daher kein schrittweises Optimierungsverfah-
ren beno¨tigt, die Lo¨sung kann in einem Schritt berechnet werden. Allerdings
gibt es in der Praxis auch viele Aufgaben, die nicht analytisch sondern nur
numerisch lo¨sbar sind.
Numerisch lo¨sbar
Die verbleibende Menge der nur numerisch lo¨sbaren Aufgaben wird in der
Literatur meist zuna¨chst nach ihrer stetigen Differenzierbarkeit unterschie-
den.
1Wichtig hierbei ist die Einschra¨nkung der polynomialen Zeit. Der Begriff ”polynomial”
bezieht sich auf die beno¨tigte Rechenzeit in Abha¨ngigkeit von der Anzahl der Variablen.
Ist es hierbei nicht mo¨glich ein Polynom in Abha¨ngigkeit der Variablenanzahl anzugeben,
dass fu¨r eine gegen Unendlich gehende Variablenanzahl gro¨ßer ist als die Rechenzeit, dann
ist das Problem nicht in polynomialer Zeit lo¨sbar. Die Grenze hierbei stellt die Exponen-
tialfunktion dar. Als Gleichungen la¨sst sich dies wie folgt darstellen:
x = Anzahl der Variablen des Problems (3.16)
y = Rechenaufwand des Algorithmus (3.17)
y ≤ xn fu¨r x →∞ n = const. (3.18)
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Lineare Optimierung
Eine relativ weit verbreitete Aufgabenstellung ist die Suche des Optimums
einer linearen Funktion entlang linearer Restriktionen. Fu¨r diese Aufgabe
wurde der Simplex-Algorithmus entwickelt, der sich von einem Schnittpunkt
der Restriktionen zum na¨chst besseren Nachbarn weiterbewegt, bis er das
Optimum gefunden hat. Mit der Einschra¨nkung auf lineare Funktionen stellt
er die scha¨rfsten Anforderungen an die Ableitung, da sie konstant sein muss.
Ableitungsbasierende Verfahren fu¨r nichtlineare Funktionen
Fu¨r die Einteilung der differenzierbaren Funktionen werden die Kategori-
en ”ohne Restriktionen”, ”mit linearen Restriktionen” und ”mit nichtlinearen
Restriktionen” verwendet. Der prinzipielle Ablauf nach der Wahl des Start-
punktes bei ableitungsbasierenden Verfahren sieht wie folgt aus:
1. U¨berpru¨fung der Abbruchbedingung
Es wird u¨berpru¨ft, ob die bisher gefundene Lo¨sung das Abbruchkrite-
rium erfu¨llt. Neben der Bewertung der momentanen Lo¨sung gibt es in
der Regel noch eine ”Notbremse”, die die Optimierung beendet, falls
kein sinnvolles Ergebnis gefunden wurde.
2. Bestimmung der Abstiegsrichtung
An diesem Punkt kommen in der Regel die Ableitungen zum Einsatz,
um die Richtung zu bestimmen.
3. Berechnung der Schrittweite
Auch hier wird ha¨ufig auf die Ableitungen zuru¨ckgegriffen, um eine
sinnvolle Schrittweite zu ermitteln.
4. Durchfu¨hrung
Es wird ein neuer Punkt basierend auf Abstiegsrichtung und Schrittwei-
te gebildet, der, falls er die Abbruchbedingung nicht erfu¨llt, zum Aus-
gangspunkt des na¨chsten Schrittes wird. Bei Erfu¨llung der Abbruchbe-
dingung ist der neue Punkt das Ergebnis, ansonsten beginnt der Ablauf
von vorne.
Restriktionsfreie Optimierung
Ein typisches Beispiele fu¨r die ableitungsbasierenden Verfahren ohne Beru¨ck-
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sichtigung von Restriktionen ist das Newton-Verfahren2. Im Falle des eindi-
mensionalen Newton-Verfahrens entspricht dies dem Anlegen einer Tangente
im Punkt xk an die Kurve, um deren Schnittpunkt mit der X-Achse als neuen
Startpunkt xk+1 zu berechnen.
xk+1 = xk − f(xk)
f ′(xk)
(3.19)
Wesentlicher Unterschied zwischen dem Newton-Verfahren und den ande-
ren Verfahren ist die Wahl der Abstiegsrichtung und der Schrittweite. Wa¨h-
rend bei Newton beides durch die Tangente und ihre Nullstelle bestimmt ist,
gibt es beispielsweise noch das Gradienten-Verfahren, das sich mit vordefi-
nierter Schrittweite an der Ableitung entlang tastet. Die Schrittweite wird
bei diesem Verfahren also nicht an die Aufgabenstellung angepasst.
Das Trust-Region-Verfahren versucht, die Funktion lokal zu approximie-
ren, wobei in der Regel Polynome verwendet werden.3 Anschließend wird die
Nullstelle der Na¨herungsfunktion mit einem beliebigen Verfahren gesucht.
Sollte die Nullstelle außerhalb des Bereiches mit ausreichender Approximati-
onsgu¨te liegen, so wird am entsprechenden Rand dieses Bereiches eine neue
Approximation durchgefu¨hrt. Dies wiederholt sich bis die Nullstelle innerhalb
des Bereiches liegt. Die Nullstelle der Na¨herungsfunktion ist mit ausreichen-
der Approximationsgu¨te die Nullstelle der Funktion.
Lineare Restriktionen
Liegen die Restriktionen in Form von Gleichungen vor, wird das Problem
durch eine Transformation in ein dimensionsreduziertes restriktionsfreies Pro-
blem u¨berfu¨hrt, gelo¨st und die Lo¨sung wird anschließend zuru¨ck transfor-
miert.
Handelt es sich bei den Restriktionen um Ungleichungen, so wird das
SQP-Verfahren (Sequentiell Quadratic Programming, auch als sequentielle
quadratische Minimierung bekannt) angewandt, bei dem, a¨hnlich wie beim
Trust-Region-Verfahren, eine Reihe von quadratischen Na¨herungen des Pro-
blems gelo¨st wird, um sich iterativ der Lo¨sung zu na¨hern.4
2Bei allen auf dem Newton-Verfahren basierenden Methoden wird implizit eine Be-
schra¨nktheit des Betrags der ersten Ableitungen vorausgesetzt, siehe lipschitzsche Bedin-
gung [Kel99], [Bro99]. Fu¨r den Fall y′ = f(x, y) wa¨re die Lipschitz-Bedingung:
|f(x, y1)− f(x, y2)| ≤ N |y1 − y2| N = const
3Die fu¨r das Polynom relevanten Ableitungen mu¨ssen lipschitz-stetig sein.
4Die Funktion muss zweimal lipschitz-stetig sein.
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Nichtlineare Restriktionen
Hier wird unter Umsta¨nden das Lagrange-Newton-SQP-Verfahren [Wal02]
eingesetzt. Dieses Verfahren versucht die Nebenbedingungen in das Glei-
chungssystem zu integrieren, um auf ein restriktionsfreies Gleichungssystem
zu kommen. Es gibt jedoch fu¨r einige nichtlineare Probleme problemspezifi-
sche Ansa¨tze, deren Erla¨uterung an dieser Stelle zu weit fu¨hren wu¨rde.
Ableitungsfreie Verfahren
Fu¨r das Thema dieser Arbeit sind die ableitungsfreien Verfahren von beson-
derem Interesse. In diesem Bereich gibt es im Wesentlichen zwei Verfahren:
• Das Nelder-Mead-Verfahren, bei dem deterministisch ausgehend von
einer Startpunktemenge immer der schlechteste Punkt verbessert wird.
• Die evolutiona¨ren Verfahren (auch als genetische Algorithmen, Evoluti-
onsstrategie oder unter Variationen dieser Begriffe bekannt), bei denen
stochastisch A¨nderungen an einer Punktemenge vorgenommen werden,
um die Punktemenge zu verbessern.
Nelder-Mead-Verfahren
Fu¨r die Suche eines Optimums im n-dimensionalen Raum werden beim Nelder-
Mead-Verfahren n+1 Startpunkte gewa¨hlt. Diese mu¨ssen einen Simplex auf-
spannen, einen in alle n Dimensionen ausgedehnten Ko¨rper.
Der sich wiederholende Ablauf des Algorithmus ist wie folgt:
1. Ermittelung des schlechtesten Punktes
2. Spiegelung dieses Punktes am geometrischen Schwerpunkt der anderen
Punkte.
3. Bewertung der Spiegelung
4. Vergleich der Bewertungen und Berechnung eines Ersatzpunkts fu¨r den
schlechtesten Punkt aus dem ersten Schritt
5. U¨berpru¨fung der Abbruchbedingungen (Ergebnis ausreichend gut, zu-
viele Iterationen und / oder Detektion von Konvergenzproblemen)
Voraussetzungen fu¨r die Anwendbarkeit des Nelder-Mead-Verfahrens sind:
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• Eine sinnvolle Spiegelung der Punkte ist mo¨glich. Bei der in dieser Ar-
beit betrachteten Instandhaltungsplanung wu¨rden beim Spiegeln inner-
halb der Periodendauern der verschiedenen Maßnahmen große Lu¨cken
auftreten. Somit ist das Verfahren nicht sinnvoll anwendbar.
• Die Funktion sollte keine Nebenminima besitzen, da der Algorithmus
zum ersten Minimum, das er findet, konvergiert und nicht einmal ver-
sucht, dieses wieder zu verlassen. Die in dieser Arbeit betrachtete Auf-
gabenstellung besitzt viele Nebenminima. Dies geht darauf zuru¨ck, dass
zu jeder Periodenwahl eine optimale Komponentenzuordnung existiert.
Bei einer A¨nderung der Periodenwahl fu¨hrt eine, auf den alten Wert
optimierte, Komponentenzuordnung in der Regel zu einer Verschlech-
terung. Bei der Einfu¨hrung eines Interpretationsschrittes werden diese
Minima durch große flache Bereiche ersetzt, in denen dann mehrere
Ecken des Simplex gleichwertig sind, was das Bestimmen einer schlech-
testen Ecke erschwert.
Ein weiteres Argument gegen den Einsatz des Nelder-Mead-Verfahrens ist,
dass die betrachtete Aufgabe je nach Detaillierung des Modells der Kraft-
werksanlage 70 oder mehr Dimensionen haben kann. Eine Spiegelung im 70-
dimensionalen Raum ist nicht mehr so trivial, wie sie im zweidimensionalen
Beispiel aussieht und erfordert deutlich mehr Rechenleistung.
Evolutiona¨re Verfahren
Hierbei handelt es sich um eine Gruppe von Verfahren, bei denen die Funk-
tionsweise der Evolution und Vererbung, wie sie Darwin und Mendel in ih-
ren Werken beschreiben, abstrahiert und auf technische Probleme angewandt
wird. Hierbei werden stochastische Methoden eingesetzt, um neue Lo¨sungen
zu generieren.
Urspru¨nglich entstanden ist diese Gruppe aus mehreren unterschiedlichen
Verfahren, die in der Zeit zwischen 1966 und 1975 entwickelt wurden, wie
bereits in Abschnitt 2.3 ausgefu¨hrt.
Am Anfang dieser Optimierungsverfahren muss zuna¨chst eine Menge von
Startpunkten erzeugt werden. Im Gegensatz zum Nelder-Mead-Verfahren ist
hierbei keine exakte Anzahl vorgeschrieben, zwei bis drei Punkte sind theo-
retisch ausreichend, mehr verbessern jedoch das Konvergenzverhalten. Da
es sich hierbei um ein stochastisches Verfahren handelt, ist nur eine stocha-
stische Aussage zur Konvergenzgeschwindigkeit mo¨glich, die jedoch in der
Praxis stark vom Problem abha¨ngt. Somit sind also nur sehr vage Scha¨tzun-
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gen der Konvergenzgeschwindigkeit mo¨glich, lediglich eine Divergenz kann
sicher ausgeschlossen werden.
Der prinzipielle, sich wiederholende Ablauf nach der Wahl der Startpunkte
ist:
1. Erzeugung neuer Punkte
2. Bewertung der neuen Punkte
3. Aussortieren der schlechteren Punkte
Die Reihenfolge der Punkte kann variieren. Fu¨r die Details sei auf das spa¨tere
Kapitel 5 verwiesen.
Diese Gruppe von Verfahren stellt so gut wie keine Voraussetzungen fu¨r ihre
Anwendbarkeit an das Problem. Sobald es mo¨glich ist, eine Lo¨sung zu be-
werten, kann die Lo¨sung mit den genetischen Algorithmen optimiert werden.
Dafu¨r ist es schwer, eine Aussage bezu¨glich der Konvergenz zu treffen.
Da keines der anderen Verfahren anwendbar bzw. erfolgversprechend ist,






In der Instandhaltung von Komponenten werden, wie eingangs erwa¨hnt, drei
verschiedene Ansa¨tze unterscheiden:
1. Zustandsbezogene Instandhaltung:
Die zustandsbezogene Instandhaltung setzt voraus, dass sich u¨ber beob-
achtbare Gro¨ßen Ru¨ckschlu¨sse auf den Zustand der Komponente ziehen
lassen. Beispielsweise kann der Energieverlust (Absinken des Wirkungs-
grads) in einer Komponente oder eine Vera¨nderung der Lagerschwin-
gung einer Welle ein Indikator fu¨r die Abnutzung sein. Diese U¨berwa-
chung kann aber gerade bei komplexeren Anlagen technisch aufwa¨ndig
sein, da hier eventuell u¨berlagernde Abha¨ngigkeiten zu anderen Kom-
ponenten vorliegen.
2. Zeitbezogene Instandhaltung:
Bei der zeitbezogenen Instandhaltung wird, basierend auf dem Wissen
u¨ber die Komponente, ein sinnvolles Instandhaltungsintervall gewa¨hlt.
Die Komponente ha¨lt dann mit einer bestimmten hohen Wahrschein-
lichkeit bis zur geplanten Inspektion durch. Wegen der Mo¨glichkeit, die-
se Maßnahmen fu¨r mehrere Jahre bis Jahrzehnte im Vorfeld zu planen,
ist diese Instandhaltungsstrategie Schwerpunkt der, in dieser Arbeit
behandelten, Langzeitoptimierung der Instandhaltungsplanung.
3. Schadensbezogene (risikoorientierte) Instandhaltung:
Instandsetzungsmaßnahmen ko¨nnen auch zuru¨ckgestellt werden, bis ein
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Schadensfall eintritt. Damit werden jedoch eventuelle Folgescha¨den und
resultierend ein Absinken der Gesamtverfu¨gbarkeit in Kauf genommen.
Außerdem lassen sich Maßnahmen besser koordinieren, wenn sie im
Vorfeld geplant werden und nicht erst bei einer unvorhergesehenen Ha-
varie durchgefu¨hrt werden mu¨ssen.
Letztendlich bieten aber auch die beiden erstgenannten Strategien nie
eine totale Sicherheit vor Ausfa¨llen, weshalb zwangsla¨ufig von Zeit zu
Zeit auch bei anderen Strategien Scha¨den auftreten. Wenn die Instand-
haltungskosten gro¨ßer sind, als die pra¨ventionsbedingten Einsparungen
bei Schadensbeseitigungen nebst Stillstandskosten, kann die schadens-
bezogene Instandhaltungsstrategie gewa¨hlt werden.
Auch wenn die vorbeugenden Instandhaltungsansa¨tze schwerpunktma¨ßig ver-
folgt werden, so bleibt immer eine Restausfallwahrscheinlichkeit, weswegen
es auch Schadensbeseitigungen gibt. Die beiden pra¨ventiven Ansa¨tze sind op-
tional und lassen sich auch an ein und derselben Komponente kombinieren.
Fu¨r die Wahl der Instandhaltung ist es wichtig, einen globalen oder zumin-
dest mo¨glichst weit greifenden, ganzheitlichen Kostenansatz zu wa¨hlen. Ein
Grund hierfu¨r ist, dass die Auswirkungen der Instandhaltung sich u¨ber die
reinen Material- und Personalkosten der Instandhaltung hinaus auf die Aus-
fallzeiten auswirken. Insbesondere in der Energiewirtschaft, bedingt durch die
schlechte Speicherbarkeit elektrischer Energie, wirken sich Stillstandszeiten
empfindlich auf die Erlo¨se aus.
Außerdem muss zwischen der geplanten und der ungeplanten Nichtverfu¨g-
barkeit unterschieden werden. Bei einer geplanten Nichtverfu¨gbarkeit kann im
Vorfeld der Strom relativ preiswert als Reserveleistung eingekauft werden, bei
einer ungeplanten Nichtverfu¨gbarkeit muss der Strom teuer am Spotmarkt
zugekauft werden.
Einschra¨nkungen gegenu¨ber dem Idealfall
Sowohl was die Reparaturen als auch was die Inspektionen betrifft, ist es
notwendig, ihre Wirksamkeit im Modell einzuschra¨nken.
Bei den Inspektionen geht dies darauf zuru¨ck, dass nicht jeder Fehler au-
tomatisch gefunden wird. Jede Inspektion kann mit einer bestimmten Wahr-
scheinlichkeit einen Fehler nicht entdecken. Aus dieser U¨berlegung heraus
wurde in der Fachliteratur der Diagnosewirkungsgrad eingefu¨hrt (siehe z.B.
[Kal08]: ”Darunter versteht man die Wahrscheinlichkeit, dass ein Schaden,
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der in der na¨chsten Betriebsperiode zu einem Ausfall fu¨hren wu¨rde, durch
eine Inspektion erkannt und vor dem zu erwartenden Ausfall behoben werden
kann”).
Aber auch bei der Reparatur mu¨ssen Einschra¨nkungen in Kauf genom-
men werden. Die Qualita¨t der eingebauten Ersatzteile oder der instandgesetz-
ten Bauteile ist nicht mit der einer neuen Abnutzungseinheit gleichzusetzen.
Hierbei gibt es in der Literatur zwei unterschiedliche Ansa¨tze. Eine Varian-
te ist die Einfu¨hrung eines Erneuerungskoeffizienten, wie er von [Men03]1
verwendet wird. Aber es gibt auch die Ansicht, dass eine Instandsetzung
immer nur den Zustand der Komponente vor der Scha¨digung wiederher-
stellt, ohne ihren Abnutzungsgrad zu reduzieren, die sogenannte ”Minima-
linstandsetzung”2. Auf letzterer Ansicht beruhen die in [Gro76] entwickelten
Gebrauchskostenfunktionen (siehe Abschnitt 4.3), die auch in dieser Arbeit
zum Einsatz kommen. Dementsprechend wird hier ebenfalls der Ansatz der
Minimalinstandsetzung gewa¨hlt.
4.2 Gesamtaufgabe
Ziel dieser Arbeit ist es, das wirtschaftliche Optimum der zeitbezogenen In-
standhaltungsplanung zu finden. Erschwert wird die Optimierung der Ge-
brauchskostenfunktion durch die Synergieeffekte, die bei der gleichzeitigen
Instandhaltung verschiedener Anlagenteile entstehen. Auf der einen Seite
kann auf diese Weise Zeit gespart werden, auf der anderen Seite steht nur eine
begrenzte Personalkapazita¨t als Basis zur Verfu¨gung, bzw. die Anlage kann
nur einer begrenzten Personenanzahl gleichzeitig zuga¨nglich gemacht wer-
den. Die Instandhaltungsdauer ist wegen der begrenzten Zuga¨nglichkeit und
eventueller Abku¨hlzeiten nichtlinear. Die Einnahmeverluste durch Stillsta¨nde
sind jahreszeitabha¨ngig und werden durch ihren Optimalwert wa¨hrend der
Fru¨hlings-/Sommerzeit angena¨hert. Durch diese Na¨herung wird der Definiti-
onsbereich der geplanten Instandhaltungsmaßnahmen auf die Sommermonate
1Es wird eine prozentuale Erneuerung bei der Instandsetzung angenommen. Das Alter
der Komponenten wird durch die Instandsetzung reduziert.
2[Gro76][S. 36] zur Minimalinstandsetzung: ”[...]durch Minimalinstandsetzung, also oh-
ne Zuverla¨ssigkeitserho¨hung und Vera¨nderung der Ausfallrate λ(t), wieder in Gang gesetzt
wird,[...]”
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beschra¨nkt, was zu einem gemischt-ganzzahligen3 Problem fu¨hrt.
Aufgrund der Nichtlinearita¨ten und der Unstetigkeiten wa¨re eine Lo¨sung
dieses Optimierungsproblems mit Hilfe einer ableitungsbasierenden Methode
nicht praktikabel. Stattdessen wird der Weg der genetischen Algorithmen
gewa¨hlt, die, mit Hilfe von stochastischen numerischen Methoden u¨ber die
Variation einer Startpopulation, nach Optima suchen. Bei diesen ist zwar das
Konvergenzverhalten schwieriger zu handhaben, dafu¨r ist es jedoch mo¨glich,
vergleichsweise schnell brauchbare Ergebnisse zu liefern, die all die genannten
Randbedingungen beru¨cksichtigen.
4.3 Gebrauchskosten
Fu¨r die Optimierung der Instandhaltungsplanung werden die Kosten der In-
standhaltungspla¨ne mit Hilfe von Gebrauchskostenfunktionen nach Große
[Gro76] und Beckmann / Marx [Bec94] abgescha¨tzt. Dabei handelt es sich
um Na¨herungsfunktionen, die die stu¨ndlichen Kosten und Gewinnausfa¨lle
der betrachteten Anlage abscha¨tzen. Eingabeparameter fu¨r diese Kostenab-
scha¨tzung sind neben den in der gesamten Anlage einheitlichen Gro¨ßen (wie
Personalkosten, Anfahrdauer der Anlage, Stillstandskosten der Anlage, . . . )
auch die fu¨r jede ”Abnutzungseinheit” individuellen Gro¨ßen, allen voran die
Parameter der zugeho¨rigen Weibullverteilung, aber auch z.B. Reparaturko-
sten und Personalaufwand.
Neben dem Begriff der Gebrauchskostenfunktionen verwenden Beckmann
/Marx auch die Begriffe ”Abnutzungseinheit” und ”Abnutzungsbereich”. Die
Abnutzungseinheit ist hierbei meist eine Komponentengruppe, die ausschließ-
lich Komponenten mit a¨hnlichem Abnutzungsverhalten entha¨lt. So werden
beispielsweise die Armaturen in einer Abnutzungseinheit zusammengefasst,
obwohl sie u¨ber die ganze Anlage verteilt sind. Es gibt aber auch Abnut-
zungseinheiten, die nicht aus Komponentengruppen bestehen, z. B. die Ab-
nutzungseinheit ”Fehlbedienung”, die noch nicht einmal physisch vorhanden
ist, aber dennoch zur Abscha¨tzung des Anlagenverhaltens beno¨tigt wird.
Wa¨hrend der Instandhaltungsplanung werden Abnutzungseinheiten zu
sogenannten Abnutzungsbereichen zusammengefasst. Hierbei handelt es sich
um die Einteilung, welche Abnutzungseinheiten am besten gleichzeitig in-
3Einige Parameter in den Lo¨sungsansa¨tzen zum Problem sind ganzzahlig, was den
sinnvollen Einsatz ableitungsbasierender Verfahren erschwert.
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standgehalten werden. Ihre Einzelverteilungen werden zusammengefasst, wo-
bei sie sich immer mehr einer Weibull-Verteilung anna¨hern, je mehr nicht-
redundante Komponenten hinzukommen [Bec94].
Ein weiterer Begriff der wesentlich fu¨r das Versta¨ndnis der Gebrauchsko-
stenfunktionen ist, ist die ”Minimalinstandsetzung”. Hierunter ist eine voll-
sta¨ndige Schadensbeseitigung zu verstehen, jedoch ohne den sonstigen Zu-
stand der Komponente zu verbessern. Der Schaden wird behoben, aber die
Komponente ist nach wie vor als gebraucht anzusehen. Diese Einscha¨tzung
ist ausschlaggebend fu¨r die Verwendung der integrierten Ausfallrate Λ(t) zur
Abscha¨tzung der Ausfallanzahl bis zum Zeitpunkt t.
Gebrauchskostenansatz
Im Prinzip besteht der Gebrauchskostenansatz aus zwei Schritten, dem Ab-
scha¨tzen der Kosten der Ereignisse fu¨r die verschiedenen ”Abnutzungseinhei-
ten” und dem Abscha¨tzen der Anzahl der Ereignisse wa¨hrend der Betrach-
tungszeit. Fu¨r die Kostenabscha¨tzung werden alle ”Abnutzungseinheiten” ei-
nes ”Abnutzungsbereichs” betrachtet und die Kosten und Stillstandszeiten
der verschiedenen Ereignisarten berechnet. Hierbei werden folgende Ereig-
nisse unterschieden:
• Erneuerung
Die ”Erneuerung” bei den Gebrauchskosten stellt einen schleichenden
Prozess dar, wa¨hrend dem die Abnutzungseinheit Schritt fu¨r Schritt
ausgetauscht wird. Es handelt sich nicht um einen tatsa¨chlichen Erneue-
rungszeitpunkt, an dem die gesamte Abnutzungseinheit ausgetauscht
wird, sondern um die mittlere Dauer bis die gesamte Einheit einmal
ausgetauscht wurde.
• Inspektion
Unter ”Inspektion” versteht man die Feststellung und Beurteilung des
Istzustandes eines Arbeitsmittels. In den ”Inspektionen” selbst sind kei-
ne korrigierenden Maßnahmen enthalten.
• Befundinstandsetzung
Die ”Befundinstandsetzungen” sind korrigierende Maßnahmen, die im
Rahmen der Inspektion anfallen ko¨nnen. Fu¨r ihre Kosten wird ein mitt-
lerer Wert u¨ber alle Inspektionen gebildet, wobei die Mittelung auch
die Inspektionen ohne Befunde einschließt.
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• Schaden
Als ”Schaden” za¨hlen die direkten und indirekten Folgen eines Scha-
densfalls, also Schadensbeseitigung und Folgescha¨den inklusive Still-
sta¨nden.
Fu¨r jede Ereignisart gibt es dann noch eine Unterteilung in:
1. Stillstandsdauer
Die Anzahl der Stunden, die die Gesamtanlage wegen der Maßnahme
stillsteht. Sie wird mit einem Kostenfaktor fu¨r geplante oder ungeplante
Stillstandsstunden multipliziert.
2. Arbeitskra¨ftestunden
Die Anzahl eigener Arbeitskra¨ftestunden, die fu¨r die Maßnahme beno¨-
tigt werden.
3. Material- und Fremdkosten
Die Kategorie Fremdkosten umfasst hierbei Pauschalkosten fu¨r die Lei-
stungen Dritter inklusive zeitunabha¨ngiger Bezahlung von fremden Ar-
beitskra¨ften und Material. Zusammen mit den Materialkosten fu¨r eige-
ne Arbeiten stellen sie die fixen Kosten dar, die nicht von der Dauer
der Maßnahmen beeinflusst werden.
Basierend auf diesen Gro¨ßen werden die Kosten der einzelnen Ereignisse ab-
gescha¨tzt. Im zweiten Schritt wird die Anzahl der Ereignisse, die zu erwarten
ist, bestimmt. Hierzu wird die Menge der Ereignisse pro Abnutzungsbereich
bestimmt und mit der Anzahl des Auftretens des Abnutzungsbereichs im
Instandhaltungsplan multipliziert.
In diesem Zusammenhang wird auch ha¨ufig der Begriff des ”Instandhal-
tungsintervalls” oder der ”Instandhaltungsperiode” gebraucht. Hierbei han-
delt es sich um die Zeit zwischen zwei Maßnahmen, die den zugeho¨rigen
Abnutzungsbereich betreffen.
Gu¨ltigkeitsbereich der Na¨herung
Es gibt zwei wesentliche Einschra¨nkungen bezu¨glich der Gu¨ltigkeit der Ge-
brauchskostenfunktionen. Zum einen sind die Periodenla¨ngen als ganzzahlige
Jahre zu wa¨hlen. Dies kommt aus der Praxis des Anlagenbetriebs. Dort ist
es eher sinnvoll gro¨ßere Stillsta¨nde in die Sommermonate zu legen als in den
Winter, da im Winter die Energiepreise und der Anlagenwirkungsgrad ho¨her
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sind. Die Na¨herung ist also nur fu¨r ganze Jahre gu¨ltig, alle anderen Werte
sind unbrauchbar.
Des Weiteren gibt es in der urspru¨nglichen Version der Gebrauchskosten-
funktionen [Kal08] die Nebenbedingung, dass alle Perioden Vielfache aller
kleineren Perioden sein mu¨ssen. Dies ist eine einleuchtende Bedingung, da
die verschiedenen Perioden der Instandhaltungsplanung ansonsten seltener
gleichzeitig stattfinden ko¨nnen und dadurch die Tendenz zum Suboptimalen
haben. Wichtig wird diese Teilbarkeitsbedingung bei der Bestimmung der
















vor, wobei pkl die Periode ist, deren Anzahl zu bestimmen ist und pgr die
na¨chstgro¨ßere Periode. Es wird also die Anzahl der kleinen Perioden, die nicht
mit der na¨chst gro¨ßeren zusammenfallen, bestimmt und durch die Dauer der
gro¨ßeren geteilt, um auf Anzahl pro Zeiteinheit (Stunden) zu kommen.
Struktur der Gebrauchskosten
Bei der Bewertung der Instandhaltungspla¨ne mit dem Gebrauchskostenan-
satz von Beckmann [Bec94] werden, wie in Abschnitt 4.3 erla¨utert, die Kosten
der einzelnen Maßnahmenumfa¨nge (”Abnutzungsbereiche”) aus den einzel-
nen Komponentengruppen (”Abnutzungseinheiten”) zusammengesetzt. Die
Kostenfunktion setzt sich hierbei aus vier Kategorien zusammen:
1. Abscha¨tzung der Kosten durch geplante Maßnahmen
2. Abscha¨tzung der entgangenen Gewinne / Erlo¨se durch geplante Still-
sta¨nde
3. Abscha¨tzung der Kosten durch ungeplante Maßnahmen
4. Abscha¨tzung der entgangenen Gewinne / Erlo¨se durch ungeplante Still-
sta¨nde
Fu¨r jede dieser vier Kategorien gibt es bei jeder Abnutzungseinheit vier Un-
terkomponenten:
a) Kosten fu¨r Material und Fremdleistungen
b) Eigene Arbeitskra¨ftestunden
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c) Stillstandsstunden in Folge der Maßnahmen
d) An- und Abfahrkosten
Daneben gibt es noch Parameter, die in der gesamten Anlage gleich sind:
• Personalkosten fu¨r planma¨ßige Arbeiten pro Arbeitskra¨ftestunde.
• Personalkosten fu¨r außerplanma¨ßige Arbeiten pro Arbeitskra¨ftestunde.
• Verluste pro planma¨ßige Stillstandsstunde
• Verluste pro außerplanma¨ßige Stillstandsstunde
• Anfahrdauer nach planma¨ßigen Maßnahmen
• Anfahrdauer nach außerplanma¨ßigen Maßnahmen
Auf dieser Einteilung basierend bildet Beckmann unter Verwendung der in-






Genetische Algorithmen [Ger04] stellen eine in den letzten Jahren zuneh-
mend popula¨r gewordene Klasse von Optimierungsverfahren dar. In diesem
Abschnitt wird ihre Funktionsweise erla¨utert. Spa¨ter wird dann in Abschnitt
7.1.8 die Anwendung auf die Instandhaltungsoptimierung betrachtet.
Aber zuna¨chst gilt es, die Grundlagen zu erkla¨ren. Das Entscheidende
bei diesen Verfahren ist, dass anstelle eines problemspezifischen, gezielten
Lo¨sungsansatzes ein abstraktes, nicht-deterministisches Verfahren eingesetzt
wird. Die Abstraktion der gesuchten Parameter wird hierbei als ”Gen” be-
zeichnet, ihre konkreten Werte als ”Allel”.
Allen genetischen Algorithmen gemeinsam ist, dass sie zur Optimierung
eine Population anlegen. Dies bedeutet, dass sie mehrere Lo¨sungsansa¨tze,
repra¨sentiert durch verschiedene Parameter in den Genen, gleichzeitig zur
Fachausdruck Bedeutung
Chromosom / Individuum Parametrische Beschreibung eines Lo¨sungsansatzes
Gen Platz eines Parameters
Allel Wert eines Parameters
Population Menge aller Lo¨sungsansa¨tze
Generation Ergebnismenge eines einzigen Iterationsschritts
Fitness Bewertung wie aussichtsreich ein Ansatz ist
Selektion Entfernung weniger erfolgsversprechender Ansa¨tze
Tabelle 5.1: Bedeutung der aus der Biologie entliehenen Fachausdru¨cke
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Abbildung 5.1: Zwei unterschiedliche Lo¨sungsansa¨tze (schwarzer und weißer
Hintergrund) in Chromosomendarstellung.
Optimierung verwenden. Diese Lo¨sungsansa¨tze werden in Anlehnung an die
Biologie auch als ”Chromosomen”bezeichnet. Unterschiede zwischen den ver-
schiedenen Algorithmen gibt es in Bezug auf die Verfahren zur Erzeugung
neuer ”Generationen” und die U¨bernahme neuer ”Generationen” in die Po-
pulation. Der Begriff ”Generation” bezeichnet hierbei alle Lo¨sungen, die zum
gleichen Zeit- / Iterationsschritt generiert wurden.
In Tabelle 5.1 werden die Fachausdru¨cke, die bei der Beschreibung ge-
netischer Algorithmen u¨blich sind, den allgemeinen Ausdru¨cken, die fu¨r die
Beschreibung von Algorithmen u¨blich sind, gegenu¨bergestellt.
Im Folgenden werden nun einige der ga¨ngigsten Ansa¨tze zur Erzeugung
von neuen Generationen (auch Reproduktion genannt) und zur Selektion
aus der Population vorgestellt. Außerdem wird auf den Begriff der ”Fitness”
eingegangen, der fu¨r die ”Vererbung” wichtig ist.
5.1 Erzeugung neuer Generationen
Der Name ”Genetische Algorithmen” geht darauf zuru¨ck, dass die Elemente
der neuen Generation mit Hilfe der Algorithmen aus der bestehenden Popu-
lation erzeugt werden. Die Eigenschaften der ”Eltern”-Elemente werden also
quasi ”vererbt”. Hierzu gibt es viele verschiedene Verfahren, die sich beliebig
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Abbildung 5.2: Neues Chromosom als Ergebnis eines Two-Point-Crossover.
kombinieren lassen. Die einfachste Mo¨glichkeit zur Erzeugung neuer Chro-
mosomen aus bestehenden Chromosomen ist die Mutation. Bei der Mutation
werden zufa¨llig ein oder mehrere Gene in der Kopie eines Chromosoms gea¨n-
dert. Fu¨r das Beispielpolynom aus Abb. 5.1 wu¨rde das bedeuten, dass einige
Koeffizienten zufa¨llig abgea¨ndert werden (ak → a′k). Zu beachten ist, dass die
einzelnen Gene andere Werte haben, die Struktur jedoch identisch ist. In der
Beispielgleichung u¨ber den Chromosomen bedeutet dies, dass die Koeffizien-
ten des Polynoms immer an der gleichen Position zu finden sind, unabha¨ngig
von ihrem Wert.
Die meisten Verfahren fallen jedoch in die große Gruppe der Crossover-
Operatoren. Der Unterschied zwischen Mutation und Crossover besteht dar-
in, dass nach der zufa¨lligen Auswahl eines Gens bei der Mutation eine zufa¨l-
lige A¨nderung erfolgt, wohingegen beim Crossover das entsprechendes Gen
einer zweiten Quelle eingesetzt wird. Alle Crossover-Operatoren bilden aus
zwei oder mehr Chromosomen durch Austauschen der Allele (Werte einzelner
Gene) neue Chromosomen. Hierbei wurden zur Auswahl der zu vertauschen-
den Gene so viele verschiedene Verfahren entwickelt, dass an dieser Stelle nur
einige ausgesuchte genannt werden:
1. Two-Point-Crossover:
Hierbei werden ein Start- und ein Endgen fu¨r eine Kette aufeinan-
der folgender Gene im Chromosom zufa¨llig bestimmt und die Kette
wird mit der korrespondierenden Kette des anderen Chromosoms aus-
getauscht. Fu¨r das Beispielpolynom aus Abb. 5.2 heißt dies, dass die
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Abbildung 5.3: Ein Beispiel fu¨r ein k-Point-Crossover, charakteristisch ist die
relativ grobe Clusterung ausgetauschter und nicht ausgetauschter Gene.
Koeffizienten fu¨r xk bis x(k+l) aus einem anderen Chromosom kopiert
wurden. Die Chromosomen werden hierbei der Einfachheit halber als
Ring betrachtet, da so nicht u¨berpru¨ft werden muss, ob die Kette u¨ber
das Ende des Chromosoms hinausgeht. Der Nachteil dieses Verfahrens
liegt im Bias1, das durch die meist gemeinsame Vertauschung von im
Chromosom aufeinander folgenden Genen entsteht.
2. k-Point-Crossover:
Statt einer werden mehrere Ketten gebildet und ausgetauscht (sie-
he Abb. 5.3). Charakteristisch ist die relativ grobe Clusterung ausge-
tauschter und nicht ausgetauschter Gene, die beim k-Point-Crossover
durch die ausgetauschten Ketten entsteht. Es ist wahrscheinlich, dass
von zwei aufeinander folgende Gene entweder beide ausgetauscht wer-
den, oder beide nicht ausgetauscht werden.
3. Parametrisiertes Uniform Crossover:
1”Bias” = Gleichanteil eines Zufallsereignisses aus mehreren Zufallsgro¨ßen, der durch
eine Koppelung der elementaren Zufallsgro¨ßen zustandekommt. Im Falle des Austauschs
von Ringsegmenten wird durch die Nachbarschaft zweier Gene eine Aufteilung auf unter-
schiedliche Segmente unwahrscheinlich, da es beim Austausch eines einzigen Ringsegments
genau zwei Schnittstellen gibt. Somit gibt es n−2 Mo¨glichkeiten das Segment so zu begren-
zen, dass zwei benachbarte Gene nicht getrennt werden und zwei bei denen sie getrennt
werden.
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Abbildung 5.4: Zwei Chromosomen, bei denen eine relativ gleichma¨ßige
Durchmischung der urspru¨nglichen Information stattgefunden hat.
Es werden keine Ketten bestimmt. Stattdessen wird fu¨r jedes Gen se-
parat ”ausgewu¨rfelt”, ob es ausgetauscht wird. Der Vorteil liegt in der
Vermeidung des Bias, d.h. die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Gene ge-
meinsam ausgetauscht werden, ha¨ngt nicht von ihrem Abstand auf dem
Ring ab.
Im Gegenzug hierzu hat das Verfahren aber zwei Nachteile:
(a) Es entsteht ein erho¨hter Aufwand durch die U¨berpru¨fung der ein-
zelnen Gene.
(b) Die Anzahl der ausgetauschten Gene ist zufa¨llig. Damit ist auch
der Grad der Durchmischung nicht klar bestimmt.
Abbildung 5.4 zeigt ein Beispiel fu¨r eine gute Durchmischung zweier
Chromosomen. Allerdings la¨sst sich an Hand eines einzelnen Individu-
ums nicht sagen, ob das Mischungsverha¨ltnis des Crossover-Operators
konstant ist oder ob mo¨glicherweise ein Uniform Crossover vorliegt.
4. Shuﬄe Crossover:
Es wird die Menge aller Indizes gebildet und gemischt. Anschließend
wird basierend auf der tempora¨r gea¨nderten Reihenfolge eine Kette defi-
niert und ausgetauscht. Ein Vorteil hierbei ist, wie beim vorangestellten
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parametrisierten Uniform Crossover, die Vermeidung des Bias. Abbil-
dung 5.4 zeigt ein Beispiel fu¨r eine gute Durchmischung mit geringem
Bias. Allerdings ist eine Unterscheidung der verschiedenen Crossover-
Operatoren ohne Bias an Hand eines einzelnen Individuums nicht mehr
mo¨glich. Erst u¨ber einen Vergleich mehrerer Ergebnis-Individuen ko¨n-
nen die stochastischen Abweichungen analysiert und Ru¨ckschlu¨sse auf
das Verfahren gezogen werden. Der Hauptunterschied gegenu¨ber dem
parametrisierten Uniform Crossover besteht z. B. in der fest vorgeb-
baren Anzahl der ausgetauschten Gene. Somit la¨sst sich beim Shuﬄe
Crossover eine konstante Durchmischung sicherstellen.
Dafu¨r hat das Shuﬄe Crossover den Nachteil eines erho¨hten Rechen-
aufwand.
5. ... (Die Liste la¨sst sich beliebig fortsetzen.)
Ein Vertauschen funktional-verschiedener Gene wird im allgemeinen aus Kom-
patibilita¨tsgru¨nden bei allen Crossover-Operatorvarianten vermieden.
5.2 Fitness
Fu¨r das Erzeugen einer neuen Generation werden, wie in dem vorangegan-
genen Abschnitt beschrieben, ein bis zwei Chromosomen der bestehenden
Population beno¨tigt. Diese werden zufa¨llig ausgewa¨hlt, wobei einige bevor-
zugt werden, da sie eine bessere Fitness haben. Unter Fitness wird hierbei
die U¨berlebensfa¨higkeit verstanden. Die Fitness wird aus den Gu¨tefunktionen
gebildet, nach denen die Lo¨sung optimiert werden soll. Zwei Mo¨glichkeiten
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Hierbei stellt−→x das Chromosom dar. Es lassen sich noch beliebig viele weitere
Verfahren zur Bestimmung der Fitness unter Betrachtung eines einzelnen
Chromosoms finden.
Es bestehen jedoch noch weitere Mo¨glichkeiten der Gewichtung, insbe-
sondere unter Einbeziehung der gesamten Population. Zum Beispiel kann die
Differenz zwischen jedem anderen Individuum und dem Optimum verdop-
pelt werden. Dies bewirkt ein versta¨rktes Ausscheiden von weniger ”fitten”
Chromosomen, wenn sich die Mehrheit um ein Optimum sammelt.
Eine umgekehrte Variante basiert auf der Einfu¨hrung einer A¨hnlichkeits-
funktion fu¨r Chromosomen. Bei jedem einzelnen Chromosom wird die Fitness
durch die A¨hnlichkeit zur Population geteilt. Der Zweck hierbei ist es, das
”Ha¨ngenbleiben” in einem lokalen Optimum zu vermeiden, die sogenannte
”vorzeitige Konvergenz”.
Diese beiden Varianten haben genau entgegengesetzte Wirkungsweisen,
wodurch schnell klar wird, dass es nicht nur eine feste Fitnessfunktion gibt,
sondern dass sie in Abha¨ngigkeit vom Problem und eventuell vom Fortschritt
der Optimierung gewa¨hlt werden muss.
Beispiel aus der Natur
Die genetischen Algorithmen versuchen die ”natu¨rliche Auslese” auf techni-
sche Probleme zu u¨bertragen. Eines der Beispiele, von denen sie ihre Ideen
hierfu¨r beziehen, ist der U¨berlebenskampf eines Beutetiers. An dieser Stelle
seien es einmal die vom Fuchs gejagten Hasen. Alle Hasen werden vom Fuchs
gejagt. Um zu u¨berleben, mu¨ssen sie entweder schnell sein oder gut im Haken-
schlagen. Hasen, die nicht schnell genug und nicht wendig genug sind, werden
vom Fuchs ”erwischt” und verschwinden aus der Population. Hasen, die nur
gerade so entkommen sind, sind vo¨llig erscho¨pft und daher beim Weitergeben
ihrer Gene geschwa¨cht und gehen weniger stark in die Folgegenerationen ein.
In den folgenden Unterpunkten wird wieder auf dieses Beispiel eingegangen.
5.3 Selektion
Eng verknu¨pft mit der fitnessbasierten Erzeugung neuer Generationen ist die
Selektion unter der bestehenden Population. Hierbei geht es darum, die Men-
ge der sich sta¨ndig vermehrenden Chromosomen zu reduzieren. Dies dient
nicht nur dazu, den Rechenaufwand zu reduzieren. Eine kontinuierlich wach-






determ. 1 2 3
stoch. 4 5 6
- 7 8
Tabelle 5.2: 8 Mo¨glichkeiten fu¨r die Selektion
sende Menge an Lo¨sungsansa¨tzen wu¨rde außerdem irgendwann die Speicher-
kapazita¨t u¨berschreiten.
Um sicherzustellen, dass der Algorithmus beim Lo¨schen einiger Lo¨sungs-
ansa¨tze das globale Optimum, falls er es schon gefunden hat, nicht wieder
verliert, ist es sinnvoll, die beste bisher gefundene Lo¨sung von der Selektion
auszuschließen. Die ”beste” Lo¨sung bezieht sich hierbei auf die Funktion, auf
die optimiert wird.
Ganz allgemein betrachtet existieren mindestens zwei Eigenschaften, die
zur Auswahl der zu lo¨schenden Chromosomen herangezogen werden ko¨nnen:
Die Zielfunktion der Optimierung (auch Gu¨tefunktion genannt) und das Al-
ter der Lo¨sung in Generationen. Fu¨r die Verwendung der Zielfunktion besteht
dann nur noch die Wahl, deterministisch oder stochastisch vorzugehen. Beim
Alter gibt es neben der Wahl zwischen deterministisch und stochastisch noch
weitere Mo¨glichkeiten: Unsterblichkeit fu¨r neue Lo¨sungen oder vorgezogener
Tot fu¨r a¨ltere Lo¨sungen. Es gibt also insgesamt fu¨r den allgemeinsten Opti-
mierungsansatz bereits drei mo¨gliche Kriterien, die sich fast unabha¨ngig von
einander deterministisch, stochastisch oder gar nicht auswerten lassen, wobei
mindestens ein Kriterium deterministisch oder stochastisch ausgewertet wer-
den muss. Insgesamt sind dies schon acht Mo¨glichkeiten (siehe Tabelle 5.2)
die immer zur Auswahl stehen.
Eine weitere Hilfe bei der Selektion sind eventuell Beschra¨nkungen im
zula¨ssigen Wertebereich fu¨r die Gene. Wenn der Wert eines Gens beispiels-
weise nicht negativ werden darf, so ko¨nnen alle Chromosomen mit negativen
Werten fu¨r dieses Gen aussortiert werden. Einige Verfahren belassen, insbe-
sondere bei kompliziertem Definitionsbereich, auch ungu¨ltige Chromosomen
eine Zeit lang in der Population2, um eventuell an anderer Stelle wieder in
den Definitionsbereich zuru¨ckzufinden. Dies macht aber nur Sinn, wenn sich
der zula¨ssige Wertebereich eines Gens in Abha¨ngigkeit anderer Gene a¨ndern
2Dies entspricht in der Natur einer stark verku¨rzten Lebenserwartung.
5.4. KONVERGENZ 55
kann. Ansonsten bringt es keinen Vorteil, Gene außerhalb des Definitionsbe-
reichs zuzulassen, da es keine Lu¨cken zum ”durchtunneln” gibt.
Ha¨ufig ist es jedoch so, dass die Zielfunktion sich sinnvoll in mehrere Un-
terfunktionen aufspalten la¨sst. Diese Aufspaltung ermo¨glicht es, nur pareto-
optimale Chromosomen zuzulassen. Ein Chromosom ist dann pareto-optimal,
wenn es kein Chromosom gibt, das in allen fu¨r die Optimierung zu betrach-
tenden Gu¨tefunktionen besser ist.3
Dabei ist jedoch zu beachten, dass bei vielen Problemstellungen die Men-
ge aller pareto-optimalen Lo¨sungen nicht beschra¨nkt ist. Es ist also meistens
nicht ausreichend, die Population auf alle pareto-optimalen Lo¨sungen zu re-
duzieren. Die Pareto-Optimalita¨t kann damit kein hinreichendes Kriterium
fu¨r den Erhalt einer Lo¨sung sein.
In dieser Arbeit werden stattdessen Bonusterme fu¨r Lo¨sungen vergeben,
die pareto-optimal bezu¨glich einer Menge bester Lo¨sungen sind. Diese verbes-
sern die Bewertung durch die Zielfunktion voru¨bergehend. Die Vergleichslo¨-
sungen mu¨ssen dabei von der Selektion ausgeschlossen werden, da sie anson-
sten durch den Vergleich mit sich selbst verschlechtert werden. Anschließend
wird eine durch die Zielfunktion der Optimierung gesteuerte Selektion durch-
gefu¨hrt. Nach Abschluss der Selektion werden die Bonusterme verworfen, da
sie ansonsten die Zielfunktion der Optimierung dauerhaft verfa¨lschen.
5.4 Konvergenz
Ein weiterer wichtiger Punkt bei Optimierungsverfahren ist das Konvergenz-
verhalten. Wie sich bereits bei Abschnitt 5.2 durch die vo¨llig entgegengesetz-
ten Strategien erahnen ließ, la¨sst sich hierzu keine generelle Aussage treffen.
Es ist vom Problem abha¨ngig, ob und welche genetischen Algorithmen kon-
vergieren und wie viel Schritte bis zu einer befriedigenden Lo¨sung no¨tig sind.
Vor allem Letzteres ist oft auch eine Frage der Startpopulation.
3Zuru¨ckblickend auf das Fuchs und Hase Beispiel bedeutet das Behalten aller pareto-
optimalen Lo¨sungen, dass ein Hase u¨berlebt, wenn es keinen Hasen gibt, der sowohl schnel-
ler als auch besser im Hakenschlagen ist.





6.1 Betrachtung der Komponente im Gesamt-
system
Das Ausfallverhalten der einzelnen Komponenten zu betrachten ist der er-
ste Schritt auf dem Weg zur Verfu¨gbarkeitsprognose der gesamten Anlage.
Zur weiteren Verarbeitung ist es erforderlich, den momentanen Zustand der
Komponente bina¨r-logisch zu beschreiben. Die zwei Mo¨glichkeiten hierzu,
auf die die spa¨ter vorgestellten Modellierungsmethoden aufbauen, sind die
Boolesche- und die Markov-Theorie.
6.1.1 Boolesche Theorie
In der Booleschen Theorie werden die Zusta¨nde der Komponenten wie logi-
sche Gro¨ßen behandelt, also eine Analyse von Ausdru¨cken aus Variablen, die
mit UND und ODER verknu¨pft sind. Im Zusammenhang mit der Verfu¨gbar-
keit sind jedoch eher die Begriffe Redundanz und Abha¨ngigkeit gebra¨uchlich.
Die Zuordnung von Redundanz und Abha¨ngigkeit zu UND und ODER ist
abha¨ngig von der gewa¨hlten Modellierungsmethode.
• Redundanz:
Sind zwei Komponenten redundant angeordnet, so reicht das Funktio-
nieren einer der beiden Komponenten fu¨r das Funktionieren der Ge-
samtanordnung aus. Dies fu¨hrt zu einer Erho¨hung der Verfu¨gbarkeit
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der Gesamtanordnung. Bei einer Redundanz mit mehr als zwei Kom-
ponenten kann es sein, dass mehr als eine funktionierende Komponente
fu¨r die Funktion des Abschnittes erforderlich ist.1 Es wird dann von
einer m-aus-n-Redundanz (m < n) gesprochen. Weiterhin ist es fu¨r die
stochastischen Kennwerte der redundanten Komponenten wichtig, ob
es sich um eine kalte oder eine warme Redundanz handelt. Der Unter-
schied ist, dass im Falle einer heißen Redundanz die redundante Kom-
ponente bei funktionierender Hauptkomponente belastet ist. Bei einer
kalten Redundanz geht sie im Falle eines Ausfalls der Hauptkomponen-
te aus dem unbenutzten (kalten) Zustand in Betrieb.2 Im Verfu¨gbar-
keitsschaltbild der Anlage stellt eine Redundanz eine Parallelschaltung
dar.
Redundanzen erho¨hen die Verfu¨gbarkeit der Gesamtanordnung, es mu¨s-
sen jedoch Kosten-Nutzen-U¨berlegungen angestellt werden.
In Ausnahmefa¨llen kann der Anschluss einer Redundanz, u¨ber eine Er-
ho¨hung der Komplexita¨t der Anlage, die Verfu¨gbarkeit der Anlage in
Summe verringern, da der Einbau des redundanten Teils die Komple-
xita¨t der Anlage erho¨ht. Dies wird jedoch normalerweise auch von der
Kosten-Nutzen-U¨berlegung abgedeckt.
• Abha¨ngigkeit:
In der Regel ist nicht die Verfu¨gbarkeit einer einzelnen Komponen-
te interessant, sondern die eines Systems aus mehreren verschiedenen
Komponenten. In einem solchen System gibt meist triviale Abha¨ngig-
keiten zwischen einzelnen Komponenten, d. h. die Eine kann ohne die
Anderen nicht funktionieren. Bei einem Turbosatz eines Kraftwerk zum
Beispiel nu¨tzt eine funktionierende Turbine nichts, wenn der Genera-
1[Stu96]: ”Redundanz ist das Vorhandensein (bzw. die geeignete Anordnung) u¨berza¨h-
liger Elemente innerhalb eines Systems, die dazu bestimmt sind, die Funktion gleichartiger
Elemente zu u¨bernehmen, um Lebensdauerverla¨ngerungen bzw. Zuverla¨ssigkeitsvergro¨ße-
rungen zu erreichen.”
2[Stu96]: ”Heiße Redundanz[...]: sa¨mtliche parallel geschalteten Elemente sind gleich-
zeitig in Betrieb, alle Elemente unterliegen einer gemeinsamen Belastung und Abnutzung,
zur Funktionstu¨chtigkeit ist nur eines der m Elemente notwendig, r = m − 1 Elemente
sind heiß gelagert; es liegt eine r-fache heiße Redundanz vor.[...]
Kalte Redundanz[...]: nur eines der Elemente ist in Betrieb, belastet und wird abgenutzt,
r = m − 1 Elemente sind kalt gelagert, außer dem in Betrieb befindlichen Element sind
alle u¨brigen Elemente wie Ersatzteile in Reserve.”
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tor ausfa¨llt. Umgekehrt wird auch kein Strom erzeugt, wenn zwar der
Generator funktioniert, aber die Turbine defekt ist. Die Verfu¨gbarkeit
des Turbosatz-Teilsystems ist also geringer, als die Verfu¨gbarkeiten der
Einzelkomponenten Turbine oder Generator. Im Verfu¨gbarkeitsschalt-
bild der Anlage stellt eine Abha¨ngigkeit eine Serienschaltung dar.
Teilsysteme, die durch eine Redundanz oder eine Abha¨ngigkeit gebildet
wurden, lassen sich wiederum als eine Komponente darstellen und ko¨nnen so
Teil von weiteren u¨bergelagerten komplexeren Redundanzen und Abha¨ngig-
keiten werden. Die Darstellung der Booleschen Verknu¨pfungen kann variieren
in Abha¨ngigkeit von der Formulierungsweise3.
6.1.2 Markov Theorie
Die Markov Theorie betrachtet das System nicht als Netz der Einzelzusta¨n-
de, sondern fasst die Zusta¨nde aller Komponenten zu einem Verbundzustand
zusammen, dem dann das Funktionieren oder Nicht-Funktionieren des Ge-
samtsystems zugeordnet wird. Die einzelnen Zustandsu¨berga¨nge stellen den
Ausfall oder die Reparatur einer Komponente dar. Dies ist auch einer der
großen Vorteile der Markov Theorie. Es besteht die Mo¨glichkeit, Ausfall-
und Reparaturvorga¨nge in geschlossener Form zu modellieren. Ein weiterer
Vorteil ist die Tatsache, dass es sehr einfach ist, fu¨r eine Komponente mehr
Zusta¨nde als vollsta¨ndig intakt oder vollsta¨ndig defekt zu modellieren. Der
Nachteil liegt in der Form der Zustandsdarstellung. Es wird fu¨r jede mo¨gliche
Kombination ausgefallener und intakter Komponenten ein Zustand beno¨tigt.
Das heißt fu¨r n Komponenten 2n Zusta¨nde.
6.2 Modellierungsmethoden
Fu¨r die Modellierung ganzer Anlagen wurden, basierend auf einer der bei-
den Systemtheorien (Markovsche oder Boolesche) zahlreiche Verfahren ent-
wickelt. An dieser Stelle seien nur die Wichtigsten kurz skizziert:
3Als extreme Formulierungsweisen seien an dieser Stelle die konjunktive und die dis-
junktive Normalform genannt, es gibt jedoch je nach Ausdruck noch weitere Mo¨glichkeiten,
die sich durch Umformung ineinander u¨berfu¨hren lassen, siehe [Lip07].
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6.2.1 Petri-Netze
In Petri-Netzen [Abe90] werden sowohl die Zusta¨nde als auch die Zustands-
a¨nderungen als Knoten dargestellt. Hierzu werden zwei Arten von Knoten
beno¨tigt, Stellen (Abb. 6.1) und Transitionen (Abb. 6.2). Eine Stelle ist nur
mit Transitionen verbunden und umgekehrt. Die Stellen symbolisieren die
Zusta¨nde der einzelnen Komponenten. Die momentanen Zusta¨nde werden
durch Markierungen dargestellt. Diese Markierungen werden u¨ber die Tran-
sitionen, die die Ereignisse darstellen, weitergeschaltet. Eine Transition kann
nur schalten, wenn alle Stellen im Vorfeld belegt und alle im Folgenden frei
sind.
Abbildung 6.1: Stelle Abbildung 6.2: Transition
6.2.2 Blockdiagramme
Blockdiagramme sind die anschaulichste Mo¨glichkeit, ein System zu model-
lieren. Hierbei werden die einzelnen Komponenten als Blo¨cke dargestellt und
ihre Zusammenha¨nge als Verbindungen zwischen den Blo¨cken. Diese Dar-
stellungsform ist nah an der realen Konstruktion der Baugruppe und daher
sehr u¨bersichtlich und anschaulich. Zwischenergebnisse an den Grenzen der
Baugruppen ko¨nnen gut ermittelt werden.
Allerdings kann es sein, dass die Zusammenha¨nge zwischen den Kompo-
nenten im Verfu¨gbarkeitsblockdiagramm andere sind, als die Zusammenha¨n-
ge im Schaltplan oder der wirklichen Konstruktion. Dies ist darauf zuru¨ck-
zufu¨hren, dass jeweils verschiedene Teilaspekte des Verhaltens der Anlage
modelliert werden.
Ein gutes Beispiel hierfu¨r findet man in [Stu96, S. 84], wo eine vereinfachte
Darstellung einer Kraftwerksschaltung in ein Verfu¨gbarkeitsblockdiagramm
umgewandelt wird. Hierbei wird beispielsweise aus dem Ku¨hlwasserkreislauf,
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der in der Anlage nebenla¨ufig zum Wasser-Dampf-Kreislauf ist, ein mit dem
Wasser-Dampf-Kreislauf in Reihe geschalteter Abschnitt.
6.2.3 Markov-Analyse
Bei der Markov-Analyse, die als einziges der hier dargestellten Modellierungs-
verfahren auf der Markov Theorie aufbaut, beschreibt jeder Zustand eine
Kombinationen aus intakten und ausgefallenen Komponenten im System.
Die U¨berga¨nge beschreiben jeweils den Ausfall, bzw. die Reparatur einer
Komponente. Die Reparatur- und Ausfallzeiten werden durch U¨bergangs-
wahrscheinlichkeiten repra¨sentiert. Somit werden die Wahrscheinlichkeiten
der zuku¨nftigen Zusta¨nde fu¨r einen Markov-Graphen in Abha¨ngigkeit des je-
weils aktuellen Zustandes aus den Ausfall- und Reparaturraten gebildet. Bei
konstanten U¨bergangsraten sind die Ausfall- und Reparaturzeiten exponenti-
al verteilt. Fu¨r einen Graph mit zwei Zusta¨nden (eine Komponente) ergeben
sich folgende Gleichungen:
P˙1(t + 1) = (1− a)P1(t) + bP2(t) (6.1)
P˙2(t + 1) = aP1(t) + (1− b)P2(t) (6.2)
P1 ist die Wahrscheinlichkeit des Zustands ”intakt”
P2 ist die Wahrscheinlichkeit des Zustandes ”defekt”
a ist die Ausfallrate
b ist die Reparaturrate
Die Wahrscheinlichkeiten der mo¨glichen Gesamtzusta¨nde lassen sich auch
als Vektor darstellen und u¨ber eine Matrixmultiplikation mit einer U¨ber-
gangsmatrix in einen Vektor mit den Wahrscheinlichkeiten zu einem spa¨teren
Zeitpunkt u¨berfu¨hren.
−→
















Aufgrund der konstanten U¨bergangswahrscheinlichkeiten bei reinen Markov-
Graphen lassen sich die U¨bergangsmatrizen fu¨r mehrere Zeitschritte u¨ber
Multiplikation der Matrix mit sich selbst berechnen.
Wird zur Beru¨cksichtigung von alterungsbedingten Ausfa¨llen eine Zeit-
abha¨ngigkeit der U¨bergangswahrscheinlichkeiten eingefu¨hrt, so entsteht ein
sog. Semi-Markov-Graph, der mit einem stark ansteigendem Rechenaufwand
62 KAPITEL 6. GRUNDLAGEN DER VERFU¨GBARKEITSPROGNOSE
verbunden ist. Hierbei geht jedoch auch die Mo¨glichkeit verloren, U¨bergangs-
matrizen fu¨r mehrere Zeitschritte sinnvoll im Voraus zu bestimmen.
Da die Zusta¨nde des Markov-Graphen die Menge aller Kombinationen
darstellen, wa¨chst der zu einem System geho¨rende Graph exponentiell mit
der Gro¨ße des Systems an, d.h. fu¨r n Komponenten gibt es 2n Zusta¨nde.
Deswegen ist dieses Verfahren ausschließlich fu¨r die Betrachtung kleinerer
Zusammenha¨nge geeignet. Dies fu¨hrt dazu, dass Markov-Graphen eigentlich
nur bei kleinen Subsystemen eingesetzt werden ko¨nnen, eine Betrachtung
gro¨ßerer Systeme scheitert an der rapide ansteigenden Rechenzeit.
6.2.4 Fehlerbaumbasierende Verfahren
Der große Unterschied zwischen den fehlerbaumbasierenden Methoden und
den bisherigen Modellen (Petri-Netzen, Blockdiagrammen und Markov Ana-
lyse) ist, dass bisher basierend auf den Bauteilen das Ausfallverhalten model-
liert wurde, was auch als ”Bottom-Up-Methode”bezeichnet wird. Der Fehler-
baum ist eine ”Top-Down-Methode”, d.h. basierend auf einem Ausfall werden
die mo¨glichen auslo¨senden Komponenten dargestellt. Einige der bekanntesten
fehlerbaumbasierenden Verfahren sind:




• Probabilistische Sicherheitsbewertung (PSA)
Diese Verfahren sind sich alle sehr a¨hnlich. Meistens handelt es sich um Wei-
terentwicklungen oder Zusammenfassungen anderer Verfahren.
6.3 Zeit-, Arbeits- und Leistungsverfu¨gbar-
keit
Die Definitionen der verschiedenen Verfu¨gbarkeitsarten sind in der Literatur
nicht immer einheitlich. Diese Arbeit orientiert sich bei der Abgrenzung der
einzelnen Begriffe zueinander an [VDE99]. Hier werden folgende Begriffsde-
finitionen der Verfu¨gbarkeit gegeben:
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• Zeitverfu¨gbarkeit kT :
Die Zeitverfu¨gbarkeit ist ein Maß fu¨r die zeitliche Einsatzfa¨higkeit einer
Anlage. Gebildet wird sie als ”Eins minus das Verha¨ltnis der Stillstand-
zeiten zu der Gesamtzeit”. Hierbei werden sowohl die planma¨ßigen, als
auch die außerplanma¨ßigen Stillsta¨nde beru¨cksichtigt. Jedoch werden
nur vollsta¨ndige Stillsta¨nde betrachtet, Teilausfa¨lle bei denen die An-
lage immer noch einen Teil ihrer Leistung liefert, werden nicht zu den
Stillstandzeiten gerechnet. Als Gleichung ergibt sich: 4










Bei der Arbeitsverfu¨gbarkeit wird die an der Anlage tatsa¨chlich ver-
fu¨gbare Arbeit ins Verha¨ltnis mit der theoretisch lieferbaren Arbeit bei
Nennleistung gesetzt. Diese ergibt sich als Nennleistung multipliziert
mit der Gesamtzeit. Im Unterschied zur Zeitverfu¨gbarkeit werden bei
der Arbeitsverfu¨gbarkeit auch die Einflu¨sse von Teilausfa¨llen ohne voll-







PN · TN (6.5)
• Leistungsverfu¨gbarkeit kP :
Die Leistungsverfu¨gbarkeit ist das Verha¨ltnis der momentan verfu¨gba-
ren Leistung zur Nennleistung. Im Gegensatz zu Zeit- und Arbeitsver-
fu¨gbarkeit wird sie u¨blicherweise nicht als Mittelwert angegeben, da sie
ansonsten in die Arbeitsverfu¨gbarkeit u¨bergeht. Stattdessen wird sie









• Produktregel der Verfu¨gbarkeiten:
Unter anderem in [Stu96] wird eine Berechnungsmo¨glichkeit der noch
4 Die Indizes in den Gleichungen haben folgende Bedeutungen:
∗N fu¨r Nenn-*
∗V fu¨r Verfu¨gbare *
∗NV fu¨r Nicht-Verfu¨gbare *
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unbekannten dritten Verfu¨gbarkeit in Abha¨ngigkeit der beiden anderen
bereits bekannten Verfu¨gbarkeiten angegeben:
kA = kT · kP (6.7)
Fu¨r diese Gleichung sind jedoch 2 Einschra¨nkungen zu beachten:
1. Die Betrachtungszeit fu¨r die Verfu¨gbarkeiten muss gleich sein. Es
ist also nicht mo¨glich, mit einer mittleren Zeitverfu¨gbarkeit und
einem Momentanwert der Leistungsverfu¨gbarkeit eine Arbeitsver-
fu¨gbarkeit zu bestimmen.
2. Zeitra¨ume, in denen die Anlage stillsteht sind bei der Leistungs-
verfu¨gbarkeit fu¨r obige Gleichung 6.7 nicht zu beru¨cksichtigen, da
diese sonst doppelt eingehen.
Monte-Carlo-Simulationen
Bei der Berechnung von Zeit- und Arbeitsverfu¨gbarkeit ist das Endergebnis
ein Mittelwert u¨ber dem Betrachtungszeitraum. Da eine analytische Aus-
wertung des Systems sehr rechenzeitintensiv wa¨re, wird fu¨r die Auswertung
meist die Monte-Carlo-Simulation eingesetzt. Hierzu werden Zufallszahlen
zwischen 0 und 1 erzeugt, die dann anhand der Ausfallrate in eine Aus-
fallzeit fu¨r die jeweilige Komponente umgerechnet werden. Dieser Zeitpunkt
wird durch eventuelle Wartungsarbeiten gema¨ß einem Korrekturfaktor ver-
schoben. In Summe la¨sst sich so, bei einer großen Anzahl von Simulationen,
das Verhalten des Systems abscha¨tzen. Um dies zu veranschaulichen ein klei-
nes Beispiel aus dem Internet[htt03]:
Legt man ein Quadrat mit der Seitenla¨nge 2 um den Einheitskreis, so ist
die Fla¨che des Quadrats 4 und die des Kreises pi. Verteilt man nun innerhalb
des Quadrats vo¨llig zufa¨llig n Punkte, so ist das Verha¨ltnis der Anzahl der im
Kreis befindlichen Punkte zur Gesamtzahl der Punkte na¨herungsweise pi/4.
Fu¨r große n erha¨lt man so eine Na¨herung fu¨r pi/4.
In Analogie dazu liefern die Monte-Carlo-Simulationen in dieser Arbeit
als Resultat einen mittleren Verfu¨gbarkeitswert fu¨r das System. Bei U¨berle-
gungen bezu¨glich der verschiedenen mo¨glichen Strukturen der Anlage kann
durch die resultierende A¨nderung dieses Ergebnisses und die wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen eine Kosten-/Nutzenanalyse erstellt werden. Anwen-
dungsbeispiele zu Monte-Carlo-Simulationen in der Verfu¨gbarkeitsprognose
folgen in Kapitel 7.
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Verwendung von einzelnen Zeitreihen
Fu¨r die Untersuchung der Leistungsverfu¨gbarkeit gelten andere Rahmenbe-
dingungen, da hierbei nicht ein Mittelwert sondern eine Kurve des zeitli-
chen Verlaufes von Interesse ist. Eine Untersuchung u¨ber eine Monte-Carlo-
Simulation scheidet somit aus. Vielmehr ist die Verwendung von einzelnen
gemessenen oder synthetischen Messreihen zielfu¨hrend. Die Untersuchungen
zu diesem Gebiet sind jedoch nicht Gegenstand dieser Arbeit. Sie werden bei
[Men03] detailliert ausgefu¨hrt.




7.1 Genetische Algorithmen in der Instand-
haltung
Bei der Anwendung der genetischen Algorithmen (siehe Abschnitt 5) auf die
Instandhaltungsoptimierung liegt die Hauptschwierigkeit darin, dass geneti-
sche Algorithmen alle Parameter des Lo¨sungsansatzes als unabha¨ngig von-
einander ansehen. Dies widerspricht jedoch dem Ansatz fu¨r die Gebrauchs-
kostenfunktionen, dass es bei der Bu¨ndelung von Maßnahmen zu Synergie-
effekten kommt. Daraus resultieren zwei Lo¨sungsansa¨tze:
1. Modifikation der genetischen Operatoren
Es werden Grundinformationen zu den Instandhaltungszusammenha¨n-
gen in den genetischen Operatoren hinterlegt. Dabei geht die vollsta¨n-
dige Zufa¨lligkeit der Operatoren verloren, es ist also im eigentlichen
Sinne kein genetischer Algorithmus mehr, da eine partielle Steuerung
vorliegt.
2. Einfu¨hrung eines Interpretationsschrittes
Es wird ein Zwischenschritt eingefu¨hrt, der die von den Operatoren
verarbeiteten Zufallsinformationen deterministisch verarbeitet und in
zula¨ssige Instandhaltungspla¨ne umwandelt. Hierbei handelt es sich um
einen rein genetischen Optimierungsalgorithmus. Allerdings kommt es
durch die nachtra¨gliche Beru¨cksichtigung der Synergien dazu, dass bei
der Umwandlung von der unabha¨ngigen Darstellung fu¨r die Optimie-
rung in die anwendbare gekoppelte Darstellung einige Informationen
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aus dem Instandhaltungsplan herausgefiltert werden. Nicht alle A¨nde-
rungen in der genetischen Datenrepra¨sentation lassen sich somit im
Instandhaltungsplan wiederfinden und bewerten.
Beiden Ansa¨tzen wird im Rahmen dieser Arbeit in Kapitel 8 nachgegangen.
7.1.1 Modifikation der genetischen Operatoren
Die Abha¨ngigkeit la¨sst sich als eine Kopplung der Periodendauern mit den
Zuordnungen der Instandhaltungsabschnitte zu den einzelnen Perioden be-
trachten. Die einzelnen Abnutzungseinheiten (Definition auf Seite 42) sind
fest mit einer Periode verknu¨pft, so dass bei einer Verschiebung der Peri-
odendauer, auch die Abnutzungseinheiten verschoben werden.
An diesem Punkt sind die ”individuell optimalen Instandhaltungsperi-
oden (TKO)”1 von Bedeutung. Diese geben an, wie groß das kostenoptimale
Instandhaltungsintervall einer einzelnen Komponente wa¨re, wenn es keine
Synergieeffekte ga¨be.
Zur Veranschaulichung sei hier auf Abb. 7.1 verwiesen, in der drei Daten-
zeilen gezeigt werden. Zu unterst steht die Zuordnung der Instandhaltungs-
einheiten zu den Instandhaltungsbereichen und damit zu den Perioden. Diese
Zuordnung ist in dieser Variante starr u¨ber einen Index gelo¨st, der in der Ver-
gangenheit einmal optimal gewa¨hlt wurde, basierend auf der TKO. Die erste
Abnutzungseinheit wird Bereich Nr. 3 zugeordnet, ohne dass hierbei mo¨gliche
A¨nderungen der Periode, die zu Bereich Nr. 3 geho¨rt, eine Rolle spielen.
Die mittlere Zeile entha¨lt die Periodendauern. Dieser Parameter ist ver-
antwortlich dafu¨r, wo sich der Abnutzungsbereich auf der Zeitachse in der
oberen Zeile befindet. Also ist die Position der Inspektionsperioden der Ab-
nutzungseinheiten auf der Zeitachse von der Kopplung der Parameter der
beiden unteren Zeilen abha¨ngig.







TKO = ZEE · bHilf · A
√
CKO
(A− 1) · TH · (CMO − CBO) (7.2)
Hierbei sind CKO die voraussichtlichen Kosten einer Instandhaltungsmaßnahme, CMO die
voraussichtlichen Kosten einer Schadensbeseitigung und CBO die voraussichtlichen Kosten
einer Befundinstandsetzung. TH ist der Diagnosewirkungsgrad. Die Herleitung findet sich
in [Gro76, S. 64].




T1 T2 T3 T4 T5
123 4 5 2- 4 1
Periodenlängen
Abbildung 7.1: Darstellung mit abha¨ngigen Parametern, die eine Modifikati-
on der Operatoren erforderlich macht
Basierend auf diesem Konzept wurde in dieser Arbeit ein Mutationsope-
rator entwickelt. Der Ansatz eines Crossoveroperators scheiterte an der hohen
Abha¨ngigkeit von Zuordnung und Periodenla¨nge. Der Versuch, die Perioden-
la¨ngen eines Lo¨sungsansatzes mit der Zuordnung eines anderen zu kombi-
nieren, fu¨hrte fast immer zu einer unmittelbaren Verschlechterung, da jede
Zuordnung bestrebt ist, das lokale Optimum ihrer Periodenla¨ngen zu finden.2
An dieser Stelle hat sich positiv ausgewirkt, dass der Crossoveroperator nicht










Abbildung 7.2: Problem der Optimierung von Abnutzungsbereichen auf vor-
la¨ufige Perioden
2Abbildung 7.2: Beim Wechsel von Periodenla¨nge P1 (lang) zu Periodenla¨nge P2 (kurz)
im Rahmen der Periodenoptimierung ist das Ergebnis zuna¨chst schlechter, selbst wenn P2
besser ist, da die Inhalte des Abnutzungsbereichs auf P1 optimiert sind.
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7.1.2 Einfu¨hrung eines Interpretationsschrittes
Mit der Einfu¨hrung des in dieser Arbeit entwickelten Interpretationsschrit-
tes sind die einzelnen Abnutzungseinheiten nicht mehr fest mit einer Periode
verknu¨pft. Bei einer A¨nderung der Periode wird im Interpretationsschritt ent-
schieden, ob die Zuordnung gleich bleibt. Informationen, die mit dem geneti-
schen Algorithmus variiert werden, sind die Dauern der Maßnahmeperioden
und individuelle Instandhaltungsperioden fu¨r die Komponenten. Letztere ge-
hen durch Variation aus der ”individuell optimalen Instandhaltungsperiode”
des jeweiligen Bereiches hervor.
PeriodendauernT1 T2 T3 T4 T5
tatsächliche Periodenlängen
Wunschperioden der Komponenten
Ti Tii Tiii Tiv Tv Tvi Tvii Tn-1 Tn
Wunschperiodenlängen
Interpretationsschritt}
Abbildung 7.3: Parametrisierte Darstellung der Instandhaltungsplanung mit
Interpretationsschritt
Diese individuelle Periode dient jetzt wieder zur Einscha¨tzung, ob und in
welcher Maßnahmeperiode die Komponente instandgehalten wird. Die Ent-
scheidung, ob eine Instandhaltungsmaßnahme geplant wird, ha¨ngt hierbei
von der ”Individuellen Erneuerungsperiode” (TPO) ab. Diese gibt an, nach
welcher Zeit ein Bereich durch das Austauschen von Verschleißteilen kom-
plett erneuert ist. Eine Inspektionsperiode jenseits der TPO entfa¨llt, da die
urspru¨nglichen Komponenten, die inspiziert werden sollen, zum Zeitpunkt
der Inspektion nicht mehr vorhanden sind.
Die Funktionsweise des Interpretationsschrittes wird in Abb. 7.3 veran-
schaulicht:
Es gibt eine Datenzeile, fu¨r die Periodendauern der Abnutzungsbereiche
(oberste Zeile) und eine fu¨r die Periodenwu¨nsche fu¨r die Abnutzungseinhei-
ten (unterste Zeile). Diese Informationen werden unabha¨ngig voneinander
von der Optimierung verarbeitet. Nach der Optimierung werden die Peri-
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odenwu¨nsche im Interpretationsschritt dann den na¨chstgro¨ßeren tatsa¨chli-
chen Perioden deterministisch zugeordnet. Dies geschieht u¨ber die Perioden-
la¨ngen (mittlere Zeilen).
Der Vorteil dieser Methode liegt in der Vermeidung von gegeneinander
arbeitenden Optimierungsabla¨ufen (siehe Abb. 7.2) fu¨r die Einteilung der
Abnutzungseinheiten und die Perioden der Abnutzungsbereiche. Ohne In-
terpretationsschritt besteht hier sonst das Problem, dass eine Periode unab-
ha¨ngig davon, ob sie optimal ist, durch die auf ihre jetzige La¨nge optimierte
Zuordnung der Abnutzungseinheiten fixiert ist.
Der Nachteil ist die im Interpretationsschritt anfallende Redundanz. Eine
A¨nderung der Periodenwu¨nsche macht sich nur dann bemerkbar, wenn sie die
Einteilung im Interpretationsschritt um eine Periode verschiebt. Dieser Nach-
teil tritt jedoch nur an den Stellen auf, an denen die Zuordnung vorher die
Optimierung der Perioden behinderte. Somit ist an dieser Stelle keine nu¨tz-
liche Information verloren gegangen, lediglich ein sto¨render Einfluss wurde
entfernt.
Fu¨r die Zuordnung der Erneuerungsmaßnahmen zu den Bereichen werden,
statt der Periodenwu¨nsche, wie gehabt die TPOs herangezogen.
Basierend auf diesem Konzept wird in dieser Arbeit sowohl ein neuer
Mutations- als auch ein Crossoveroperator entwickelt.
7.1.3 Kurzfassung des Ablaufs der Optimierung
Zu Beginn der Optimierung wird eine Startpopulation beno¨tigt, die variiert
werden kann. Zur Erzeugung dieser Startpopulation werden eine untere und
eine obere Schranke definiert, zwischen denen die zufa¨lligen Lo¨sungen erzeugt
werden.
Die Perioden mu¨ssen zwischen einem Jahr und einem steigenden Anteil der
Betrachtungszeit3 liegen (Details folgen in 7.1.8).
Bei der Wunschperiode der Abnutzungseinheiten wird der Startwert anhand
der von ”Instra” (ein von Beckmann entwickeltes Programmpaket) ermittel-
ten ”Individuell Optimalen Instandhaltungsperioden” (TKO) gewa¨hlt, mit
einer Schwankung von 50%.
Nach dem Aufbau der Startpopulation beginnt die eigentliche Optimierung.
3Normalerweise ist die Betrachtungszeit fu¨r die Anlage die restliche geplante Betriebs-
zeit.
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In Iterationen werden:
• die neuen Lo¨sungsansa¨tze bewertet,
• aus allen Lo¨sungen, die mindestens eine Iteration alt sind, die schlech-
testen gelo¨scht,
• neue Lo¨sungen erzeugt.
7.1.4 Bewertung der Lo¨sungen
Fu¨r die Bewertung werden die eingelesenen Tabellen kopiert, mit den Daten
des zu bewertenden Lo¨sungsansatz abgea¨ndert und anschließend mit den
Funktionen von Instra ausgewertet. Danach werden die Ergebnisse ausgelesen
und die Tabellen gelo¨scht.
Zur Entkopplung der Parameter in der Optimierung wurde in Abschnitt
7.1.2 ein Zwischenschritt eingefu¨hrt, der zwei Datenzeilen in einen Instand-
haltungsplan umwandelt.
Die erste Daten-Zeile wird in die Periodenla¨ngen umgewandelt. Hierbei ist
zu beachten, dass Werte, die gro¨ßer als die Betrachtungszeit sind, bedeuten,
dass die jeweilige Periode nicht benutzt wird. In den Rohdaten werden diese
Werte auf die Betrachtungszeit + 1 reduziert, um spa¨tere Variationen zu
erleichtern.
Die zweite Datenzeile stellt eine angestrebte Inspektionsperiode fu¨r die
Komponenten dar. Eine Komponente wird in der ersten Periode inspiziert,
die gro¨ßer oder gleich ihrer Wunschperiode ist, es sei denn ihre ”Individu-
ell optimale Erneuerungsperiode” (TPO) ist ebenfalls kleiner als die TKO.
Ist dies der Fall, wird keine Inspektion vorgenommen, da die Komponente
innerhalb dieser Zeit bereits komplett erneuert wurde.
Die eigentliche Bewertung wird mit den Gebrauchskostenfunktionen aus
[Bec94] durchgefu¨hrt.
7.1.5 Selektion
In diesem Schritt werden einige der schlechteren, a¨lteren Lo¨sungsansa¨tze ver-
worfen, um Platz fu¨r neue Ansa¨tze zu schaffen. Hierbei ist die Bewertung
einer Lo¨sung vorrangiges Kriterium. Neue Lo¨sungen sind von der Selektion
ausgeschlossen. Sie ko¨nnen erst in der na¨chsten Runde gelo¨scht werden. Pro
neuer Generation werden exakt 20% der Lo¨sungsansa¨tze gelo¨scht und ersetzt.
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Es werden jedoch noch Zwischenergebnisse betrachtet, die Aufschluss
u¨ber die A¨hnlichkeiten zwischen den Lo¨sungen geben. Wenn beispielsweise
eine Lo¨sung eine ho¨here Verfu¨gbarkeit besitzt, aber auch ho¨here Instandhal-
tungskosten ausweist als eine andere Lo¨sung, so ko¨nnen die gesamten In-
standhaltungskosten in der gleichen Gro¨ßenordnung liegen wie die der ande-
ren Lo¨sung. Durch die Betrachtung der Zwischenergebnisse, lassen sie sich
jedoch von dieser unterscheiden, da das Verha¨ltnis der Zwischenergebnisse
die strategische Ausrichtung eines Planes widergibt. Auf diese Weise kann ei-
ne doppelte Lo¨sung bevorzugt aussortiert werden. Dies ist sinnvoll, da mehr-
fach auftretende Lo¨sungen bei der Kombination mit einer identischen Lo¨sung
keine Verbesserungen bringen ko¨nnen. Falls zwei dieser Lo¨sungen als Ein-
gangslo¨sungen eines Crossoveroperators dienen, so ist das Ergebnis ein dritte
identische Lo¨sung. Je mehr Lo¨sungen identisch sind, desto wahrscheinlicher




Beim Mutationsoperator wird eine Anzahl von Mutationen als prozentualer
Anteil der Anzahl der Variablen in allen Zeilen des Chromosoms bestimmt.
Anschließend wird zufa¨llig eine Zeile bestimmt, in der dann ein Wert um ein
Viertel bis hin zur ganzen Varianz der Zeile abgea¨ndert wird.
Crossoveroperator
Der Crossoveroperator vermischt zwei Chromosomen miteinander zu einem
neuen Chromosom. Dabei wird mit einer 50%-Wahrscheinlichkeit das Zei-
lenelement aus dem einen oder dem anderen Chromosom entnommen. Sollte
hierbei versucht werden, u¨ber das Zeilenende hinaus zu lesen, wird die Zeile
beendet.
7.1.7 Konvergenzverhalten
Eine der Hauptaufgaben bei der Anwendung genetischer Algorithmen ist,
deren Neigung zur vorzeitigen Konvergenz zu unterdru¨cken. Das bedeutet,
es wird ein lokales Optimum gefunden, in dem sich vorschnell alle Lo¨sungs-
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ansa¨tze der Population ansammeln. Hierdurch werden nur noch mit Hilfe
der Mutation neue Lo¨sungen gebildet. In der Regel fu¨hrt dies dazu, dass der
Algorithmus im lokalen Optimum festsitzt und es von sich aus nicht wieder
verla¨sst. Die Population ist zusammengebrochen. Es ist also notwendig, die
Vielfalt der Population zu u¨berwachen und gegebenenfalls Maßnahmen zur
Korrektur einzuleiten.
Unzureichend fu¨r die Detektion des Zusammenbruchs der Population ist
es, das gegenwa¨rtige Optimum in der Population zu suchen und dessen Du-
plikate zu za¨hlen. Fru¨her oder spa¨ter wird ein Wert in der Na¨he eines lokalen
Optimums es schaffen, die Population zu dominieren, bevor das lokale Opti-
mum verlassen wurde.
Um zu verhindern, dass die Population von einem Individuum dominiert
wird, wurde die Betrachtung auf alle Chromosomen ausgeweitet. Dies dient
dazu, die in 7.1.5 beschriebene Kettenreaktion zu unterbinden.
7.1.8 Detaillierter Ablauf der genetischen Optimierung
Datenstrukturen
Die Datenstruktur ist in 3 Teile gegliedert:
1. Daten, die Gegenstand der Optimierung sind
Zu den Daten, die Gegenstand der Optimierung sind, geho¨ren nur die
Periodendauern der Instandhaltungsbereiche und die Wunschperioden
der einzelnen Abnutzungseinheiten. Auch das Alter des jeweiligen Chro-
mosoms (Instandhaltungsplan) in Generationen (Iterationsschritten)
wird wa¨hrend der Optimierung mitgeza¨hlt.
2. Daten, die fu¨r die Bewertung beno¨tigt werden, bezu¨glich der Optimie-
rung jedoch konstant sind
Alle u¨brigen Daten, die der moneta¨ren oder zeitlichen Bewertung der
Anlage dienen, sind als Konstanten hinterlegt. Das Gleiche gilt fu¨r die
Parameter des Abnutzungsverhaltens der Abnutzungseinheiten.
3. Zwischenergebnisse, die wa¨hrend der Berechnung der Gebrauchskosten
aus den Optimierungsdaten und den Konstanten anfallen
Abgelegte Zwischenergebnisse sind zum Beispiel die im Zwischenschritt
(siehe Abschnitt 7.1.2) erzeugten Zuordnungen der Abnutzungseinhei-
ten zu Abnutzungsbereichen. Die Zwischenergebnisse der Gebrauchsko-
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stenfunktionen werden abgelegt, um bei Fehlern den Ablauf rekonstru-
ieren zu ko¨nnen. Dieses Abspeichern ist auch nach dem Beseitigen der
letzten Fehler nicht abgeschafft worden, da der Festplattenplatzbedarf
des Programms auf heutigen Rechnern vernachla¨ssigbar ist.
Aufbau der Startpopulation
Bei der Optimierung mit Genetischen Algorithmen, werden aus einer großen
Menge von mo¨glichen Lo¨sungsansa¨tzen die besseren Ansa¨tze weiterentwickelt.
Dazu muss zu Beginn des Algorithmus erst einmal eine Menge an Lo¨sungen
aufgebaut werden.
Fu¨r diese Arbeit wurde dies gelo¨st, indem zwei Lo¨sungen erzeugt wurden,
die die Extremwerte des plausiblen Lo¨sungsraumes darstellen.
Zum einen ein Plan, der keinerlei Maßnahmen beinhaltet und zum ande-
ren ein Plan, dessen Perioden durch Verdoppelungen aus einander hervorge-
gangen sind. Der Plan ohne Maßnahmen besitzt nur Perioden außerhalb der
Betrachtungszeit. Damit stellt er die minimale Instandhaltung dar. Auf der
anderen Seite steht ein Plan, der auf der Grundidee der Teilbarkeitsregel ba-
siert. Diese Faustregel besagt, dass maximale Synergien bei den Maßnahme-
kosten genutzt werden, wenn die Intervalle mehrerer Perioden zusammenfal-
len. Deswegen wird erwartet, dass die Perioden Vielfache von einander sind.
Auf die Details der Teilbarkeitsregel wird in Abschnitt 7.2.3 eingegangen.
Der Plan, dessen Perioden durch Verdoppelung auseinander hervorgegangen
sind, stellt also die dichteste Zusammenballung von Perioden dar, die unter
Beachtung der Teilbarkeitsregel mo¨glich ist.
Anschließend an die Erzeugung der beiden Extremwerte werden zufa¨llige
Lo¨sungen zwischen diesen beiden Extremwerten erzeugt. Die Periodendauern
werden nach unten durch 2er-Potenzen und nach oben durch die Betrach-
tungszeit +1 begrenzt. Die Wunschperiodendauern der Abnutzungseinheiten
werden zu Beginn in einer 25% Umgebung der TKO (individuell optimale
Instandhaltungsperiode) der jeweiligen Abnutzungseinheit gewa¨hlt.
Hauptschleife
Die Hauptschleife der Optimierung wird nach einer bestimmten Anzahl an
Durchla¨ufen verlassen. Es werden die in Abbildung 7.4 dargestellten Punkte
abgearbeitet. Die Ausgabefunktion fu¨r Zwischenergebnisse wird aus folgen-
den Gru¨nden bereits ab dem Beginn der Optimierung mit aufgerufen:
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Startpopulation aufbauen






Überwachung: Dominanz eines einzel-










Optimum des letzten Durchlaufs
Anfang
Ende
Abbildung 7.4: Der Ablauf der genetischen Optimierung: Rechts im Bild die
sich immer wieder fu¨r jede Generation wiederholende Schleife, links Einstiegs-
und Ausstiegspunkt der Schleife
1. U¨berpru¨fung der Startpopulation
Wenn die Startpopulation bereits falsch aufgebaut wurde oder die Gu¨-
tefunktion fehlerhaft ist, dann la¨sst sich dies bei der ersten Ausgabe
feststellen. Dies war in der Entwicklung des Algorithmus wichtig und
sto¨rt den fertigen Algorithmus nicht.
2. Extrapolationsverhalten der Gebrauchskostenfunktionen
Bisher wurden die Gebrauchskostenfunktionen nur fu¨r die Bewertung
unstrittig plausibler Planungsansa¨tze, die mit Expertenwissen entwor-
fen wurden, verwendet. Um zu verhindern, dass willku¨rliche Ansa¨tze
außerhalb aller plausiblen Annahmen entstehen, wa¨re es mo¨glich, den
Definitionsbereich gezielt zu begrenzen. Es ist in dieser Arbeit jedoch
einfacher, dafu¨r zu sorgen, dass unsinnige Ansa¨tze schlecht bewertet
werden. Um die notwendigen A¨nderungen der Gebrauchskostenfunk-
tionen vorzunehmen, ist es jedoch sehr hilfreich zu sehen, wie die An-
sa¨tze entstehen, da sich so die Ursache von Fehlentwicklungen gezielt
ausschalten la¨sst.
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3. Performance-Betrachtung
U¨ber die Zwischenergebnisse der Optimierung la¨sst sich ihre Leistungs-
fa¨higkeit abscha¨tzen. Dies vereinfacht es, eine Aussage u¨ber mo¨gliche
Verbesserungen der Optimierung durch Modifikationen an den Opera-
toren zu treffen. Aus diesem Grund wurde die Ausgabe von Zwischen-
ergebnissen (noch) beibehalten.
Nach dem Durchlaufen der Hauptschleife erfolgt dann eine letzte Bewertung.
Anschließend ist der beste gefundene Instandhaltungsplan das Endergebnis.
Im folgenden werden die Optimierungsschritte detailliert betrachtet.
Bewertung
Die Bewertung basiert auf den Gebrauchskostenfunktionen aus [Bec94]. Als
Ergebnis der Bewertung sind die Gebrauchskosten ”GK” anzusehen. Es wer-
den jedoch noch die Zeitverfu¨gbarkeiten, und Teilmengen der Gebrauchs-
kosten unterteilt nach planma¨ßigen und unplanma¨ßigen Maßnahmen, sowie
nach unmittelbaren Kosten als auch nach stillstandsbedingten Verlusten als
Zwischenergebnisse bestimmt. Sie werden bei der U¨berwachung der Konver-
genz gezielt eingesetzt, wie in Abschnitt 7.1.7 erkla¨rt.
Alter der Chromosomen erho¨hen
Die Anzahl der Selektionsschritte, die ein Chromosom u¨berlebt, wird auch als
”Alter” bezeichnet. Steigt das durchschnittliche Alter der Chromosomen, so
kann davon ausgegangen werden, dass der Algorithmus sich zur Zeit in einem
Optimum befindet und die Vera¨nderungen in der Population nur geringfu¨gig
sind.
Das Alter der Chromosomen wird protokolliert, um gegebenenfalls die
Konvergenz des Algorithmus zu steuern, wenn feststeht, dass die Optimie-
rung trotz Ausbruchsversuchen das derzeitige Optimum nicht wieder verla¨sst.
Außerdem kann daru¨ber die Funktionsweise der Optimierung fu¨r spa¨tere Aus-
wertungen protokolliert werden.
Bedarfsgesteuerter Neuaufbau von Teilen der Population
An dieser Stelle wird auf die Gegenmaßnahmen gegen das bereits mehrfach
erwa¨hnte weit verbreitete generelle Problem bei genetischen Algorithmen ein-
gegangen, die Mo¨glichkeit der vorzeitigen Konvergenz. Darunter ist zu verste-
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hen, dass ein Individuum aus der Population anfa¨ngt, die gesamte Population
zu u¨bernehmen, unabha¨ngig davon, ob es das momentane Optimum ist. Es
muss nur gut genug sein, um nicht automatisch wieder gelo¨scht zu werden.
Es entstehen ein paar gleiche Lo¨sungen, in der Regel durch Mutationen, die
im Interpretationsschritt keine Vera¨nderung bewirken. Die gleichen Lo¨sungen
haben ihrerseits eine erho¨hte Wahrscheinlichkeit, gleiche Lo¨sungen zu erzeu-
gen, zum Beispiel, in dem sie vom Crossoveroperator miteinander kombiniert
werden.
Deswegen ist es erforderlich, die Population auf die Dominanz einer ein-
zelnen Lo¨sung hin zu u¨berpru¨fen. Dies geschieht, indem die Population nach
Lo¨sungen, die neben der gleichen Bewertung auch die gleichen Zwischener-
gebnisse haben, durchsucht wird. Ein Exemplar von diesen Lo¨sungsansa¨tzen
wird beibehalten, die restlichen Exemplare werden gelo¨scht, um Platz fu¨r
neue Individuen zu erhalten.
Selektion
Der Selektionsschritt fu¨hrt dazu, dass die Anzahl der Lo¨sungsansa¨tze kon-
stant bleibt, indem schlechte Lo¨sungen aus der Population entfernt werden.
Das Kriterium fu¨r die Auswahl der zu lo¨schenden Lo¨sungsansa¨tze basiert auf
den in der Bewertung berechneten Gebrauchskosten (GK), die jedoch noch
modifiziert werden.
Hierzu wird als allererstes das aktuelle Optimum bezu¨glich der gesamten
Gebrauchskosten bestimmt. Anschließend werden die Zwischenergebnisse des
Optimums mit denen jeder einzelnen Lo¨sung verglichen. Mit dem Ergebnis
des Vergleichs werden Bonusterme gebildet. Das Optimum erha¨lt fu¨r den
aktuellen Selektionsschritt einen so starken Bonus, dass es nicht gelo¨scht
werden kann. Alle anderen Lo¨sungen erhalten Boni, wenn sie in einem oder
mehreren der folgenden Zwischenergebnisse besser sind als das Optimum:
• Gebrauchskostenanteil fu¨r außerplanma¨ßige Stillstandsdauern (GKS-
DA)
• Gebrauchskostenanteil fu¨r außerplanma¨ßige Maßnahmen (GKIHA)
• Gebrauchskostenanteil fu¨r planma¨ßige Stillstandsdauern (GKSDP)
• Gebrauchskostenanteil fu¨r planma¨ßige Maßnahmen (GKIHP)







Damit soll erreicht werden, dass Lo¨sungsansa¨tze, die u¨ber einen anderen Weg
ein a¨hnlich gutes Ergebnis wie das momentane Optimum erzielen, begu¨n-
stigt werden. Beispielsweise wu¨rde ein Ansatz begu¨nstigt, wenn er geringfu¨-
gig mehr Ausfa¨lle produziert, aber deutlich weniger planma¨ßige Maßnahmen
entha¨lt. Auf diese Weise wird der Aufbau einer diversifizierten Population
begu¨nstigt und der vorzeitigen Konvergenz in lokalen Optima entgegen ge-
wirkt.
Anschließend wird das nach Beru¨cksichtigung der Boni am schlechtesten be-
wertete Fu¨nftel der Population gelo¨scht.
Einbeziehung von Zwischenergebnissen
Nach diesem kurzen Abriss des Selektionsschritts wird an dieser Stelle noch
auf die Details der modifizierten Bewertung eingegangen. Die Berechnung
des Bonus fu¨r Chromosomen, die in einem Unterkriterium besser sind als das
derzeitige Optimum, geschieht im Detail wie folgt:
1. Es wird der optimale Lo¨sungsansatz in der aktuellen Population ge-
sucht, sein Index wird als ”min pos” und sein GK-Wert als ”min” ein-
gelesen. Seine Bewertung fu¨r diesen Selektionsschritt wird zu Null ge-
setzt.
2. Fu¨r alle anderen Lo¨sungen werden die Zwischenergebnisse mit denen
des aktuellen Optimums verglichen. Sollten sie bei einem Zwischener-
gebnis besser als das Optimum sein, werden sie wie folgt begu¨nstigt:
















Da das Ziel der Optimierung das Aufspu¨ren eines Minimums der Be-
wertungsfunktion ist, wird die Bewertung kleiner. Die Bewertung eines
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Ansatzes kann fu¨r mehrere verschiedene Zwischenergebnisse verbessert
werden. (Details auf Seite 84)
3. Sollte hierbei eine negative Bewertung entstehen, so bestu¨nde die Ge-
fahr, dass ein anderes Chromosom besser als das Optimum bewertet
wird. Deshalb werden in diesem Fall alle Bewertungen bis auf das Op-
timum soweit verschlechtert (erho¨ht), dass sie wieder positiv sind. Das
kann aber nur geschehen, wenn ein Lo¨sungsansatz in mehreren Zwi-
schenergebnissen besser als das Optimum ist.
4. Lo¨schen der n schlechtesten Ansa¨tze gema¨ß der modifizierten Bewer-
tung
Erzeugung neuer Ansa¨tze
Fu¨r jeden durch die Selektion freigewordenen Platz in der Population wird
mit einem zufa¨llig ausgewa¨hlten Operator ein neuer Lo¨sungsansatz erzeugt.
Hierzu stehen drei Operatoren zur Auswahl:
1. Crossover-Operator:
Es werden zufa¨llig zwei Lo¨sungsansa¨tze bestimmt und jedes Gen des
neuen Chromosoms wird mit gleicher Wahrscheinlichkeit aus dem einen
oder anderen urspru¨nglichen Lo¨sungsansatz kopiert.
2. Einfacher Mutationsoperator:
Beim einfachen Mutationsoperator wird zuna¨chst eine Datenzeile (Peri-
odendauern oder Wunschintervalle) der Komponenten ausgewa¨hlt, an-
schließend wird zufa¨llig ein Element der Zeile ausgewa¨hlt, das mutiert
wird. Zum Mutieren wird dabei der Wert des Gens um einen Zufalls-
wert, der maximal so groß wie die Varianz der Zeile ist, abgea¨ndert.
3. Altersabha¨ngiger Mutationsoperator
Der altersabha¨ngige Mutationsoperator versucht zu Beginn vor allem
die erste Datenzeile zu a¨ndern. Spa¨ter verschiebt sich die Gewichtung
auf die zweite Datenzeile, die die Intervallwu¨nsche entha¨lt. Außerdem
wird die Anzahl der Mutationen reduziert. Realisiert wird dies u¨ber
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eine Gewichtung folgender Form:
pm Prozentualer Mutationsanteil zu Beginn ohne Alterskorrektur
wa Wechselalter bei dem die Ha¨lfte des Mutationsanteils erreicht wird
qa Quellenalter des zu mutierenden Chromosoms
nm Neuer Mutationsanteil nach der Alterskorrektur
ma Effektive Anzahl der Mutationen
ag Anzahl der Gene, die mutiert werden ko¨nnten
za Zeilenanzahl
zi Der zu erzeugende Zeilenindex




(ag · qa) + (zl · (wa− qa))
nm · 100 + 1 (7.5)
Fu¨r den Fall, dass das Wechselalter wa erreicht oder u¨berschritten wur-
de, werden alle Zeilen gleich wahrscheinlich fu¨r eine Mutation ausge-
wa¨hlt. Sonst gilt:
x = Zufall[0 . . . (wa · za)] (7.6)
y = wa · za− qa · (za− 1) (7.7)
zi =
{






Nach dem Verlassen der Schleife erfolgt noch eine letzte Bewertung der An-
sa¨tze, wobei der beste Ansatz das gefundene Optimum darstellt. Die u¨brigen
Ansa¨tze ko¨nnen noch einen Eindruck von alternativen Vorgehensweisen ver-
mitteln, was gerade beim Umstellen eines bestehenden Instandhaltungsplanes
hilfreich sein kann.
7.2 Bewertung der Instandhaltung
Wie eingangs bereits erwa¨hnt, bauen die Na¨herungsfunktionen, hier auch
”Gebrauchskostenfunktionen”genannt, zur Bewertung eines Instandhaltungs-
planes auf dem Programmpaket ”Instra” von Prof. Dr. sc. techn. Beckmann
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auf. Die Gebrauchskostenfunktionen werden im Rahmen dieser Arbeit des-
halb nur kurz skizziert, um die Grundlagen und erforderliche Anpassungen
zu vermitteln.
7.2.1 Annahme der Minimalinstandsetzung
Eine der wichtigsten Grundlagen fu¨r die Gebrauchskostenfunktionen ist die
Annahme der minimalen Instandsetzung. Beckmann geht davon aus, dass
bei einer Reparatur die Komponente lediglich in den letzten unbescha¨digten
Zustand zuru¨ckversetzt wird, eine Verbesserung des Abnutzungsgrads findet
nicht statt. Das bedeutet, dass das Alter der Komponenten kontinuierlich
steigt. Als Konsequenz daraus la¨sst sich die Anzahl der Ausfa¨lle einfach u¨ber
die Integration der Ausfallrate bestimmen, da sich die Verteilungsfunktion
nicht vera¨ndert. Die integrierte Ausfallrate wird hierbei, korrespondierend
zur Ausfallrate λ(t), mit Λ(t) abgeku¨rzt.
7.2.2 Die Verwendung der Weibull-Verteilung
Alle Ausfallfunktionen sind bei Beckmann Weibull-Verteilungen. In [Bec94]
begru¨ndet er dies damit, dass eine Reihenschaltung mit steigender Kompo-
nentenanzahl unabha¨ngig von deren Verteilungsfunktionen sich immer mehr
der Weibull-Verteilung anna¨hert. Dieser Zusammenhang stammt aus der Theo-
rie der Grenzverteilungen. Der Formparameter α wird, falls zu wenige Erfah-
rungswerte fu¨r eine zuverla¨ssige Bestimmung aller Parameter vorliegen, mit
2 angenommen, um die Anzahl der Freiheitsgrade zu reduzieren und die Zu-
verla¨ssigkeit der restlichen Scha¨tzung zu erho¨hen. Diese Annahme scheint im
allgemeinen eine relativ gute Abscha¨tzung zu sein, da sich der Parameter in
den Fa¨llen, in denen eine ausreichende Datenbasis vorhanden ist, meistens
um weniger als 0,1 von 2 abweicht.
7.2.3 Aufhebung der Teilbarkeitsbedingung
Um mit den Gebrauchskosten (siehe Abschnitt 4.3 Seite 43 und 45) einzelner
Perioden die Gebrauchskosten des gesamten Planes fu¨r den Betrachtungs-
zeitraum abzuscha¨tzen, verwendet Beckmann die Nebenbedingung der Teil-
barkeit. Diese Nebenbedingung besagt, dass Pla¨ne nur dann optimal sein
ko¨nnen, wenn ihre Perioden Vielfache der na¨chstkleineren Periode sind. Fal-
len die kleineren Maßnahmeumfa¨nge mit den gro¨ßeren Umfa¨ngen zusammen,
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so werden die Maßnahmen zusammen effizienter durchgefu¨hrt. Deshalb wird
davon ausgegangen, dass die kleineren Umfa¨nge bei jedem gro¨ßeren Umfang
mit durchgefu¨hrt werden. Dies hat zur Folge, dass die Zeit, die in Perioden
der na¨chst kleineren La¨nge eingeteilt wird, sich mit der gro¨ßeren Periode wie-
derholt. An dieser Stelle ist zu beru¨cksichtigen, dass die Ausfallwahrschein-
lichkeit mit der Zeit u¨berproportional ansteigt. Dies hat zur Folge, dass eine
Einteilung eines Zeitabschnittes in eine feste Anzahl Instandhaltungsinterval-
le genau dann eine minimale Ausfallwahrscheinlichkeit zur Folge hat, wenn
alle Unterabschnitte gleich lang sind. Gleichzeitig sind alle Zeitdauern in der
Instandhaltungsplanung, auf Grund des stark jahreszeitabha¨ngigen Energie-
bedarfs, nur in ganzen Jahren anzugeben. Zwar stellt die optimal gleichma¨ßi-
ge Einteilung keine absolute Notwendigkeit dar, aber wenn sie in einem ersten
Ansatz erzwungen wird, so entsteht daraus eine Teilbarkeitsbedingung. Die-
se Bedingung fu¨hrt zu einer drastischen Vereinfachung der Umrechnung von




















−1 gibt an, wie oft zwischen zwei i+1-ten Maßnahmen die i-te Maßnahme
stattfindet. Dies wird dann durch die Zeitspanne dazwischen geteilt. Fa¨llt die
Teilbarkeitsbedingung weg, so ist der Ausdruck pi+1
pi
−1 nicht mehr ganzzahlig.
Dies bedeutet, dass entweder die Einteilung pi+1 durch pi nicht mehr zu einer
U¨berlappung der Maßnahmeumfa¨nge fu¨hrt, oder dass die Absta¨nde zwischen
den pi variieren.
Um die Teilbarkeitsbedingung der Periodendauern aufzuheben, ist es er-




zu ersetzen. Es wird eine
Dreiecksmatrix aufgebaut, die Aufschluss daru¨ber gibt, wie oft eine kleinere
Periodendauer eine gro¨ßere Periodendauer unterteilt. Fu¨r die na¨chstkleine-
re wird hierbei einfach das bisherige Ergebnis pi+1
pi
− 1 aufgerundet. Ab der
u¨berna¨chsten Periode ist es erforderlich, mit Resttermen zu rechnen, also
wie oft die u¨berna¨chste Periode den Restanteil unterteilt, der keine ganze
na¨chstkleinere Periode darstellt. Dies geschieht in Form von zwei gegenla¨ufi-
gen Schleifen, einer a¨ußeren Schleife, bei der die gro¨ßere Periode immer gro¨ßer
wird, und einer inneren Schleife, die jeweils eine Periode unterhalb der a¨uße-
ren Schleife anfa¨ngt und nach unten za¨hlt. Als Ergebnis werden immer die
Restterme betrachtet. Anschließend werden die Produkte der Restterme so
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aufsummiert, dass sich die Gesamtanzahl der enthaltenen Perioden ergibt.
Hierbei wird als erstes die Zerlegung der gro¨ßten Periode berechnet, um sich
in Richtung kleinste vorzuarbeiten.
Auf diese Weise wird die Teilbarkeitsbedingung umgangen und eine sinn-
volle Optimierung ermo¨glicht.
7.2.4 Verwendung von Teilfunktionen
Neben der Gesamtkostenabscha¨tzung werden in der Optimierung auch die
einzelnen Teilfunktionen der Gebrauchskosten verwendet. Diese dienen dazu,
die Unterschiedlichkeit von verschiedenen Lo¨sungen zu bewerten. Die Unter-
schiedlichkeit ist fu¨r den Algorithmus sehr schwer zu bewerten, insbesondere
weil die Chromosomen durch die mit Hilfe des Zwischenschritts entkoppelten
Informationen nur teilweise in den endgu¨ltigen Instandhaltungspla¨nen wie-
derzufinden sind. Das heißt, auch wenn die Individuen fu¨r den Algorithmus
unterschiedlich sind, ko¨nnen sie fu¨r die Bewertung identisch sein. Deswegen
erfolgt die Unterscheidung aus der Perspektive der Bewertungsfunktion. Die
hierzu herangezogenen Teile der Gebrauchskosten sind bereits in Abschnitt
7.1.8 erwa¨hnt worden:
• Gebrauchskostenanteil fu¨r außerplanma¨ßige Stillstandsdauern (GKS-
DA)
• Gebrauchskostenanteil fu¨r außerplanma¨ßige Maßnahmen (GKIHA)
• Gebrauchskostenanteil fu¨r planma¨ßige Stillstandsdauern (GKSDP)







Genau wie die gesamten Gebrauchskosten sind diese Zwischenergebnisse zu
minimieren, um besser bezu¨glich der Zielfunktion zu werden. Fu¨r die Un-
terscheidung der Lo¨sungsansa¨tze werden sie jedoch nicht absolut betrach-
tet, sondern im Verha¨ltnis zu den gesamten Gebrauchskosten. Es wird also
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ein negativer Reduktionsterm g gebildet, der das Verha¨ltnis der m-ten Zwi-









Eine Verbesserung der Selektionsbewertung erfolgt, wenn die betrachtete Lo¨-
sung in einem Teilaspekt besser ist als die insgesamt optimale Lo¨sung. Hier-
zu wird die auf den Gebrauchskosten basierende Selektionsbewertung mit
dem Reduktionsterm reduziert. Alle Zwischenergebnisse, in denen keine lo-
kale Verbesserung vorliegt (gm > 0), werden ignoriert. Die gm < 0 gehen in
eine Bewertung bw(x) fu¨r die Selektion ein, bei der es darum geht, die am
schlechtesten bewerteten Lo¨sungsansa¨tze zu lo¨schen. Die Bewertung la¨uft
dann wie folgt ab:
1. U¨bernahme der Gebrauchskosten als Startwert
2. Bewertung des aktuellen Optimums zu Null setzen
3. Berechnung der gm
4. Fu¨r jedes gm < 0 wird die Bewertung bw(x) verbessert:





5. Im Fall, dass es eine Lo¨sung x∗ geschafft hat, bw(x∗) negativ werden
zu lassen, erfolgt eine Korrektur. Alle Lo¨sungen bis auf das Optimum
werden um 1− bw(x∗) erho¨ht.
Die so erhaltene Funktion bw(x) wird nun in der Selektion dazu verwendet,
die schlechtesten Lo¨sungen zu lo¨schen.
7.2.5 Startansatz fu¨r die Abnutzungsbereiche
Die Zuordnung der Abnutzungseinheiten zu den Abnutzungsbereichen er-
folgt, wie in den vorhergehenden Abschnitten erla¨utert, anhand von Wu¨n-
schen fu¨r die Perioden, die im Zwischenschritt in eine Zuordnung zu einem
Abnutzungsbereich umgewandelt werden. Einen Ansatz fu¨r die Startwerte
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liefern hierbei die individuell optimalen Inspektionsperioden ”TKO” und die
individuellen Erneuerungsperioden ”TPO”. Die individuell optimale Inspek-
tionsperiode (aus [Bec94]) berechnet sich anhand der stochastischen Parame-
ter, sowie der Kostengro¨ßen des Abnutzungsbereichs. Fu¨r die Darstellung als
Formel werden folgende Parameterku¨rzel beno¨tigt:
Spalte Definition
CPO Kosten einer Erneuerung
CKO Kosten einer Inspektion
CMO Kosten einer Schadensbeseitigung
CBO Kosten einer Befundinstandsetzung
MATP Material- und Personalkosten (Fremdpersonal) fu¨r plan-
ma¨ßige Erneuerung
AKHP Stundenaufwand einer planma¨ßigen Erneuerung
ISDP Instandhaltungsdauer einer planma¨ßigen Erneuerung
MATK Material- und Personalkosten (Fremdpersonal) einer In-
spektion
AKHK Stundenaufwand einer Inspektion
ISDK Dauer einer Inspektion
MATM Material- und Personalkosten (Fremdpersonal) einer
mittleren Schadensbeseitigung
AKHM Stundenaufwand einer mittleren Schadensbeseitigung
ISDM Dauer einer mittleren Schadensbeseitigung
A Weibull-Exponent (α in Abschnitt 3.2.3)
B Weibull-Dehnungskoeffizent (β in Abschnitt 3.2.3)
GAM Weibull-Verschiebungsparameter (γ in Abschnitt 3.2.3)
TH Diagnose Wirkungsgrad bei Inspektionen
WKF Wirksamkeitsfaktor - Einfluss der Komponente auf die
Verfu¨gbarkeit des Stranges
NK Anzahl der Teile aus denen die Abnutzungseinheit be-
steht
ZEE Zeiteinheit als Umrechnungsfaktor hinterlegt
ADAUERP planma¨ßige An- und Abfahrdauer
ADAUERAP außerplanma¨ßige An- und Abfahrdauer
AKOST Anfahrkosten
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Spalte Definition
VERLUSTP Kostenbewertung einer planma¨ßigen Stillstandsstunde
VERLUSTH Kostenbewertung einer außerplanma¨ßigen Stillstands-
stunde
LOHNP Selbstkostenverrechnungssatz (Stundenlohn eigenes Per-
sonal und Gemeinkosten) fu¨r planma¨ßige Ta¨tigkeiten
LOHNH Selbstkostenverrechnungssatz (Stundenlohn eigenes Per-
sonal und Gemeinkosten) fu¨r außerplanma¨ßige Ta¨tigkei-
ten
Tabelle 7.1: Liste der notwendigen Parameter und Zwi-
schenergebnisse fu¨r die Berechnung von TKO und TPO
Zuna¨chst werden die Zwischenergebnisse CPO, CKO, CMO und CBO
berechnet, aus denen die TKO und TPO gebildet werden.
CPO = MATP + AKHP · LOHNP + 0.2 · ((ISDP . . .




MATK + AKHK · LOHNP fu¨r ISDK = 0
MATK + AKHK · LOHNP . . .
· · ·+ 0.2 · ((ISDK + ADAUERP ) sonst
(7.13)
CMO = MATM + AKHM · LOHNH + WKF · ((ISDM . . .






MATM + AKHM · LOHNP + WKF ... (7.15)
. . . · ((ISDM + ADAUERP ) · V ERLUSTP + AKOST )]
Die Werte 0.2 und 0.5 dru¨cken die Gleichzeitigkeit mehrerer Maßnahmen
aus, fu¨r ihren Ursprung sei hier auf [Gro76] verwiesen. Der Wirksamkeitsfak-
tor WKF dru¨ckt aus, wie wesentlich die Komponente fu¨r die Funktion des
Stranges ist.
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TKO = ZEE · bHilf · A
√
CKO
(A− 1) · TH · (CMO − CBO) (7.17)
TPO = ZEE · bHilf · A
√
CPO − CKO
(A− 1) · ((1− TH) · CMO + TH · CBO)(7.18)
Die lokale Variable bHilf dient dazu, den Dehnungsparameter der Weibullver-
teilung an die Anzahl der Bauteile in der betrachteten Einheit anzupassen4.
Die ”individuell optimale Inspektionsperiode der Abnutzungseinheit ohne Be-
trachtung der Gesamtanlage” (TKO) wird gema¨ß Große5 aus der integrierten
Ausfallrate der Komponenten hergeleitet. Hierbei wird von einem Ansatz zur
Kostenbewertung der Periodendauern von Inspektion Tk und Erneuerung Tp






















{CKO + TH · (CMO − CBO)Λ(Tk)} (7.20)
TKO → ∂K
∂Tk
(TKO) = 0 (7.21)
TPO → ∂K
∂Tp
(TPO) = 0 (7.22)
∂K
∂Tk
























4siehe Beckmann, Marx ”Instandhaltung” Seite 63
5Große ”Instandhaltungsstrategien fu¨r einfache und komplexe Systeme mit Beru¨cksich-
tigung periodischer Kontrollen” Dissertation Zittau 1976
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0 = − CKO
TKO2




TKO 6= 0 Multiplikation zula¨ssig! (7.27)
















(A− 1) · TH · (CMO − CBO) (7.30)
TKO = bHilf · A
√
CKO
(A− 1) · TH · (CMO − CBO) (7.31)
Die Inspektion wa¨re also empfehlenswert, sobald die integrierte Ausfallrate
Λ(t) die A-te Wurzel des Verha¨ltnises von zusa¨tzlichen Instandhaltungsko-
sten zu Einsparungen durch die Instandhaltung (bei einer vorliegenden Scha¨-
digung) erreicht.
Die TKO ist bei Beckmann verbindlich fu¨r die Bildung der Abnutzungs-
bereiche. Im Rahmen der genetischen Algorithmen wird sie fu¨r den Startwert
der Wunscheinteilung herangezogen, wobei der Startwert um bis zu 25% zu-
fa¨llig abweichen kann. Das experimentelle Verschieben der Wunscheinteilung,
weg von der TKO, ist insofern sinnvoll, als es unter Umsta¨nden gu¨nstiger ist,
bestimmte Abnutzungseinheiten zusammen instandzuhalten. Dies findet im
Rahmen der Optimierung statt.
7.3 Verfu¨gbarkeitsprognose
Die Verfu¨gbarkeitsprognose wird neben ihrer eigensta¨ndigen Nutzung da-
zu eingesetzt, das Verhalten komplexer Baugruppen zu prognostizieren, die
in der Instandhaltungsplanung als eine Abnutzungseinheit angesehen wer-
den. Thematisch ist die Verfu¨gbarkeitsprognose in der Na¨he der Instandhal-
tungsplanung anzusiedeln. Dies a¨ußert sich unter anderem darin, dass die
Eingangsdaten in beiden Fa¨llen formal a¨hnliche Kenngro¨ßen (z.B.: Parame-
ter von Verteilungsfunktionen) umfassen, nur mit einem anderen Detailie-
rungsgrad. Der wesentliche Unterschied ist die Zielsetzung. Wa¨hrend bei der
Verfu¨gbarkeitsprognose das Ziel in einer mo¨glichst genauen Simulation des
zuku¨nftigen Verhaltens eines bestehenden Systems besteht, ist das Ziel der
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Instandhaltungsoptimierung eine Verbesserung dieses Systems, oder zumin-
dest seiner Wirtschaftlichkeit.
Verfu¨gbarkeitsmodell
Das hier eingesetzte Verfu¨gbarkeitsmodell verwendet zur Prognose der Zeit-
und Arbeitsverfu¨gbarkeit die sogenannten Monte-Carlo-Simulationen (siehe
Kapitel 6.3). Das heißt, statt die Wahrscheinlichkeitsfunktionen der einzel-
nen Komponenten umsta¨ndlich analytisch zusammenzufassen, werden, ba-
sierend auf den einzelnen Komponenten, deren Verhaltensweise fu¨r mehrere
Durchla¨ufe der Beobachtungszeit simuliert. Aus den Verhaltensweisen der
Komponenten la¨sst sich relativ einfach das Verhalten des Gesamtsystems ab-
leiten. Dieses wird dann u¨ber alle Simulationen gemittelt und als Ergebnis
ausgegeben.
Bei dieser Implementation der Monte-Carlo-Simulationen basierend auf
[Men03] wird wa¨hrend der Initialisierung die Modellstruktur erfasst. An-
schließend werden vorab die unmittelbaren Folgen des Ausfalls genau einer
Komponente fu¨r alle Komponenten mit Ausfallverhalten ermittelt. Diese im
Vorfeld erzeugten Daten werden spa¨ter zur Abhandlung (ohne weitere Be-
rechnungen) von Situationen mit nur einem Ausfall verwendet. Bei der ei-
gentlichen Simulation werden, wie es bei der Monte-Carlo-Simulation u¨blich
ist, Ausfallzeiten u¨ber die Umkehrfunktion der Ausfallrate erzeugt. Beim
Ablauf der einzelnen Simulationen wird nicht eine kontinuierliche Zeitach-
se abgearbeitet, sondern es wird immer zum na¨chsten Zeitpunkt, an dem
ein Ereignis auftritt, gesprungen. Dies spart Rechenzeit. Liegt nur ein einzi-
ger Ausfall vor, so kann auf die im voraus berechneten Ausfallfolgen dieser
Komponente zuru¨ckgegriffen werden, ansonsten mu¨ssen die Folgen des Aus-
falls wa¨hrend der laufenden Simulation berechnet werden. Anschließend wird
eine Reparaturzeit bestimmt, die ebenfalls in die Liste der anzuspringenden
Zeitpunkte geho¨rt. Sobald der na¨chste Ereigniszeitpunkt gro¨ßer als die Simu-
lationsdauer wa¨re, wird der Durchlauf beendet und ausgewertet. Die Monte-
Carlo-Simulation liefert als Ergebnis des jeweiligen Durchlaufs zum einen das
Ergebnis der Simulation und zum anderen den Mittelwert der bisherigen Er-
gebnisse. An dem Verlauf des Mittelwertes u¨ber der Zeit la¨sst sich erkennen,
ob die Anzahl der Simulationen ausreicht, um einen stabilen Mittelwert zu




Der Begriff des Speichers ist im Rahmen dieser Arbeit sehr allgemein gefasst
und wie folgt zu definieren: ”Eine Menge von etwas wird eingebracht, um
spa¨ter entnommen zu werden.”Hierbei kann es sich um einen Massenspeicher
handeln, wie z.B. einen Kohlebunker. Es ist jedoch auch eine Speicherung von
Energie, wie z.B. in der Rotation eines schwungmassebehafteten Turbine-
Generator-Satzes denkbar.
Auf Grund des hohen Abstraktionsgrades der Speicherbetrachtung in die-
ser Arbeit ist es mo¨glich, das Verhalten eines Massenspeichers ohne weiteres
auf einen Energiespeicher zu u¨bertragen. Im Folgenden werden daher die
Eigenschaften eines Speichers exemplarisch an einem Massenspeicher aufge-
zeigt, ohne na¨her auf Energiespeicher einzugehen.
Die Speicherung von Daten wird in dieser Arbeit nicht betrachtet, da
Daten nicht physisch vorhanden sind. Bei der Datenspeicherung handelt es
sich vielmehr um einen Kopiervorgang. Dabei werden die Daten aus dem
Speicher abgerufen und sie sind danach immer noch im Speicher.
Damit sind die Definitionen fu¨r einen Speicher im Sinne dieser Arbeit
gegeben und sein grundsa¨tzliches Verhalten beschrieben.
Eigenschaften eines Speichers
Ein Massenspeicher mit dem Fu¨llstand mist la¨sst sich zuna¨chst einfach u¨ber







mab + mt0dt (7.32)
Dabei gelten noch folgende Nebenbedingungen:
1. Nicht-negativer Inhalt
Es ist nicht mo¨glich Masse aus einem Speicher zu entnehmen, der keine
Masse entha¨lt.
2. Maximales Speichervolumen
Der Speicher ist in seinem Fassungsvermo¨gen mist,max begrenzt. Dem-
zufolge kann ohne eine entsprechende Masseentnahme das Integral u¨ber
den Massezufluss nicht beliebig groß werden. Es mu¨ssen in der Regel
U¨berdruckventile oder vergleichbare Notabflu¨sse fu¨r den Massenstrom
vorgesehen werden.
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3. Fu¨llstand zu Beginn
Der Fu¨llstand zum Zeitpunkt t=0 wirkt sich direkt auf die ersten Kon-
takte mit den eben genannten Begrenzungen aus. Angenommen, der
Zulauf sei bei fehlender Entnahme konstant, so bestimmt der Anfangs-
zustand, wie schnell der Speicher in die Begrenzung fa¨hrt.
Insgesamt ergibt sich fu¨r die Nebenbedingungen eine der folgenden mathe-
matischen Formulierungen:







mabdt + mt0 < mist,max ∀t (7.33)








mabdt < mist,max ∀t ≥ tleer (7.34)
• Wenn der Speicher zum Zeitpunkt tvoll bis zum Maximum gefu¨llt war







mabdt + mist,max < mist,max ∀t ≥ tvoll (7.35)
7.5 Ansa¨tze zur Speichermodellierung
Integration der Zu- und Abflu¨sse
Eine der einfachsten Betrachtungsweisen fu¨r einen Speicher als Anlagenkom-
ponente ist die Modellierung als Totzeit T . Ist der Speicher maximal gefu¨llt
und ein vorgelagerter Anlagenteil fa¨llt aus, wobei die Speicherzufuhr unter-
brochen wird, so versorgt der Speicher die nachgelagerten Anlagenteile bis
nach Ablauf der Totzeit T das Integral
t∫
tAusfall
mabdt den Wert mist,max −mist,min
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erreicht und der Speicher nicht mehr ausreichend gefu¨llt ist, um die nachfol-
genden Anlagenteile zu versorgen.
Diese Modellierung hat den Nachteil, dass die Totzeit in Wahrheit nicht
vom Maximalfu¨llstand abha¨ngt, sondern von dem tatsa¨chlichen, momentanen
Fu¨llstand. Außerdem sind die Aufladephasen ha¨ufig nicht durch eine Verzo¨-
gerung beim Wiederanfahren, sondern durch einen erho¨hten Aufladestrom
gekennzeichnet. Des Weiteren kann der Fu¨llstand des Speichers wa¨hrend des
Ausfalls durchaus unter mist,min fallen. Dies fu¨hrt zu einer la¨ngeren Auflade-
phase.
Auf Grund der Abha¨ngigkeit vom Fu¨llstand ist eine Einbeziehung dieses
Zustandes in die Speichermodellierung unumga¨nglich.
Einsatz eines Markov-Graphen
Einer der interessantesten Ansa¨tze zur Modellierung des Speicherverhaltens
ist der Markov-Graph (siehe Abschnitt 6.2.3) zur kombinierten Darstellung
von Fu¨llstand und Fu¨llstandsa¨nderung, den Surkow in [Sur99] verwendet.
Die Zusta¨nde bilden in diesem Graphen alle mo¨glichen Kombinationen der
Quantisierungsstufen von Fu¨llstand und Fu¨llstandsa¨nderung ab. Auf diese
Weise wird ein Trend im Zustand mit ausgedru¨ckt. Natu¨rlich ergibt sich so
eine wesentlich gro¨ßere Menge an Zusta¨nden, was einen Anstieg des Rechen-
aufwandes bedeutet. Surkow nutzt diese Erho¨hung jedoch zur Verbesserung
seiner adaptiven Fu¨llstandsregelung. Genau hier liegen jedoch die Unterschie-
de zwischen dem Anwendungsgebiet Surkows und dem dieser Arbeit:
• Die fehlende Prognose fu¨r die konkrete zuku¨nftige Realisierung der Zu-
fallsvariablen, sprich der Ausfallzeitpunkte bei konventionellen Kraft-
werken.
• Die Beschra¨nkung der Speichermodellierung auf einen Frequenzbereich,
was einer einzigen MTTF entspricht, ist bei komplexeren Anlagen nicht
haltbar.
Fehlende Prognose
In [Sur99] wurden Windprognosen des Wetterdienstes eingesetzt, um eine ef-
fiziente Speichernutzung fu¨r eine Wind-Biogas-Hybrid-Anlage zu erreichen.
Da bei einem Kohle-Kraftwerk ein sich im Vorfeld anku¨ndigender Ausfall im
allgemeinen durch rechtzeitige Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten ver-
mieden wird, bzw. zu einem geplanten Stillstand fu¨hrt, stehen keine a¨hnlichen
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Prognosewerte zum Ausfallverhalten (Windflauten / Stu¨rme) zur Verfu¨gung.
Somit sind keine systematischen dynamischen Aspekte bei der Fu¨llstandsre-
gelung zu beru¨cksichtigen. An dieser Stelle vereinfacht sich somit die Proble-
matik gegenu¨ber Surkow.
Es verbleibt dafu¨r der zufallsbedingte Ausfall.
Beschra¨nkung auf einen Frequenzbereich
Ein Markov-Graph ist ein zeitdiskretes System, welches die U¨bergangswahr-
scheinlichkeiten vom Zeitpunkt t zum Zeitpunkt t + T darstellt, wobei T
die (einmalig frei wa¨hlbare) Abtastzeit ist. Gema¨ß dem Abtasttheorem las-
sen sich mit einer solchen Abtastrate nur Vorga¨nge mit einer Periodendauer
gro¨ßer 2T darstellen. Da der Markov-Graph zusa¨tzlich nur ein begrenztes Ge-
da¨chtnis besitzt (momentaner Fu¨llstand und momentane Fu¨llstandsa¨nderung
= Ist-Wert und ein Vergangenheitswert) kann er auch keine Periodendauern
oberhalb von 2T darstellen.
Markov-Graphen 1. Ordnung stellen die U¨bergangswahrscheinlichkeiten
nur in Abha¨ngigkeit des aktuellen Zustandes, ohne Betrachtung von weiter
zuru¨ckliegenden Zusta¨nden dar. Da alle Frequenzen mit einer Periodendau-
er gro¨ßer 2T erst mit Hilfe von weiteren Vergangenheitswerten dargestellt
werden ko¨nnen, ist es nicht mo¨glich Prozesse mit einer Periodendauer gro¨-
ßer 2T mit einem Markov-Graphen darzustellen. Somit lassen sich mit einem
Markov-Graphen nur Schwingungen mit einer Periodendauer in der Umge-
bung von 2T und stationa¨re Gleichanteile erfassen. Genau genommen stellt
der Graph sogar nur Schwingungen mit einer Periodendauer von exakt 2T
dar. Aber da es sich um eine stochastische Darstellung mit U¨bergangswahr-
scheinlichkeiten handelt kann es zu einem Sprung in der Schwingung kommen,
der bei dieser niedrigen Abtastrate zu einer Frequenzverschiebung fu¨hrt. Da-
her wird das Endergebnis in der Umgebung von 2T liegen.
Laut Surkow spielen fu¨r seine Betrachtungen nur Windflauten, die in ei-
nem bestimmten Frequenzbereich liegen eine Rolle. Damit ist fu¨r seine Arbeit
die Einschra¨nkung auf einen Frequenzbereich akzeptabel.
Die Bedeutung des festgelegten Frequenzbereichs fu¨r die Anwendung auf
eine Kohle-Kraftwerksanlage ist hingegen nicht zu vernachla¨ssigen, da in die-
sem Fall jede interessante MTTF und MTTR einem relevanten Frequenzbe-
reich entspricht. Somit ko¨nnte mit einem Markov-Graphen nur das stationa¨re
Ausfallverhalten der Komponenten einer Kraftwerksanlage modelliert wer-
den, was einer Exponentialverteilung der Ausfall- und Reparaturzeiten ent-
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spricht. Zusa¨tzlich kann durch die Ableitungen, die einen zusa¨tzlichen Frei-
heitsgrad darstellen, noch eine bestimmte Sto¨rfrequenz modelliert werden.
Die Verwendung einer anderen Ausfallverteilung, die die typische Badewan-
nenkurve besser anna¨hert, ist nicht mo¨glich. Eine Erweiterung um zusa¨tzliche
Freiheitsgrade, also mehr Ableitungen oder Vergangenheitswerte, ist mit ei-
ner Verdoppelung der Modellgro¨ße je Freiheitsgrad verbunden.
Vergleich der Ansa¨tze
Der Markov-Ansatz wurde von Surkow [Sur99] fu¨r seine Arbeit gewa¨hlt, weil
er sich davon Vorteile fu¨r eine realistische Modellierung des Fu¨llstands bei
Windflauten im Bereich der dominanten Frequenz versprach. Diese setzte er
fu¨r eine auf Windprognosewerten basierende optimale Fu¨llstandsregelung der
Biogastanks ein.
Bei einem konventionellen Kohle-Kraftwerk liegen keine Prognosewerte
u¨ber die Sto¨rungen im Zuflussbereich des Speichers vor. Somit a¨ndert sich der
fu¨r die Anlage optimale Fu¨llstand nicht. Außerdem werden im stationa¨ren
Betrieb, der in dieser Arbeit betrachtet wird, keine dynamischen, sondern
stationa¨re Fu¨llstandsregelungen verwendet. Eine dominante Frequenz gibt es
auf Grund der vielen verschiedenen Zeitkonstanten im Ausfallverhalten der
unterschiedlichen Komponenten auch nicht. Die Mo¨glichkeit andere Vertei-
lungsfunktionen einzusetzen, wie z.B. die Weibull-Verteilung, wa¨re sinnvoll.
Somit hat obiger Ansatz aus [Sur99] fu¨r die Anwendung auf ein konven-
tionelles Kraftwerk im stationa¨ren Arbeitspunkt keinerlei Vorteile gegenu¨ber
der Integrationsmethode, bringt jedoch einen stark erho¨hten Rechenaufwand
mit sich.
7.6 Implementation des Speichers
Integration u¨ber die Ein- und Ausgangsgro¨ßen
Wie bereits erwa¨hnt, ist der Speicher mathematisch betrachtet eine Integra-
tion mit Nebenbedingungen. Zu Beginn der Simulation muss der Anfangs-
fu¨llstand mt0 in die Initialisierung mit einbezogen werden. Anschließend kann
der Fu¨llstand des Speichers u¨ber eine einfache Integration u¨ber die Ein- und
Ausgangsgro¨ßen verfolgt werden. Dabei muss lediglich auf die Einhaltung
der Randbedingungen ”Speicher leer” und ”Speicheru¨berlauf” geachtet wer-
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den, die Sonderfa¨lle darstellen. Tritt einer der beiden Sonderfa¨lle ein, so wird
die Integration neu gestartet, mit einem neuen verschobenen Zeitindex t′,
sowie mit einem neuen Anfangsfu¨llstand mt′0 . Daraus ergibt sich das bereits
in den Gleichungen 7.32 bis 7.35 dargestellte Modell.
Speicherverluste
Bei einem realen Speicher mu¨ssen zusa¨tzlich eventuell noch Speicherverluste
beru¨cksichtigt werden. Hierbei ko¨nnen zwei Verlustgruppen unterschieden
werden:
1. Verluste die beim Aufladen und Entladen entstehen:
Hierbei handelt es sich meist um systematische Verluste. Diese sind in
der Regel von der Gro¨ße der Zu-, bzw. Abflu¨sse abha¨ngig. Sie treten
vor allem bei Energiespeichern auf, da bei den heutigen Energiespei-
cherungsmethoden beim Ein- und Ausspeichern immer ein (systemati-
scher) Verlust in Form von Abwa¨rme auftritt.
2. Verluste die wa¨hrend der Speicherung auftreten:
Diese ko¨nnen bei Flu¨ssigkeiten durch eventuelle Leckagen und bei Fest-
stoffen durch Ablagerungen an der Speicherwand zustande kommen. Sie
sind fu¨llstandsabha¨ngig.
Die Speicherverluste des ersten Typs ko¨nnen mit den Zu- und Abflu¨s-
sen am Speicher verrechnet werden. Fu¨llstandsabha¨ngige Verluste sind etwas
komplizierter und werden daher spa¨ter in Abschnitt 7.8 gesondert betrachtet.
Die Gleichungen 7.32 bis 7.35 lassen sich nun, wie eingangs erwa¨hnt, ohne
Schwierigkeit auf die anderen in dieser Arbeit betrachteten Speicherarten
u¨bertragen.
Ein Problem hierbei ist die Fu¨llstandsregelung des Speichers. Neben einer
mo¨glichen Beeinflussung von Komponenten im Zuflussbereich des Speichers,
die im Folgenden als vernachla¨ssigbar angenommen wird, ist der Fu¨llstand
des Speichers selbst massiv von dessen Regelung beeinflusst. Natu¨rlich gibt es
Fu¨llstandsregelungen, die den Fu¨llstand mo¨glichst schnell auf ein Sollniveau
fahren und dort halten. Es werden aber auch sehr viele Zweipunkt-Regler
eingesetzt, die den Fu¨llstand zwischen zwei Niveaus oszillieren lassen.
Zweipunkt-Regler sind ein weit verbreiteter Ansatz zur Fu¨llstandsrege-
lung. Das Regelprinzip ist denkbar einfach: Wenn der Fu¨llstand unter die
untere Regelschwelle fa¨llt wird der Massezufluss eingeschaltet, steigt er u¨ber
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die obere Regelschwelle wird der Zufluss abgeschaltet. Dies fu¨hrt zu einem
Oszillieren des Fu¨llstands zwischen den Schwellwerten.
7.7 Fu¨llstandsregelung
Realer Fall
1. Unabha¨ngig von der Art der Fu¨llstandsmodellierung ist eine unterlager-
te Regelung des Fu¨llstands erforderlich, da der Speicherfu¨llstand sonst
wie in [Sur99] beschrieben wegdriftet.
2. Inwieweit diese Regelung einen deutlichen Einfluss auf die Verfu¨gbar-
keit der vorgelagerten Komponenten hat, ha¨ngt von der Gro¨ße des Re-
geleingriffs ab. Wenn sich beim Befu¨llen des Speichers beispielsweise
der Durchfluss durch die vorgelagerten Komponenten verdoppeln wu¨r-
de, so sind Vera¨nderungen der Komponentenparameter vorgelagerter
Anlagenteile mo¨glich.
3. Die Bestimmung des Sollfu¨llstands ist ein Optimierungsproblem in Ab-
ha¨ngigkeit der Kosten eines Speicherleer-, bzw. Speicheru¨berlaufs, ge-
gebenenfalls unter Einbeziehung der Kosten fu¨r das Speichervolumen.
4. Eines der ha¨ufigsten, da robustesten Regelungsprinzipien in der Kraft-
werkstechnik ist der Zweipunktregler mit Hysterese. Hierbei werden
ein oberer und ein unterer Grenzwert gesetzt, die beim Erreichen ein
Umschwenken der Fu¨llstandsa¨nderung bedeuten. Somit oszilliert der
Fu¨llstand im Normalbetrieb zwischen diesen Grenzwerten.
Vereinfachungen
1. Notwendigkeit der Fu¨llstandsregelung
Wie bereits angefu¨hrt, ist eine unterlagerte Fu¨llstandsregelung unum-
ga¨nglich. Dies bedeutet jedoch nicht, dass der Fu¨llstand u¨ber die Zeit
permanent mitberechnet werden muss. Fu¨r eine grobe Einteilung in
”leer” und ”nicht leer” reicht es aus, zu dem Zeitpunkt an dem der
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Speicherzufluss ausfa¨llt, in der Lage zu sein, die Fu¨llstandsa¨nderung
ru¨ckwirkend zu berechnen. Hierbei ist es sinnvoll die Zeit, die dieser
Fu¨llstand den Betrieb der nachfolgenden Komponenten sichert, mitzu-
bestimmen. Erst bei der Ru¨ckkehr zum Normalbetrieb muss der Fu¨ll-
stand dann erneut berechnet werden.
2. Einfluss auf die Verfu¨gbarkeit der vorgelagerten Komponenten
Da eine solche dynamische Ru¨ckwirkung in einem stationa¨ren Modell
nicht zu beru¨cksichtigen ist, wird sie im folgenden entweder vernach-
la¨ssigt oder durch eine permanente zusa¨tzliche Belastung angena¨hert.
Letzteres fu¨hrt zu einer ”Worst-Case”-Abscha¨tzung.
3. Auslegung des Speichers
Die Auslegung des Speichers ist nicht direkt Gegenstand dieser Simula-
tion. Sie kann lediglich zur experimentellen U¨berpru¨fung der Auslegung
herangezogen werden.
4. Zweipunktregler
Es ist prinzipiell mo¨glich, den Fu¨llstand des Zweipunktreglers als oszil-
lierende Gro¨ße zu modellieren. Jedoch wu¨rden sich dabei kleine Unge-
nauigkeiten aufsummieren, wie beispielsweise eine vernachla¨ssigte Hy-
sterese des Reglers. Somit wu¨rde das Modell in der Simulation sich
immer weiter von dem realen Anlagenverhalten entfernen. Um Rechen-
aufwand einzusparen, wurde daher ein anderer Weg gewa¨hlt. Falls der
Speicher leer ist, beno¨tigt er, wie ein auf einen konstanten Fu¨llstand ge-
regelter Speicher, eine Phase, in der der Fu¨llstand kontinuierlich steigt.
Diese ha¨lt an bis er die untere Grenze erreicht. Danach wird angenom-
men, dass der Fu¨llstand auf einen konstanten Wert eingeregelt wird,
der zufa¨llig zwischen den Grenzwerten gewa¨hlt wird. Resultierend wird
also ein neuer Maximal-Fu¨llstand fu¨r den momentanen Auffu¨llvorgang
bestimmt und die Speicherregelung versucht ihn, durch Integration der
Zuflu¨sse, zu erreichen.
7.8 Fu¨llstandsabha¨ngige Verluste
Wie bereits in Abschnitt 7.4 erwa¨hnt, ist die Einbeziehung fu¨llstandsabha¨n-
giger Verluste fV [%/s] komplizierter. Unter Beibehaltung der Begrenzungen
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aus den Nebenbedingungen, siehe Gleichung 7.36, ergibt sich fu¨r den eigent-
lichen Fu¨llstand eine Differential-Gleichung:




(mzu −mab) dt− fV
t∫
0
mist(τ)dτ + mist,0 (7.37)
Mit Hilfe von Gleichung 7.37 la¨sst sich nun eine rekursive Differenzenglei-
chung fu¨r die Berechnung des Fu¨llstands erstellen. Dies hat den Nachteil,
dass es nicht mo¨glich ist, wie bisher, von einem interessierenden Zeitpunkt
zum na¨chsten zu springen und den Fu¨llstand nachtra¨glich zu aktualisieren.
Der Hauptgrund hierfu¨r ist die aus dieser Gleichung nicht ablesbare Ausfall-
zeit, verbunden mit der Tatsache, dass eine Rekursion erforderlich ist, die
dem bisherigen Programmablauf ebenfalls im Wege stu¨nde. Eine geschlosse-
ne, nicht rekursive Darstellungsform als Funktion der Zeit ist gesucht. Der
Ansatz 7.38 fu¨hrt zu der Gleichung 7.39.
mist(t) = c1e
−c2t + c3 (7.38)
mist(t) =
(







Aus Gleichung 7.39 la¨sst sich neben einer Umkehrfunktion t(mist) auch ein













mist(t → +∞) = mzu −mab
fV
(7.41)
Der Grenzwert entsteht hierbei dadurch, dass die fu¨llstandsabha¨ngigen Spei-
cherverluste bei einem u¨berdimensionierten Speicher sich mit der Zeit immer
weiter an die Zuflu¨sse anna¨hern, bis sich ein Gleichgewicht einstellt. Folg-
lich ist ein Speicher / Puffer mit einer Maximalgro¨ße, die gro¨ßer als dieser
Grenzwert ist, nicht sinnvoll, da er nie ausgelastet werden kann.
Zur Validierung der Gleichung 7.40 wird eine Beispielrechnung fu¨r einen
Speicher durchgefu¨hrt (siehe Bild 7.5). Hierbei ist deutlich zu sehen, wie mit
Hilfe der Umkehrfunktion von einem interessanten Punkt zum na¨chsten ge-
sprungen werden kann. Der Speicher ist auf eins normiert, und wird u¨ber
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Abbildung 7.5: Vergleich der interessierenden Zeitpunkte (Regelgrenzen) fu¨r
verlustbehaftete Speicher bei der rekursiven Berechnung (—) und der Be-
rechnung u¨ber die Umkehrfunktion (- -)
einen Zweipunktregler zwischen 0, 3 und 1 hin- und hergefahren. Wa¨hrend
die rekursive Berechnungsmethode die gesamte Fu¨llstandstrajektorie berech-
nen muss, um die Umschaltzeitpunkte des Zweipunktreglers zu bestimmen,
kann mit der Umkehrfunktion direkt der na¨chste Umschaltzeitpunkt berech-
net werden. Dies fu¨hrt zu einer Rechteckfunktion (siehe Abb.7.5), was eine
akzeptable Vereinfachung darstellt, da die Fu¨llsta¨nde zwischen den inter-
essierenden Zeitpunkten nicht bekannt sein mu¨ssen. In der Simulation ist
gut zu erkennen, dass die Berechnung der Umschaltzeitpunkte u¨ber die Um-
kehrfunktion die gleichen Ergebnisse liefert, wie die umsta¨ndliche rekursive
Fu¨llstandsberechnung.
Damit ist es mo¨glich, die fu¨llstandsabha¨ngigen Verluste in das bestehen-
de Modell zu integrieren. Lediglich fu¨r den Fall fV = 0 (keine fu¨llstandsab-
ha¨ngigen Verluste) ist eine Sonderbehandlung erforderlich, da bei der Fu¨ll-
standsberechnung sonst eine Division von Null durch Null auftritt, die nicht
definiert ist. Anstelle einer Grenzwertbetrachtung ist es hier einfach mo¨glich
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die Gleichungen fu¨r fu¨llstandsunabha¨ngige Speicherverluste anzuwenden, die
bereits zu Beginn des Kapitels bestimmt wurden.
7.9 Ablauf der Monte-Carlo-Simulationen
Simulink als Umgebung
Die in dieser Arbeit verwendeten Monte-Carlo-Simulationen sind unter Matlab-
Simulink6 implementiert. Matlab ist eine mathematisch orientierte Program-
miersprache, die auf die Verwendung von Vektoren optimiert ist. Matlab
bietet ein umfangreiches Basispaket an mathematischen Standardfunktio-
nen, darunter einfache Funktionen wie die Sinus-, Fakulta¨ts- oder Gamma-
funktion, aber auch komplexere wie automatische Lo¨sungsverfahren fu¨r Glei-
chungssysteme. U¨ber Toolboxen la¨sst sich der Funktionsumfang erweitern,
zum Beispiel um Simulink, eine graphisch Oberfla¨che, unter der Blockschalt-
bilder erstellt werden ko¨nnen, die sich mit Funktionen hinterlegen lassen.
Wa¨hrend der Simulation werden dann in jedem Zeitschritt Informationen
von den Ausga¨ngen u¨ber die Verknu¨pfungen der Blo¨cke an die Einga¨nge der
Folgeblo¨cke weitergegeben, wo sie dann als Eingangsgro¨ßen der dort hinter-
legten Funktion dienen. Auch fu¨r die Monte-Carlo-Simulationen existiert in
Matlab Simulink eine vorgefertigte Funktion. Bei der Anwendung der Monte-
Carlo-Methode auf die Verfu¨gbarkeit ergeben sich jedoch sehr spezielle Syn-
ergieeffekte, die bei einer Standardfunktion fu¨r allgemeine Modelle nicht be-
ru¨cksichtigt werden. Aus diesem Grunde wurde am Lehrstuhl Kraftwerks-
technik ein eigener Ansatz zur aufwandsreduzierten Monte-Carlo-Methode
entwickelt, der im Rahmen dieser Arbeit erweitert wurde.
7.9.1 Aufwandsreduzierte Monte-Carlo-Methode
Die Monte-Carlo-Methode basiert allgemein darauf, mehrere Simulations-
durchla¨ufe durchzufu¨hren, die sich nur in der Realisierung der Zufallswer-
te unterscheiden. U¨ber diese Werte wird dann ein Mittelwert und eventuell
noch eine Varianz gebildet, die dann auch schon das eigentliche Ergebnis
widerspiegeln.
6Matlab und Simulink sind eingetragene Warenzeichen von ”The MathWorks Inc.” seit
1994. Die Software wird kontinuierlich weiterentwickelt, im Regelfall erscheinen 2 Versionen
pro Jahr.
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Der hier verwendete Ansatz zur Aufwandsreduktion (Rechenzeiterspar-
nis) nutzt die Tatsache aus, dass das Verhalten der einzelnen Komponenten in
Verfu¨gbarkeitsbetrachtungen bina¨r ist. Es gibt demzufolge einen Zeitpunkt,
an dem die Komponente von einem Zustand in den anderen springt. Vor und
nach dem Zustandswechsel ist ihr Zustand jedoch konstant. Es gilt also nur
die Auswirkungen der Spru¨nge zu berechnen und bis zum na¨chsten Sprung
zu warten. Hierbei gibt es zwei Haupteinsparpotentiale:
• Zum einen kommt es ha¨ufig vor, dass nur eine Komponente in der
Anlage ausfa¨llt, ohne dass Wechselwirkungen mit anderen Ausfa¨llen
auftreten. Fu¨r diese Fa¨lle werden einmal zu Beginn der Simulationen
fu¨r jede Komponente die minimalen Ausfallfolgen bestimmt. Auf diese
Weise muss bei den einfachen Standardsituationen nicht jedesmal von
neuem die Wirkung eines Ausfalls dieser Komponente bestimmt wer-
den. Mehrfache Ausfa¨lle bieten fu¨r diese Betrachtung leider zu viele
Variationsmo¨glichkeiten.
• Zum anderen spielt der Zeitpunkt, zu dem die Realisierungen der Zu-
fallsgro¨ßen bestimmt werden, keine nennenswerte Rolle. Es ist ohne
weiteres mo¨glich, die Zufallszeitpunkte der Ausfa¨lle im Vorfeld zu be-
stimmen. Dies wiederum ermo¨glicht es, entlang der Zeitachse von einem
zum na¨chsten Zeitpunkt zu springen, ohne die vielen Zeitschritte der
kontinuierlichen Zeitachse mitzumachen. Davon ausgehend, dass es fu¨r
die Verfu¨gbarkeit notwendig wa¨re, mindestens eine Auflo¨sung von ei-
ner Stunde zu wa¨hlen und die mittlere Zeit zwischen zwei Ereignissen
deutlich gro¨ßer 10 Stunden ist, wa¨ren u¨ber 90% der Zeitschritte der
Simulationen u¨berflu¨ssiger Rechenaufwand.
Veranschaulicht wird diese Vorgehensweise in Abbildung 7.6:
Zum Zeitpunkt T0 werden fu¨r alle Komponenten Ausfallzeiten TA be-
rechnet. Diese stellen die ersten Ereignisse dar, die auf dem Zeitstrahl
angesprungen werden. Beim Ausfall zum Zeitpunkt TA wird ein kor-
respondierender Reparaturzeitpunkt TR erzeugt. Beim Reparaturzeit-
punkt wird dann wiederum ein neuer Ausfallzeitpunkt erzeugt, usw.
Fu¨r das diskontinuierliche Springen auf der Zeitachse ist es erforder-
lich, neben der eigentlichen Simulink-Zeitachse, eine eigene Zeitachse fu¨r die
Monte-Carlo-Simulationen einzufu¨hren. Die Simulink-Zeit wird in den Simu-
lationen wie folgt belegt:
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Zeitachse
PSfrag replacements
T0 TA1 TA2 TR1 TR2
Abbildung 7.6: Funktionsweise der springenden Betrachtungszeit
• t = −1 Initialisierung
Die Simulink-Zeit ist −1 und die Blo¨cke des Blockschaltbildes wer-
den initialisiert. Simulink vergibt mit einer nicht dokumentierten, also
fu¨r den Benutzer zufa¨lligen, Systematik eindeutige Block-ID-Nummern.
Diese werden fu¨r die Monte-Carlo-Methode eingelesen und u¨ber die
Blockausga¨nge an die nachfolgenden Blo¨cke weitergegeben. Außerdem
werden die stochastischen Parameter mit der Block-ID in einem globa-
len Variablenkonstrukt abgelegt.
• t = 0 Strukturerfassung
Im Zeitschritt 0 werden die Einga¨nge eingelesen und ebenfalls in das
globale Konstrukt eingetragen.
• t = 1 Start der Monte-Carlo-Simulationen
In diesem Zeitschritt sind alle Daten aus den Blo¨cken in die globale
Datenstruktur eingegliedert und die Blo¨cke selbst sind irrelevant. So-
bald der erste Block den Wechsel der Zeit von t = 0 auf t = 1 meldet,
startet die Vorbereitung der eigentlichen Simulationen. Die restlichen
Blo¨cke haben dann bei der Abarbeitung keine Funktion mehr.
Die Struktur des Blockschaltbildes wird analysiert. Hierzu existiert ein
spezieller Ausgabeblock, der nicht Teil der betrachteten Anlage ist. Er
dient dazu, den Bezugspunkt fu¨r die Verfu¨gbarkeitsermittelung festzu-
legen. Sein Eingang ha¨ngt am Ausgang der betrachteten Komponente.
Anschließend wird rekursiv ein Ausdruck aufgebaut, der die Abha¨ngig-
keit der Blo¨cke von ihren Vorga¨ngern in der Schaltung, den Vorga¨n-
gern der Vorga¨nger, usw. darstellt. Ein Block kann hierbei nicht von
sich selbst abha¨ngen (implizit u¨ber die Ausfallverteilungen beru¨cksich-
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tigt), da sonst Ru¨ckfu¨hrungen zu einer Endlosschleife fu¨hren wu¨rden.
Um dies zu u¨berpru¨fen, wird eine Historie als Stapel aller auf dem
aktuellen Weg bereits erreichten Blo¨cke angelegt. Wird eine Sackgas-
se erreicht, werden auf dem Weg zuru¨ck zur letzten Abzweigung die
passierten Blo¨cke wieder gelo¨scht (oberstes Element lo¨schen). Ist ein
Block schon in der Historie enthalten, so wird er nicht mehr beachtet,
da sonst eine Endlosschleife entsteht.
Es entsteht so ein einziger Ausdruck, der von den Eingangsblo¨cken, die
keine Abha¨ngigkeiten besitzen, bis zu dem Ausgabeblock alle fu¨r dessen
Verfu¨gbarkeit wesentlichen Blo¨cke entha¨lt.
Es werden die oben erwa¨hnten Einzelausfa¨lle berechnet und in die glo-
bal Datenstruktur eingetragen.
Die eigentlichen Monte-Carlo-Simulationen werden gestartet. In jeder
einzelnen Simulation werden als allererstes die Ausfallzeitpunkte der
Komponenten berechnet. Danach wird zum ersten Ereignis TA1 ge-
sprungen und ein Reparaturzeitpunkt wird u¨ber eine Reparaturzeit-
verteilung erzeugt. Die Verfu¨gbarkeit des Ausgabeblocks wird mit der
ermittelten Formel bestimmt. Anschließend wird zum na¨chsten Ereignis
weitergesprungen, bis die Betrachtungszeit erreicht ist. Danach startet
die na¨chste Simulation. Wa¨hrend der Simulationen la¨uft eine Mittel-
wertbildung u¨ber die Simulationsdurchla¨ufe parallel mit. Hier wird auch
die Varianz des Mittelwertes ausgegeben. Es ist mo¨glich, die Simulatio-
nen u¨ber einen extra dafu¨r vorgesehenen Knopf vorzeitig zu beenden,
wenn die Genauigkeit ausreicht.
7.9.2 Integration des Speichermodells in die aufwands-
reduzierte Monte-Carlo-Methode
Die Mo¨glichkeit, wie das Verhalten des Speichermodells fu¨r die Zukunft vor-
hergesagt werden kann, wurde in Abschnitt 7.6 bereits vorgestellt. Fu¨r die
Integration des Speichers in die Simulationsumgebung waren drei wesentliche
A¨nderungen erforderlich:
1. Auftrennung der Netzwerkstruktur am Speicher
Vorrangiger Zweck von Speichern im Verfu¨gbarkeitsschaltbild ist die
Aufrechterhaltung des Betriebes nachgelagerter Anlagenteile beim Aus-
fall der Speicherspeisung. Dadurch entsteht prinzipiell so etwas wie eine
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Normaler Durch- und Abfluss
Ladezufluss im Normalbetrieb
Bei Zweipunktregelung untere Schranke
Maximaler Fu¨llstand
Mindestfu¨llstand
Prozentualer Speicherverlust (Verdunstung, Leckage)
Anfangsfu¨llstand
Tabelle 7.3: Liste der voreingestellten Parameter
Totzeit in der Auswertefunktion, die die Verfu¨gbarkeit des Ausgabe-
blocks bestimmt. Da die Logik der Auswertefunktion aus sich heraus
nicht in der Lage ist Zeitverzo¨gerungen zu beru¨cksichtigen, ist es er-
forderlich, den Netzwerkgraphen am Speicher aufzutrennen. Dadurch
entstehen im ersten Schritt aus einem Speicher zwei Speicherteilblo¨cke,
von denen der eine den Eingang und der andere den Speicher selbst
inklusive Ausgang darstellt. Es ist sogar mo¨glich, dass das betrachtet
System in zwei Teilsysteme zerfa¨llt, wenn keine andere Verbindung be-
steht.
2. Einfu¨hrung einer zusa¨tzlichen Datenstruktur
Als Folge der Auftrennung der Speicherkomponente in der Auswer-
tefunktion wird eine weitere Verknu¨pfungsebene beno¨tigt, in der die
Verbindungen zwischen Speichereingang und -ausgang hergestellt wer-
den. Dafu¨r wird im Arbeitsspeicher eine Relation angelegt, die besagt,
welche Komponente den Speicher mit der Block-ID xy versorgt, die
von Simulink automatisch generiert wurde. Außerdem werden neben
den voreingestellten Parametern (siehe Tabelle 7.3) auch ein Zeitindex
und eine bina¨re Variable ”Zufluss da?” im Arbeitsspeicher angelegt. Der
Zeitindex gibt dabei den Zeitpunkt der letzten Aktualisierung des Spei-
cherfu¨llstands an. Zusammen mit der Information, ob der Zufluss in der
Zwischenzeit vorhanden war, la¨sst sich hieraus, mit den in Abschnitt
7.6 beschriebenen Gleichungen, der aktuelle Fu¨llstand nachtra¨glich be-
rechnen. Die Neuberechnung des Fu¨llstands muss mindestens bei jeder
Zustandsa¨nderung des Zuflusses stattfinden. Weitere Neuberechnungen
sind mo¨glich, aber nicht zwingend erforderlich.
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3. Manipulationen des Ereignishorizontes
Fa¨llt nun eine Nicht-Speicher-Komponente aus, so wird nach der Be-
rechnung der Ausfallfolgen u¨berpru¨ft, ob dies den Ausfall eines bisher
vorhandenen Speicherzuflusses nach sich zieht. Ist das der Fall, wird der
Fu¨llstand aktualisiert und der Zeitpunkt des voraussichtlichen Leerlau-
fens des Speichers bestimmt.
Der damit verbundene Ausfallzeitpunkt des Speicherausgangs wird in
die Ereignisliste eingetragen. Wird dieser Eintrag in der Liste der Aus-
fallzeitpunkte erreicht, fa¨llt, zusa¨tzlich zum bereits ausgefallenem Spei-
chereingang, noch der restliche Speicherblock inklusive Speicheraus-
gang aus. Wird der Zufluss jedoch wieder hergestellt, bevor der in der
Liste eingetragene Zeitpunkt erreicht wird, so wird der Ausfallzeitpunkt
gelo¨scht das heißt, auf einen Zeitpunkt jenseits der Betrachtungszeit ge-
setzt. Der Ausgang des Speichers fa¨llt dann nicht aus.
Veranschaulicht wird die Integration des Speichers in die springende Zeitach-
se in Abbildung 7.7:
Zum Zeitpunkt T0 werden fu¨r alle Komponenten mit Ausnahme der Spei-
cher Ausfallzeiten TA berechnet. Diese stellen die ersten Ereignisse dar, die
auf dem Zeitstrahl angesprungen werden. Ist eine Komponente wesentlich
fu¨r den Zufluss eines Speichers, wird bei ihrem Ausfall neben dem Repa-
raturzeitpunkt TR auch ein Ausfallzeitpunkt fu¨r den Speicher TAS erzeugt.
Dieser gibt an, ab wann der Speicher die nachfolgenden Komponenten nicht
mehr versorgen kann. Wird der Zufluss durch eine Reparatur zum Zeitpunkt
TR wiederhergestellt, wird auch der Speicher ”repariert”, das heißt, ein Teil
des Zuflusses versorgt sofort die nachgelagerten Komponenten, wa¨hrend der
Speicher sich langsam wieder auffu¨llt.
Zeitachse
PSfrag replacements
T0 TA1 TAS TR1 & TRS




8.1 Optimierung mit angepassten Operato-
ren
Die Variante der genetischen Optimierung mit an das Problem angepassten
Operatoren besitzt aus den in Abschnitt 7.1.1 erla¨uterten Gru¨nden (starke
Wechselwirkung der Parameter untereinander) keinen Crossover-Operator.
Dieser ist fu¨r den Ablauf der Optimierung jedoch auch nicht zwingend not-
wendig. Zwingend erforderlich ist nur der Mutations-Operator, ohne den der
Algorithmus nie u¨ber eine Rekombination der Startwerte hinauskommt.
Bei den Testrechnungen mit dieser Variante zeigte sich nicht nur, dass
der Rechenaufwand erheblich ho¨her ist, auch werden versta¨rkt solche Lo¨-
sungen entwickelt, die keine praktische Anwendung haben, da sie sich auf
lokale Ungenauigkeiten der Na¨herungsfunktionen fokussieren. Die Ergebnis-
se hatten augenscheinlich keinerlei Praxisbezug, da die Teilbarkeit der Pe-
rioden in unsinniger Weise nicht erfu¨llt wurde. So wurde zum Beispiel ein
”1 / 6 / 7”- Jahresplan erstellt, obwohl die Kombination einer sechs- mit
einer siebenja¨hrigen Periode keinerlei praktische Relevanz hat. Diese Vari-
ante stellt augenscheinlich eine grobe Verletzung der Teilbarkeitsbedingung
dar, was dazu fu¨hrt, dass sie die mo¨glichen Synergieeffekte nur unzureichend
beru¨cksichtigen kann. Bei einer genaueren Betrachtung zeigte sich, dass die
Inhalte der Abnutzungsbereiche ebenfalls nicht sinnvoll waren.
Der Algorithmus bewegte sich auf der Suche nach einem Optimum immer
weiter in Bereiche der schlechten Approximation durch die Na¨herungsfunk-
tionen fu¨r die Gebrauchskosten hinein. Da er sich damit vom Gebiet der
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plausiblen Lo¨sungen entfernte, wurden bessere plausible Lo¨sungen nicht ge-
funden.
8.2 Optimierung mit Interpretationsschritt
Als Resumee der ersten Erfahrungen mit der genetischen Optimierung zeigte
sich, dass das Optimierungsproblem dazu tendierte, in zwei Teilaufgaben zu
zerfallen, die Optimierung der Perioden und die Optimierung der Inhalte der
zugeho¨rigen Abnutzungsbereiche. Dies fu¨hrt dazu, dass die Optimierung der
Periodendauern noch damit bescha¨ftigt ist, die Perioden zu verbessern, wa¨h-
rend die Inhalte bereits auf die bestehende Periodeneinteilung optimiert sind.
Um diese kontraproduktive Kopplung aufzulo¨sen, wurde ein Interpretations-
schritt eingefu¨hrt (Abschnitt 7.1.2). In diesem Schritt werden die im Chro-
mosom eingetragenen Parameter auf die Eingangsgro¨ßen der Gebrauchsko-
stenabscha¨tzung umgerechnet. Eingangsgro¨ßen fu¨r den Interpretationsschritt
sind:
• Vektor mit den Periodendauern
• Den Komponenten zugeordnete Wunschinspektionsperioden
• Erneuerungsperioden der Komponenten
• Betrachtungszeit
Folgende Aufgaben werden in diesem Interpretationsschritt abgehandelt:
1. Entfernung von Perioden, die doppelt oder gro¨ßer als die Betrachtungs-
zeit sind.
2. Jede Komponente wird entsprechend ihrer Wunschinspektionsperiode
der na¨chst gro¨ßeren Periode zugerechnet.
3. Jede Komponente wird entsprechend ihrer Erneuerungsperiode der na¨chst
gro¨ßeren Periode zugerechnet.
4. Leere Perioden werden gelo¨scht.
Zuru¨ckgegeben werden vom Zwischenschritt folgende Parameter:
• Vektor mit den tatsa¨chlichen Periodendauern
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• Fu¨r jede Periode ein Vektor mit den Komponentenindizes der inspizier-
ten Komponenten
• Fu¨r jede Periode ein Vektor mit den Komponentenindizes der erneuer-
ten Komponenten
Diese Entkopplung fu¨hrt dazu, dass A¨nderungen an den Wunschinspekti-
onsperiodenla¨ngen unter Umsta¨nden nach dem Interpretationsschritt keine
Wirkung haben. Die an dieser Stelle verlorengegangene Information betraf
jedoch die Zuordnung von Abnutzungseinheiten zu vorla¨ufigen Abnutzungs-
bereichen und war ursa¨chlich an der Problematik der unterlagerten Optimie-
rung auf vorla¨ufige Perioden beteiligt.
Die Optimierung wurde auf einen niederredundanten braunkohlegefeuer-
ten 1000 MW Beispielkraftwerksblock mit Rauchgasverschiebesystem (RVS)
bei einer geplanten Betriebszeit von 40 Jahren angewandt. Die zu dem Modell
geho¨rende Datenbasis wurde im Laufe der Arbeit einmal aktualisiert, wobei
sich signifikante Unterschiede im Ergebnis einstellten. Hierauf wird spa¨ter
noch na¨her eingegangen.
Konvergenzverhalten
Fu¨r genetische Algorithmen als stochastisches Optimierungsverfahren la¨sst
sich das Konvergenzverhalten nicht deterministisch, sondern nur als Wahr-
scheinlichkeit beschreiben. Durch das Beibehalten der besten bisher gefunde-
nen Lo¨sung la¨sst sich lediglich sicherstellen, dass der Algorithmus nicht di-
vergiert. Davon abgesehen ist eine Konvergenz zum Optimum lediglich wahr-
scheinlich, aber nicht sicher.
Die allerersten Optimierungsdurchla¨ufe wurden mit einer Populations-
gro¨ße von 4 000 Individuen (Instandhaltungspla¨ne) u¨ber 4 000 Generationen
(Iterationen) durchgefu¨hrt, deren Startwerte willku¨rlich gewa¨hlt wurden. In
Abbildung 8.1 ist eine normierte Gebrauchskostenabscha¨tzung u¨ber der Ge-
nerationenanzahl aufgetragen. Der Verlauf der Kurve kann grob in zwei Be-
reiche unterteilt werden. Es gibt einen Anfangsbereich, in dem sich die Ge-
brauchskosten noch ungefa¨hr in der Gro¨ßenordnung der zufa¨lligen Startwerte
bewegen. Daneben gibt es einen Endbereich, in dem die Werte der Gebrauchs-
kostenfunktionen deutlich niedriger sind, der Abfall bei weiteren Generatio-
nen jedoch eher flach. Bei einer Populationsgro¨ße von 4 000 Individuen findet
der sprunghafte Wechsel meist zwischen Generation 1 000 und 2 500 statt.
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Abbildung 8.1: Optimierungsdurchla¨ufe mit einer Populationsgro¨ße von 4000
und 4000 Generationen mit der alten Datenbasis (Auf der x-Achse sind die












































Abbildung 8.2: Optimierungsdurchla¨ufe mit einer Populationsgro¨ße von
10 000 und 10 000 Generationen mit der alten Datenbasis (Darstellung: nor-
mierte Gebrauchskosten u¨ber Generationen)
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Die Optimierungsdurchla¨ufe mit 4 000 Individuen dienen vorrangig einem
Vergleichszweck. Das Verhalten der Optimierung bei geringer Variation der
Optimierungsprobleme oder mit anderen Simulationsparametern vergleichen
zu ko¨nnen. Auf diese Weise wird die Optimierungsmethode an sich noch ein-
mal auf ihre Funktionsweise hin u¨berpru¨ft. Fu¨r die eigentliche Optimierung
wurden 10 000 Generationen mit je 10 000 Individuen betrachtet, siehe Abbil-
dung 8.2. Hierbei trat der charakteristische große Abfall der Gebrauchskosten
fru¨her auf. Ebenfalls gut zu erkennen ist, dass es nicht mo¨glich ist, Konver-
genz zum globalen Optimum sicherzustellen, da ein Optimierungsdurchlauf
in einem Nebenoptimum ha¨ngen geblieben ist, das sich deutlich von den u¨b-
rigen Ergebnissen abhebt. Der Optimierungsalgorithmus hat es trotz einer
großen noch folgenden Anzahl an Generationen nicht geschafft, das Neben-
minimum zu verlassen. Ansonsten la¨sst sich beobachten, dass der sprunghafte
Wechsel zwischen Startbereich und Endbereich durch die gro¨ßere Population












































Abbildung 8.3: Bester Optimierungsdurchlauf mit einer Populationsgro¨ße von
10 000 und 10 000 Generationen mit der alten Datenbasis (Darstellung: loga-
rithmisch normierte Gebrauchskosten u¨ber Generationen)
Fu¨r die detaillierte Betrachtung wird nur die beste Lo¨sung (Abb. 8.3) aus-
gewa¨hlt. Wa¨hrend in der Anfangsphase die Lo¨sungen sich noch stetig a¨ndern
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Generationen (von bis) Periodenla¨ngen
274 - 3388 2 / 8 / 16 Jahre
3389 - 4191 1 / 2 / 8 Jahre
4192 - 9999 1 / 2 / 10 Jahre
Tabelle 8.1: A¨nderungen der optimalen Periodendauern im Verlauf der Op-
timierung
und ein Trend nicht abzusehen ist, so gibt es nach Generation 274 nur noch 2
Wechsel der Periodenla¨ngen, wie in Tabelle 8.1 zu sehen ist. Interessant dabei
ist unter anderem, wie sich trotz der Aufhebung der expliziten Teilbarkeitsfor-
derung durch die Bewertung mit den erweiterten Gebrauchskostenfunktionen
eine implizite Teilbarkeitsforderung einstellt. Ohne die Vorgabe, dass sinn-
volle Ergebnisse die Teilbarkeitsregel erfu¨llen mu¨ssen, hat der Algorithmus
Lo¨sungen gesucht, bei denen dies der Fall ist.
In Tabelle 8.2 findet sich zu diesem ”1 / 2 / 10”-Plan die Zuordnung
der Abnutzungseinheiten zu den Abnutzungsbereichen, wie sie am Ende der
Optimierung entworfen war.
Tabelle 8.2: Inhalte der Abnutzungsbereiche eines auf der
alten Datenbasis entwickelten Instandhaltungsplanes
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Tabelle 8.2: Inhalte der Abnutzungsbereiche eines auf der
alten Datenbasis entwickelten Instandhaltungsplanes
Gebertechnik diverse
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Tabelle 8.2: Inhalte der Abnutzungsbereiche eines auf der















”Fehlbedienung” (fu¨r die Kostenabscha¨tzung erforderlich)
Die Einheiten des Dampferzeugers wurden nach der Optimierung, wegen
der gesetzlichen Vorschriften, der Periode zugeordnet, die am na¨chsten an
neun Jahren lag. Ansonsten wa¨re die Einheit des Dampferzeugers im risiko-
orientierten Instandhaltungsregime enthalten gewesen. Damit ist der ”1 / 2 /
10”-Plan nur eine Anregung und kein Plan, der exakt umzusetzen wa¨re. Nach
einer Erneuerung der Datenbasis fu¨r das Modell (Optimierungsdurchla¨ufe in
Abbildung 8.4) trat jedoch das Problem auf, dass keine der vorgesehenen
Perioden in der Na¨he der gesetzlichen Bestimmungen lag und der Dampfer-
zeuger nach wie vor risikoorientiert instandgehalten wu¨rde.1 Fast alle Opti-
mierungsdurchla¨ufe fanden als Optimum einen ”1 / 2”-Jahresplan, lediglich
einmal wurde ein etwas schlechter bewerteter Plan, der nur eine ja¨hrliche In-
spektion vorsieht, gefunden. Bei all diesen Pla¨nen lassen sich die gesetzlichen
Vorgaben, wie bereits gesagt, nicht nachtra¨glich beru¨cksichtigen.
1Die gesetzliche Vorgabe zur Inspektion des Dampferzeugers ist hierbei eher exempla-
risch zu sehen, da gesetzliche Vorgaben nicht in der urspru¨nglichen Datenbasis enthalten






































0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 8500 9000 9500
Abbildung 8.4: Nach der Erneuerung der Datenbasis hat sich das Konvergenzverhalten der Optimierung verbessert.
Es gibt anscheinend keine Nebenoptima die sehr weit von der endgu¨ltig gefundenen Lo¨sung abweichen. Allerdings
zeigt sich bei einer Detailbetrachtung der Optimierungsergebnisse, dass es fu¨r diese Datenbasis erforderlich ist, die
gesetzlichen Rahmenbedingungen versta¨rkt wa¨hrend der Optimierung zu beru¨cksichtigen, da dies im Nachhinein
nicht immer sinnvoll mo¨glich ist. (Darstellung: normierte Gebrauchskosten u¨ber Generationen)
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An dieser Stelle ist es unabdingbar, eine Beru¨cksichtigung der gesetzlichen
Rahmenbedingungen bereits wa¨hrend der Optimierung zu implementieren.
Dies geschah u¨ber einen Strafterm, der proportional zu der Anzahl der Jah-
re, die der Dampferzeuger zu spa¨t inspiziert wird das Ergebnis um mehrere
Zehnerpotenzen verschlechtert. Als gesetzlich vorgeschriebene maximale In-
standhaltungsperiode fu¨r alle Teile des Dampferzeugers wurden einheitlich
neun Jahre angenommen. Die Optimierungsdurchla¨ufe unter Beru¨cksichti-
gung der gesetzlichen Rahmenbedingungen, die in Abbildung 8.5 dargestellt
sind, liefern interessanterweise ein Ergebnis, das knapp innerhalb der Schwan-
kungsbreite der Durchla¨ufe ohne Beru¨cksichtigung der gesetzlichen Vorgaben
liegt.
Mit dieser Modifikation der Bewertung lieferte die Optimierung einen ”1
/ 5 / 9”-Plan. Dieser Plan verletzt offensichtlich die Teilbarkeitsforderung.
Um ihn genauer zu betrachten, ist es erforderlich, sich erst einmal u¨ber die
praktische Bedeutung dieser Verletzung klar zu werden. Die Interpretation
der gro¨ßten Periode ist auf den ersten Blick einleuchtend, sie findet alle neun
Jahre statt, also in den Jahren 9, 18, 27, 36. Aber die Lage der Fu¨nf-Jahres-
Periode ist interpretationsfa¨hig. Im Rahmen dieser Optimierung ist ihr Be-
zug die na¨chst gro¨ßere Periode. Damit findet die zweite Periode nicht in den
Jahren 5, 10, 15, ... statt, sondern immer fu¨nf Jahre nach der Neun-Jahres-
Periode also in den Jahren 5, 14, 23 und 32. So gesehen hat sie einen Vorteil
gegenu¨ber ”3 / 9”-Pla¨nen, da bei diesen die Drei-Jahres Periode einmal mehr
pro Neun-Jahres-Periode ausgefu¨hrt wird. Damit weicht das Ergebnis zwar
von der in den urspru¨nglichen Gebrauchskostenfunktionen vorausgesetzten
Form ab, ist aber genauer betrachtet plausibel. Also ist davon auszugehen,
dass es sich um ein Optimum handelt, dass mit den urspru¨nglichen Formulie-
rungen der Gebrauchskostenfunktionen gar nicht erfasst werden konnte, da
diese eine Teilbarkeit der Perioden voraussetzte. Eine Auflistung der Vorha-




































0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 8500 9000 9500
Abbildung 8.5: Zu sehen sind die neuen Durchla¨ufe mit der neuen Datenbasis und einer Beru¨cksichtigung gesetzlicher
Rahmenbedingungen wa¨hrend der Optimierung. (Darstellung: normierte Gebrauchskosten u¨ber Generationen)
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Tabelle 8.3: Inhalte der Abnutzungsbereiche eines auf
der neuen Datenbasis entwickelten Instandhaltungspla-
nes, unter Beru¨cksichtigung einer gesetzlich vorgeschrie-
benen Inspektionsperiode von 9 Jahren fu¨r den Dampfer-
zeuger
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Tabelle 8.3: Inhalte der Abnutzungsbereiche eines auf
der neuen Datenbasis entwickelten Instandhaltungspla-
nes, unter Beru¨cksichtigung einer gesetzlich vorgeschrie-
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Tabelle 8.3: Inhalte der Abnutzungsbereiche eines auf
der neuen Datenbasis entwickelten Instandhaltungspla-
nes, unter Beru¨cksichtigung einer gesetzlich vorgeschrie-













”Fehlbedienung” (fu¨r die Kostenabscha¨tzung erforderlich)
8.3 Optimierungserfahrungen im U¨berblick
Es war im Vorfeld der Optimierung sinnvoll, die Teilbarkeit der Perioden-
la¨ngen nicht mehr zwingend vorzugeben, um die Darstellung der Perioden
unabha¨ngig von einander zu ermo¨glichen.
Es hat sich gezeigt, dass die Anpassung der Operatoren an die Na¨herungs-
funktionen der Bewertung erhebliche Schwierigkeiten mit dem Verlassen lo-
kaler Optima hat und auch vom Rechenaufwand her ungu¨nstig ist.
Besser ist es, einen Interpretationsschritt einzufu¨hren, der entkoppelte
unabha¨ngige Optimierungsparameter auf deterministische Weise in die ge-
koppelten Parameter eines Instandhaltungsplanes u¨berfu¨hrt. Hierbei erwies
es sich als notwendig, die Na¨herungsfunktionen um einen Strafterm fu¨r die
Missachtung gesetzlicher Auflagen zu erweitern.
Mit diesen Erweiterungen liefert die Optimierung mit Interpretations-
schritt auch mit gea¨nderter Datenbasis plausible Ergebnisse.
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8.4 Verfu¨gbarkeitsprognose
Beim Aufbau eines Datenmodells fu¨r die Optimierung der Instandhaltungs-
planung werden Verteilungsparameter fu¨r die Ausfall- und Reparaturzeiten
von Abnutzungseinheiten beno¨tigt. Diese Abnutzungseinheiten ko¨nnen aus
vielen verschalteten Komponenten bestehen. Diese Verschachtelungen ko¨n-
nen mit der Verfu¨gbarkeitsprognose besonders leicht zusammengefasst wer-
den. Menke zeigte in seiner Arbeit [Men03], die auf diesem Gebiet als Grund-
lage der vorliegenden Arbeit dient, dass die von ihm verwendete Darstellung
von Komponenten noch keine ausreichende Beru¨cksichtigung fu¨r Komponen-
ten mit Speicherverhalten enthielt. Diese Weiterentwicklung ist im Rahmen
der vorliegenden Arbeit erfolgt.
Grundsa¨tzlich wird fu¨r die Prognose der Verfu¨gbarkeit die Monte-Carlo-
Methode eingesetzt, das heißt aus vielen einzelnen simulierten Durchla¨ufen
der Betrachtungszeit wird das voraussichtliche Verhalten der Anlage durch
Mittelung bestimmt. Bei der hier verwendeten aufwandsreduzierten Varian-
te der Monte-Carlo-Methode wird zusa¨tzlich Rechenaufwand gespart, indem
statische Bereiche der Zeitachse u¨bersprungen werden.
8.5 Integration des Speichermodells
Im Ablaufschema der Monte-Carlo-Simulation werden die Zeitpunkte der
Ausfa¨lle und Reparaturfertigstellungen im Voraus berechnet, um von einem
Ereignis zum na¨chsten springen zu ko¨nnen. Dies ist bei einem Speicher kom-
plizierter, da seine Ausfallzeitpunkte von den Ausfa¨llen der vorgelagerten
Komponente abha¨ngen. Fu¨r das Springen von Ereignis zu Ereignis ist es
also erforderlich, dass die vorgelagerte Komponente sich des nachfolgenden
Speichers ”bewusst” ist und im Falle ihres Ausfalls die Berechnung des Aus-
fallzeitpunkts des Speichers auslo¨st. Umgekehrt muss der Ausfallzeitpunkt
bei der Reparatur der Vorga¨ngerkomponente auch wieder aus der Ereignisli-
ste gelo¨scht werden, beziehungsweise der Speicher wird synchron als repariert
angesehen.
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Um dieses ”Bewusstsein” zu gewa¨hrleisten, wird wa¨hrend der Topologie-
analyse des Blockschaltbildes eine Variable angelegt, die eine ”wird gepuffert
von”-Beziehung wiedergibt. Zusa¨tzlich werden die Speicherparameter, inklu-
sive Anfangsfu¨llstand eingelesen.
Bei jedem Ausfall wird nun der Eintrag in der ”wird gepuffert von”-
Beziehung u¨berpru¨ft. Gibt es einen Eintrag, so wird fu¨r den Speicher der Fu¨ll-
stand aktualisiert. Hierzu besitzen die Speicherparameter einen Zeitstempel,
der den Beginn des bis zum Ausfall andauernden Befu¨llungsvorgangs angibt.
Unter Annahme des maximalen Zulaufs wird berechnet, ob der Speicher sein
Maximalvolumen erreicht hat, oder wie voll er zum Zeitpunkt des Ausfalls
ist. Es werden der Fu¨llstand und der Zeitstempel der Speichereigenschaften
aktualisiert. Mit dem aktualisierten Fu¨llstand wird berechnet, wie lange es
dauert, bis der Mindestfu¨llstand fu¨r die Funktion der nachfolgenden Anlagen-
teile unterschritten wird. Dieser Zeitpunkt wird als Ausfallzeitpunkt in die
Liste der Ereignisse eingetragen.
Kommt es zum Ausfall des Speichers, so werden neue Reparatur- und
Ausfallzeitpunkte fu¨r den Speicher erzeugt. Diese werden hinter das Ende
der Simulationszeit gelegt. Eine selbststa¨ndige Reparatur, also eine sponta-
ne Selbstbefu¨llung, findet somit nicht statt. Stattdessen erfolgt die ”Repa-
ratur” in dem Moment, in dem die Vorga¨ngerkomponente wieder den Be-
trieb aufnimmt. Das bedeutet, dass der Zulauf gleich durchgereicht wird und
lediglich der zusa¨tzliche Ladestrom, der eine U¨berproduktion der Vorga¨n-
gerkomponente im Vergleich zum Bedarf der nachfolgenden Komponenten
darstellt, zum Wiederauffu¨llen verwendet wird. Es wird berechnet wie weit
der Fu¨llstand wa¨hrend des Ausfalls abgesunken ist, und ein neuer Speicherei-
genschafteneintrag erzeugt, inklusive Zeitstempel. Der Reparatureintrag wird
gelo¨scht. Damit ist alles wieder im Ausgangszustand und ein na¨chste Ausfall
kann verarbeitet werden.
Zur U¨berpru¨fung der Modellierung wurde eine Vergleichsrechnung mit
AvSim 9.0 von Isograph Inc. (www.isograph.com) durchgefu¨hrt. Hierbei han-
delt es sich um eine kommerzielle Software, die die Prognose der Zeit- und
Arbeitsverfu¨gbarkeit mit optionalen Kostenbetrachtungen fu¨r Ausfa¨lle, Er-
satzteile und Personalkosten verbindet. Der Speicher wird hierbei als eine
Komponente angesehen, die nach einer Zeit ta ausfa¨llt und dann eine Zeit
tb beno¨tigt, um sich zu regenerieren. Hierbei wird der Speicher nicht als
in Reihe geschaltet betrachtet, sondern als parallele kalte Redundanz. Mit
Hilfe verschiedener Fehlermodelle wurde zuna¨chst die bestehende Simulati-
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onsumgebung verifiziert, wobei der Schwerpunkt auf Komponenten lag, de-
ren Ausfallverhalten sich durch Weibull-Verteilungen beschreiben ließ und
deren Reparaturverhalten einer Exponential-Verteilung gehorchte. Anschlie-
ßend wurde eine relativ unzuverla¨ssige Komponente angenommen, mit den
Weibull-Parametern α = 2, β = 90 h und γ = 0, deren Reparaturverhal-
ten durch eine Exponentialverteilung mit λ = 100 h beschrieben wurde. Die
Zeitverfu¨gbarkeit dieser Komponente liegt ohne Speicher bei 46,821 %. Diese
sollte nun mit einem Speicher verbessert werden. Hierzu wurden zwei Ausle-
gungen des Speichers getestet. Die simulierte Betriebszeit betrug 1000 h.
Die erste Auslegung sah in AvSim so aus, dass die Zeit bis zum Ausfall
des Puffers ta=300 h, die Zeit zum Wiederauffu¨llen tb=600 h betrug. Die
Simulationszeit betrug 1000 h. In der Eigenentwicklung wurde ein Durch-
satz von 1kg/s (=Abfluss) und ein zusa¨tzlicher Speisestrom von 0,5 kg/s
(=Auffu¨llstrom) angenommen. Um auf die selben Zeiten wie in AvSim zu
kommen wurden der Maximal- und der Anfangsfu¨llstand zu 1 080 000 kg
(= 300 h ∗ 3600 s/h ∗ 1 kg/s) gewa¨hlt. Als Zeitverfu¨gbarkeit liefert Av-
Sim einen Wert von 90,275 % und die selbstprogrammierte Lo¨sung einen Wert
von 91,100 %. Die Simulationszeit ist hierbei von besonderer Bedeutung, wie
leicht nachzuvollziehen ist, da der Speicher sich schneller entleert als er sich
fu¨llt und die Ladezeiten ku¨rzer als die Bedarfszeiten sind. Somit la¨uft der
Speicher allma¨hlich leer, wodurch es mit fortschreitender Simulationsdauer
zu Ausfa¨llen kommt. Somit wu¨rde die Verfu¨gbarkeit bei einer gro¨ßeren Simu-
lationsdauer weiter absinken.
Um zu u¨berpru¨fen, ob die Ergebnisse der speicherbehafteten Systeme
prinzipiell relativ nah beieinander liegen wurde ein weiterer Vergleichstest
gemacht, bei dem der Speicher anders dimensioniert wurde. In AvSim wurde
die Zeit bis zum Ausfall des Puffers ta als 60 h definiert und die Zeit zum
Wiederauffu¨llen tb als 30 h eingestellt. Die u¨brigen Parameter blieben un-
vera¨ndert. In dem Matlab/Simulink-Modell wurde der Durchsatz auf 5 kg/s
erho¨ht und der Speisestrom auf 10 kg/s. Mit diesen Einstellungen sollte ein
stationa¨rer Pufferbetrieb simuliert werden, wobei der Puffer bei einer durch-
schnittlichen Ausfalldauer von 100 Stunden bei den meisten Ausfa¨llen leer
la¨uft. Als Ergebnis lieferte AvSim eine Zeitverfu¨gbarkeit von 72,52 % die
Eigenentwicklung liefert eine Verfu¨gbarkeit von 72,69 %.
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8.6 Speicher mit Zweipunktregler























Abbildung 8.6: Auswirkungen der unteren Grenze des Zweipunktreglers auf
die Zeitverfu¨gbarkeit des Speicherausgangs (die obere Grenze war 1 080 000)
Fu¨r den Speicher mit Zweipunktregler steht kein vergleichbares Modell in
AvSim+ zur Verfu¨gung. Die Ergebnisse sind also unabha¨ngig auf Plausibili-
ta¨t zu bewerten. Hierzu wurde die gleiche Anordnung aus einer unzuverla¨s-
sigen Komponente gefolgt von einem Speicher betrachtet. Die unzuverla¨ssi-
ge Komponente ist gleich geblieben, das Ausfallverhalten ist weibullverteilt,
mit den Parametern α = 2, β = 90 h und γ = 0, deren Reparaturverhal-
ten durch eine Exponentialverteilung mit λ = 100 h beschrieben wurde. Die
Zeitverfu¨gbarkeit dieser Komponente liegt, wie bereits erwa¨hnt, ohne Spei-
cher bei 46,821 %. Der Speicher wurde mit einer maximalen Kapazita¨t von
1 080 000 kg modelliert, wobei der Zufluss bei einem funktionierendem Vor-
feld 2 kg/s betrug, der Abfluss 1 kg/s. Die obere Regelgrenze lag immer bei
1 080 000 kg die untere wurde in Schritten von 200 000 kg variiert (Abb. 8.6).
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8.7 Modellierung einer Trocknerkaskade
Im Zuge der Umsetzung weiterer umweltfreundlicher Technologiekonzepte
zur Reduktion des Schadstoff- und CO2-Ausstoßes kommt es in letzter Zeit
immer wieder zur Absenkung des Anlagenwirkungsgrads. Um die Auswirkun-
gen dieser Entwicklung zu kompensieren, werden die Forschungsbemu¨hungen
bei Technologien, die eine Wirkungsgradsteigerung ermo¨glichen erho¨ht. Eine
dieser Technologien ist die Vortrocknung von Braunkohlen.
Braunkohle besitzt einen hohen Wassergehalt von bis zu 60 %, was da-
zu fu¨hrt, dass bei der Verbrennung ein Teil der Energie dazu aufgewendet
wird, das Wasser zu verdampfen, nachdem es, ebenfalls unter Energieaufwen-
dung, vom Kohlekorn gelo¨st wurde. Diese Energie ist thermisch nicht weiter
nutzbar. Wenn stattdessen ein Teil der Energie zum Vortrocknen der Kohle
eingesetzt wird, so sinkt der durch das Wasser bedingte Energieverlust ab.
Bei einigen Entwu¨rfen ist geplant, dafu¨r Prozessdampf zu verwenden, um den
Wirkungsgrad noch weiter zu erho¨hen. Die nach dem Trocknen 130 bis 150 ◦C
heiße Kohle kann anschließend ohne Unterbrechung direkt in die Brennkam-
mer eingeleitet werden, was zusa¨tzlich den Wirkungsgrad erho¨ht.
Allerdings stellt die getrocknete heiße Braunkohle ein nicht unerhebliches
Gefahrenpotential dar, zumal sie Glutnester enthalten kann, die zum Aus-
brechen eines Feuers fu¨hren ko¨nnen. Ga¨ngige Methoden die Entflammbarkeit
zu reduzieren sind die Verwendung einer aus N2 oder Rauchgas bestehenden
Schutzatmospha¨re oder das Ausblasen mit kaltem O2. Beide Varianten haben
den Nachteil, dass das Verfeuern beim Erreichen der Brennkammer energe-
tisch ungu¨nstiger wird. Außerdem besteht vor allem beim Ausblasen mit
kaltem O2 ein Restrisiko, dass das Feuer erst richtig angefacht wird, falls eine
Sto¨rung in der Anlage auftritt.
Um beim Ein- und Austrag in den Trockner eine mo¨glichst geringe Men-
ge Falschluft mitzunehmen, werden meist Zellradschleusen eingesetzt. Das
namensgebende Zellrad ist hierbei eine rotierende Stahlachse, die mit Vertie-
fungen, den sogenannten ”Taschen”, versehen ist. Diese Achsen drehen sich in
einem Geha¨use, das zwei Anschlu¨sse besitzt und dicht an der Achse anliegt.
Die Taschen werden auf der einen Seite mit Braunkohle gefu¨llt. Durch die
Drehung der Achse wird die Tasche mitsamt der Braunkohle auf die ande-
re Seite geschleust, wo sie entleert wird. Diese Konstruktion ist mechanisch
aufgrund der hohen Scherkra¨fte beim Wegdrehen der Mulde von der Zufuhr-
seite sehr anfa¨llig, bereits ein kleiner Gesteinsbrocken oder eine Schraube
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reichen aus, um einen Totalausfall auszulo¨sen. Außerdem ist der Verschleiß
auf Grund der Reibung der Achse am Geha¨use hoch, wobei kleine Braunkoh-
lekru¨mel hierbei fu¨r zusa¨tzliche Reibung sorgen.
Um auch bei Ausfa¨llen, die einen Stillstand der Trocknung mit sich brin-
gen, genug Trockenbraunkohle zum Wiederanfahren zu haben, sind Trocken-
braunkohlespeicher vorgesehen, die abgeku¨hlte Braunkohle in einer N2 At-
mospha¨re enthalten. Bei besonders kurzen Ausfa¨llen ko¨nnen sie zur U¨ber-
bru¨ckung genutzt werden, um die nachgelagerten Teile der Anlage in Betrieb
zu halten. Einen Teil ihres Inhalts mu¨ssen sie jedoch fu¨r das Wiederanfahren
zuru¨ckhalten.
Sowohl die erho¨hte Brandgefahr als auch die Zellradschleusen stellen we-
sentliche Ausfallrisiken fu¨r die Anlage dar. Sie spielen im Verfu¨gbarkeitsmo-
dell eine wesentliche Rolle. Etwas abgesetzt vom restlichen Verfu¨gbarkeitsmo-
dell der Trocknung befinden sich die Speicher, die einen Komponentenausfall
kurzzeitig auffangen ko¨nnen.
Abbildung 8.7: Fließbild zur atmospha¨rischen Trocknung
Es gibt zwei Gruppen von Verfahren zur Wirbelschichttrocknung von
Braunkohle, die druckaufgeladene und die atmospha¨rische Trocknung. Ob-
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wohl am Lehrstuhl Kraftwerkstechnik der BTU Cottbus vorwiegend die druck-
aufgeladene Trocknung betrachtet wird [Mar07],[Kaß06], kam es, im Zusam-
menhang mit einer Fallstudie, zur Betrachtung der Verfu¨gbarkeit der atmo-
spha¨rischen Trocknung zu Vergleichszwecken.
Somit war eine der ersten Anwendungen fu¨r das Speichermodell die Mo-
dellierung einer Trocknerkaskade fu¨r die atmospha¨rische Trocknung, wie sie
fu¨r den Einsatz in einem 1000 MW Trockenbraunkohleblock geplant ist. Hier-
bei wurden 4 Trockner und 2 Speicher a` 8 Stunden vorgesehen (Abb. 8.8).
Abbildung 8.8: U¨berblick u¨ber das Gesamtmodell der Trocknerkaskade, links
die vier Trocknerlinien, rechts deren Verschaltung mit den Speichern
128 KAPITEL 8. ANWENDUNG
Fu¨r Zellradschleusen und Komponenten im Bru¨denbereich wurden basie-
rend auf Expertenwissen Abscha¨tzungen fu¨r das Ausfall- und Reparaturver-




Zellradschleusen 2 8000 h 48 h
Bru¨denkomponenten 2 8000 h 24 h
Tabelle 8.4: Fehlermodelle im Trocknerbereich
Vorhaltezeit der Speicher
0 h 4 h 8 h 12 h 16 h
3 von 4 Linien erforderlich 99,46% 99,67% 99,78% 99,86% 99,90%
Differenzen bei 3 von 4 0,317% 0,119%
4 von 4 Linien erforderlich 90,04% 92,14% 93,65% 94,70% 95,71%
Differenzen bei 4 von 4 3,604% 2,054%
Tabelle 8.6: Zeitverfu¨gbarkeitsergebnisse fu¨r die Trocknerkaskade
Die mittlere Zeitverfu¨gbarkeit einer einzelnen Trocknerlinie liegt bei 97,07%.
Fu¨r die Anzahl der mindestens zum Betrieb beno¨tigten Trocknerlinien wur-
de erst angenommen, dass alle vier Linien beno¨tigt werden und dann zum
Vergleich noch der Fall betrachtet, bei dem nur drei Linien erforderlich sind.
Ein Speicher war so geplant, dass er einen Trocknerausfall fu¨r acht Stunden
u¨berbru¨cken kann. Beide sind so geschaltet, dass sie entweder einen aus-
gefallenen Trockner fu¨r sechzehn Stunden u¨berbru¨cken ko¨nnen, oder zwei
verschiedene Trocknerausfa¨lle fu¨r je acht Stunden. Speicherverluste wurden
nicht angenommen. Da die genaue Anzahl der unbedingt beno¨tigten Trock-
nerlinien in diesem Entwurfsstadium noch nicht bekannt ist, wurden sowohl
Simulationen mit mindesten drei von vier Linien, als auch Simulationen mit
mindestens vier Linien durchgefu¨hrt. Die Zeitverfu¨gbarkeiten sind in Tabelle
8.6 dargestellt. Neben der geplanten Vorhaltezeit von acht Stunden wurden
auch die Vorhaltezeiten null und sechzehn Stunden betrachtet. Null Stunden
entspricht der Trocknerkaskade ohne Speicher. Wa¨hrend die Auswirkungen
der Speicher bei einer Auslegung der Kaskade, die einen Betrieb mit drei Li-
nien ermo¨glicht, einen eher geringen Effekt hat, so sind die Auswirkungen in
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dem Fall, dass alle vier Trocknerlinien beno¨tigt werden wesentlich deutlicher.
Die Verbesserung der Verfu¨gbarkeit betrug bei drei von vier erforderli-
chen Trocknerlinien bei der Einfu¨hrung des Speichers 0,317% und bei seiner
Verdoppelung 0,119%, wie Tabelle 8.6 zu entnehmen ist. Bei vier erforder-
lichen Linien bringt die Einfu¨hrung des Acht-Stunden-Speichers einen Ver-
fu¨gbarkeitsgewinn von 3,604% und die Verdoppelung auf sechzehn Stunden
nochmals 2,054% zusa¨tzliche Verfu¨gbarkeit.
8.8 Speichermodellierung im U¨berblick
Fu¨r ein extra entwickeltes, besonders einfaches Modell mit einem Speicher
wurde ein Vergleich mit der weniger flexiblen kommerziellen Software ”Av-
Sim+” durchgefu¨hrt. Hierbei wurden u¨bereinstimmende Ergebnisse erzielt.
Es wurden Simulationen durchgefu¨hrt, um den Einfluss der Fu¨llstandsrege-
lung zu bestimmen. Des Weiteren wurde in einer praxisnahen Simulation mit
einem Trocknermodell untersucht, welche Wirkung Speicher in einem reali-
ta¨tsnahen Umfeld haben. Wie zu erwarten, zeigte sich hierbei, dass Speicher
gerade bei niedrig redundanten Anlagen (vier von vier Linien erforderlich)
einen deutlichen positiven Einfluss auf die Verfu¨gbarkeit haben.




In der vorliegenden Arbeit wurde prima¨r ein neuer Ansatz fu¨r die Opti-
mierung der Instandhaltungsplanung entwickelt. Nachdem festgestellt wur-
de, dass klassische Optimierungsverfahren dieses Problem der Instandhal-
tungsoptimierung nicht zufriedenstellend lo¨sen ko¨nnen, wurde eine Lo¨sung
auf Basis von ”Genetischen Algorithmen” entwickelt.
Diese setzen jedoch voraus, dass die zu optimierenden Informationen na¨-
herungsweise unabha¨ngig voneinander sind. Bei dem in dieser Arbeit bear-
beiteten Problem lag hingegen eine starke Kopplung einiger Parameter vor.
Um die genetischen Algorithmen dennoch erfolgreich anzuwenden, war es
erforderlich, entweder den Algorithmus an die Kopplung anzupassen oder die
Aufgabenstellung weitestgehend zu entkoppeln. Diesem Sachverhalt Rech-
nung tragend wurden zwei Varianten fu¨r die genetische Optimierung ge-
testet: eine erste Variante mit unterlagerter nicht-genetischer Feinoptimie-
rung (Anpassung des Algorithmus) und eine zweite mit Interpretationsschritt
(Entkopplung der Problemstellung). Sowohl die unterlagerte Optimierung als
auch der Interpretationsschritt wurden im Rahmen dieser Arbeit als neue
problemspezifische Ansa¨tze entwickelt.
Nach mehreren Durchla¨ufen zeigte sich, dass die zweite Variante mit dem
Interpretationsschritt bei wesentlich weniger Rechenaufwand bessere praxis-
na¨here Ergebnisse liefert, als die erste Variante mit unterlagerter Optimie-
rung. Infolgedessen ist die Variante mit Interpretationsschritt zu bevorzugen.
Neben der prinzipiellen Entscheidung, wie der genetische Algorithmus auf
das Problem anzuwenden ist, gab es noch folgende Weiterentwicklungen der
Na¨herungsfunktionen fu¨r die Gebrauchskosten, die fu¨r einen reibungslosen
Ablauf der Gesamtoptimierung hilfreich oder sogar notwendig waren:
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• Aufhebung der Teilbarkeitsbedingung fu¨r die Periodenla¨ngen
In den urspru¨nglichen Gebrauchskostenabscha¨tzungen steckte implizit
die Annahme, dass die Periodenla¨ngen ganzzahlige Vielfache voneinan-
der sind. Dies fu¨hrt dazu, dass die Periodenla¨ngen entweder in Abha¨n-
gigkeit voneinander dargestellt werden mu¨ssen, oder dass der Definiti-
onsbereich nur solche Kombinationen zula¨sst, die diese Regel erfu¨llen.
Dies erschwert die Optimierung erheblich. Da sich die implizite Teilbar-
keitsannahme auf einige wenige Terme beschra¨nkte, war es einfacher,
diese Terme durch andere zu ersetzen, die den Definitionsbereich der
Gebrauchskostenabscha¨tzung auf nicht durcheinander teilbare Perioden
ausdehnten. Fu¨r den Fall der exakten Teilbarkeit aller Perioden gehen
beide Varianten ineinander u¨ber.
• Korrektur der Gebrauchskostenabscha¨tzung oder des Definitionsberei-
ches am Rand des Wertebereiches
Da der Algorithmus keine Vorgabe hat, wo er im Definitionsbereich su-
chen muss, findet er auch optimale Lo¨sungen am Rande des Definitions-
bereiches. Da die Gebrauchskostenabscha¨tzung aus der praktischen Be-
trachtung hervorgegangen ist, handelt es sich bei solchen Randoptima
meist um Fehler im Extrapolationsverhalten. Eine Pru¨fung der zugeho¨-
rigen Lo¨sungen auf Plausibilita¨t war erforderlich, wobei sich zeigte, dass
es sich nicht um in der Praxis brauchbare Ansa¨tze (Instandhaltungs-
pla¨ne) handelte. In diesen Fa¨llen musste entweder der Definitionsbe-
reich angepasst werden, oder eine Korrektur der Gebrauchskosten vor-
genommen werden, um diese Lo¨sungen auszuschließen.
• Einfu¨hrung einer A¨hnlichkeitsbewertung
Unter Zuhilfenahme von Zwischenergebnissen der Gebrauchskostenfunk-
tionen wurde eine A¨hnlichkeitsbewertung vorgenommen, um ein ”Zu-
sammenbrechen der Population”hinauszuzo¨gern und es, sobald es trotz-
dem eintritt, zu detektieren. In diesem Fall wurde der redundante Teil
der Population gelo¨scht und neu erzeugt. (siehe 7.1.8) Die Verwendung
einer A¨hnlichkeitsfunktion ist ein Ansatz, der in verschiedenen Litera-
turquellen verfolgt wurde. Allerdings werden dort in der Regel zusa¨tz-
liche Funktionen entwickelt und berechnet, was mit einem erho¨hten
Rechenaufwand verbunden ist. Die Verwendung von Zwischenergebnis-
sen als Maß fu¨r die A¨hnlichkeit war ein Ansatz, der im Rahmen der
Arbeit entwickelt wurde.
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• Mo¨glichkeit zur Vorgabe von maximalen Perioden
Im Rahmen der Arbeit wurde eine Mo¨glichkeit geschaffen, die Perioden-
dauer einer Maßnahme nach oben zu begrenzen. Der Sinn einer solchen
Vorgabe liegt in der Beru¨cksichtigung externer Nebenbedingungen, wie
z.B. Gesetzen und Garantieauflagen. Eine solche Nebenbedingung ist
eine Beschra¨nkung des Definitionsbereichs fu¨r die Lo¨sungen. Hierdurch
kann das globale Optimum der Planung ohne Nebenbedingungen au-
ßerhalb des Definitionsbereichs liegen, was zu einer Verschlechterung
des globalen Optimums fu¨hrt.
Gleichzeitig zur Instandhaltungsoptimierung wurde aufbauend auf den
Arbeiten von Menke [Men03] die Methodik der Verfu¨gbarkeitsprognose kom-
plexer kraftwerkstechnischer Anlagen weiterentwickelt und um die neue Kom-
ponente ”Speicher” (ggf. mit Verlusten) erweitert. Mit dem Speichermodell
wird die Verhaltensweise eines Speichers in die aufwandsreduzierte Monte-
Carlo-Methode integriert. Zur Verifikation wurden am Anfang einige einfache
Testbeispiele modelliert. Danach wurden die Speicher in komplexeren Schal-
tungen eingesetzt, wie zum Beispiel bei der modellierten Trocknungsanlage
eines 1 000 MW Braunkohle-Kraftwerksblocks. Dieses war insofern von Be-
deutung, da durch das Verfu¨gbarkeitsprognosetool wichtige Ausgangsdaten
ermittelt werden konnten. Weniger von Interesse waren dabei die Verfu¨gbar-
keitsdaten der Einzelkomponenten, die oftmals sehr zahlreich vorlagen, son-
dern die Wechselwirkungen bei der Verknu¨pfung der einzelnen Komponenten.
Hierbei wurden viele Erfahrungen gesammelt, die sich auch bei weiteren Ar-
beiten positiv auswirken werden.
Im Laufe dieser Dissertation ergaben sich immer wieder neue Ansatz-
punkte und Ideen fu¨r die Instandhaltungsoptimierung und die Verfu¨gbar-
keitsprognose. Im Rahmen dieser Arbeit konnten sie aber nicht alle verfolgt
werden.
Einige seien hier zur Anregung fu¨r zuku¨nftige Arbeiten genannt:
• Budgetrestriktionen der Anlagenbetreiber als externe Restriktionen
Diese Restriktionen sind im allgemeinen etwas flexibel, trotzdem sollte
es mo¨glich sein, bei Planungen eine Budgetvorgabe zu beru¨cksichtigen.
• Unterschiedliche Genauigkeit der Komponentendaten
Die Ungenauigkeit, mit der die Komponentendaten in die Modelle ein-
fließen, ist ebenfalls eine fu¨r die Optimierung interessante Gro¨ße. Es
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gibt einige Bauteile, die in einer so großen Anzahl in einem oder meh-
reren Kraftwerken vorhanden sind, dass ihr Abnutzungsverhalten sehr
genau bestimmt werden kann. Aber es gibt auch Abnutzungseinheiten,
die in sehr geringer Stu¨ckzahl nur eingesetzt werden, so dass ihr Ab-
nutzungsverhalten nicht exakt genug bestimmt werden kann. Dies trifft
natu¨rlich und vor allem auch auf neue Anlagenteile in Kraftwerken zu,
wie zum Beispiel die Kohletrockner in Braunkohlekraftwerken. Das eine
Unsicherheit in den Eingangsdaten existiert und immer bestehen wird,
sollte jedem stets bewusst sein. Die Frage, die sich daran anschließt, ist:
Kann man die Auswirkungen der Unsicherheiten der Eingangsdaten auf
das Endergebnis gro¨ßenma¨ßig erfassen und beziffern oder in einer abge-
schwa¨chten Form, die Auswirkungen auf das Endergebnis begrenzen?
Die Risiken sind absehbar. Wenn ein großer Instandhaltungsposten
durch Ungenauigkeiten in den Eingangsdaten einer anderen Abnut-
zungsperiode zugeordnet wird, ko¨nnte es zu einem anderen nicht opti-
malen Endergebnis fu¨hren.
• Bu¨ndelung von mehreren Komponenten zu einer Abnutzungseinheit
Ein weiteres Problem, das a¨hnlich zum vorgenannten ist, ist die Ermitt-
lung der Abnutzungswerte von Abnutzungseinheiten, die aus einzelnen
Bauteilen bestehen. Je nachdem, wie die Bauteile logisch miteinander
verschaltet sind, ob Redundanzen mit beteiligt sind, nimmt die mittle-
re Ausfallzeit einen anderen Wert an. Hierzu wurde bisher eine externe
Verfu¨gbarkeitsprognose durchgefu¨hrt. Ist es sinnvoll, diese Funktiona-
lita¨t in die Instandhaltungsoptimierung zu integrieren?
• Spezielle Bewertung fu¨r Kurzstillsta¨nde
Eine weitere Idee ist es, eine spezielle Bewertung fu¨r Kurzstillsta¨nde in
die Instandhaltungsoptimierung mit einzubeziehen. So werden manch-
mal an Wochenenden Kraftwerksblo¨cke heruntergefahren, weil nur eine
geringe Leistung im Netz nachgefragt wird. Das Kraftwerk ist in Be-
reitschaft und muss im Fall eines Abrufs der Leistung mit einer vertrag-
lich festgelegten Zeitverzo¨gerung ans Netz gehen. Ist diese Verzo¨gerung
gro¨ßer als die Anfahrzeit, ko¨nnte man die Zeitdifferenz nutzen, um klei-
nere Reparaturen oder auch Inspektionen durchzufu¨hren. Dies wurde
und wird auch so in der Praxis umgesetzt. Da der Kraftwerksblock oh-
nehin außer Betrieb ist und weiter ”in Bereitschaft” ist, wu¨rden keine
Erlo¨seinbußen entstehen.
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Als Resumee ist erkennbar, dass die Instandhaltungsoptimierung von Groß-
kraftwerken mit genetischen Algorithmen das Potential hat, die Instand-
haltungsplanung voranzubringen. Dabei ko¨nnen auch neue Planungen und
Entwicklungen, wie die vorgeschaltete Kohletrocknung, untersucht werden.
Durch das Verfu¨gbarkeitsprognosetool kann die Instandhaltungsoptimierung
mit entsprechendem Dateninput unterlegt werden. Die Gebrauchskostenab-
scha¨tzungen in ihrer jetzigen Form ermo¨glichen es, auch ausgefallenere In-
standhaltungspla¨ne zu betrachten und mit einem Referenzplan zu verglei-
chen.
Zur Zeit ist die Anwendbarkeit der Kostenabscha¨tzung auf braunkohlege-
feuerte Kraftwerke begrenzt, was gro¨ßtenteils an der zur Verfu¨gung stehenden
Datenbasis liegt. Mit einer geeigneten Datenbasis und ggf. der Beru¨cksich-
tigung von Besonderheiten anderer Anlagen in den Gebrauchskosten, ist es
aber mo¨glich, das Verfahren auf andere Anlagentypen zu u¨bertragen.
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A.1 Tabellenlegende und Erla¨uterung
Im Folgenden finden sich mehrere Optimierungsdurchla¨ufe in geku¨rzter Form.
Geku¨rzt wurde zum einen dahin gehend, dass jeweils nur das Optimum ange-
geben wird. Außerdem wurden immer nur Optima, die exakt eine Generation
(Iteration) bereits u¨berlebt haben und eine Vera¨nderung aufweisen aufgeli-
stet. Letztere Einschra¨nkung dient dazu, die Datenmenge ohne nennenswer-
te Informationsverluste etwas zu reduzieren, da jede der Tabellen ansonsten
u¨ber 2000 A4-Seiten groß wa¨re. Verloren gehen hierbei Doppelungen und
Zwischenschritte, die gleich wieder verbessert wurden. Eine Auflistung aller
Optima, die neu erzeugt wurden, war nicht mo¨glich, da nicht alle Optima
gleich nach ihrer Erzeugung ausgegeben werden.
Zu den Spalten:
• Generation
Gibt an, ab welchem Iterationsschritt dies das Optimum ist.
• pi
Dauer der i-ten Periode in Jahren
• kj
Zuordnung der j-ten Abnutzungseinheit zu einer Periode, -1 bedeutet
risikoorientierte Instandhaltung
• GK
Abscha¨tzung der Gebrauchskosten in tausend Euro pro Stunde
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• GKIH
Anteil von GK der fu¨r planma¨ßige Arbeiten aufgewendet wird
• GKIHA
Anteil von GK der fu¨r außerplanma¨ßige Arbeiten aufgewendet wird
• 1/(1-NVFP)
NVFP ist die planma¨ßige Nichtverfu¨gbarkeit
• 1/(1-NVFA)
NVFA ist die außerplanma¨ßige Nichtverfu¨gbarkeit
Die Kommazahlen haben alle die gleiche Genauigkeit, Nullen am Ende der Kommastellen
wurden bei der Ausgabe abgeschnitten.






k3 C** Anlagen zentrale Leittechnik
k4 HAC Eco
k5 HAD Verdampfer
k6 HAH 00-49 U¨berhitzer1
k7 HAH 50-69 U¨berhitzer2
k8 HAH 70-89 U¨berhitzer3
k9 HAH 90-99 U¨berhitzer4
k10 HAJ 00-24 Zwischenu¨berhitzer1




















k29 LAC <=24 E-Speisepumpen





k35 LBB Heiße Schiene+ZU¨-Sicherheitsv
k36 LBC Kaltes ZU¨-Leitungssystem
k37 LBF HD-Reduzierventile
k38 LBQ Anzapfleitungen HD
















148 ANHANG A. OPTIMIERUNGSDURCHLA¨UFE
Index Komponentenname
k55 PAC Ku¨hlwasserhauptpumpen
k56 CT* 0*/1* Gebertechnik Temperatur
k57 CP* 0*/1* Gebertechnik Druck
k58 CF* 0*/1*/CL0*/1* Menge/Stand
k59 CQ* 0*/1* Geber Analysenmessung
k60 CE* 0*/1*/CY0*/1* Geber elektrisch
k61 CD* 0*/1* AggregatschlkompC(Rest)
k62 AMD MD-Armaturen
k63 AHD HD-Armaturen
k64 AAL Armaturen allgemein
k65 PAL Pumpen allgemein
k66 Anlagentechnik
k67 Fehlbedienung
A.2. OPTIMIERUNGSVERLAUF ”1 / 2 / 10”-JAHRESPLAN 149











































Abbildung A.1: Ein Optimierungsverlauf bei dem am Ende ein ”1 / 2 / 10”-
Jahresplan herauskam. (Aufgetragen sind die logarithmisch normierten Ge-
brauchskosten u¨ber den Generationen.)
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Generation p1 p2 p3 p4 p5 k0 k1 k2 k3 k4 k5 k6 k7
0 1 9 41 41 41 2 3 2 1 3 3 3 3
3 1 7 41 41 41 2 3 2 1 3 3 3 3
5 1 8 41 41 41 2 3 2 1 3 3 3 3
10 1 8 41 41 41 2 3 2 1 3 3 3 3
14 1 8 41 41 41 2 3 2 1 3 3 3 3
16 1 6 41 41 41 2 3 3 1 3 3 3 3
17 1 8 41 41 41 2 3 3 1 3 3 3 3
18 1 10 41 41 41 2 3 2 1 3 3 3 3
23 1 9 41 41 41 2 3 2 1 3 3 3 3
31 1 9 41 41 41 2 3 3 1 3 3 3 3
33 1 10 41 41 41 2 3 2 1 3 3 3 3
35 1 9 41 41 41 2 3 2 1 3 3 3 3
37 1 9 41 41 41 2 3 2 1 3 3 3 3
48 1 10 41 41 41 2 3 3 1 3 3 3 3
51 1 9 41 41 41 2 3 3 1 3 3 3 3
57 1 7 41 41 41 2 3 2 1 3 3 3 3
63 1 9 41 41 41 2 3 3 1 3 3 3 3
67 1 7 41 41 41 2 3 3 1 3 3 3 3
73 1 8 41 41 41 2 3 3 1 3 3 3 3
76 1 9 41 41 41 2 3 3 1 3 3 3 3
77 1 7 41 41 41 2 3 3 1 3 3 3 3
80 1 9 41 41 41 2 3 3 1 3 3 3 3
85 1 7 41 41 41 2 3 3 1 3 3 3 3
87 1 7 41 41 41 2 3 3 1 3 3 3 3
88 1 9 41 41 41 2 3 3 1 3 3 3 3
90 1 7 41 41 41 2 3 3 1 3 3 3 3
95 1 7 41 41 41 2 3 3 1 3 3 3 3
109 1 7 41 41 41 2 3 3 1 3 3 3 3
115 1 7 41 41 41 2 3 3 1 3 3 3 3
122 1 7 41 41 41 2 3 3 1 3 3 3 3
128 1 7 41 41 41 2 3 3 1 3 3 3 3
135 1 7 41 41 41 2 3 3 1 3 3 3 3
182 1 8 41 41 41 2 3 3 2 3 3 3 3
188 1 8 41 41 41 2 3 3 2 3 3 3 3
190 2 8 41 41 41 2 3 3 2 3 3 3 3
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Generation p1 p2 p3 p4 p5 k0 k1 k2 k3 k4 k5 k6 k7
193 1 8 41 41 41 2 3 3 2 3 3 3 3
194 2 8 41 41 41 2 3 3 2 3 3 3 3
195 2 8 41 41 41 2 3 3 2 3 3 3 3
199 2 8 41 41 41 2 3 3 2 3 3 3 3
203 2 8 41 41 41 2 3 3 2 3 3 3 3
210 2 8 41 41 41 2 3 3 2 3 3 3 3
211 2 8 41 41 41 2 3 3 2 3 3 3 3
214 2 8 41 41 41 2 3 3 2 3 3 3 3
221 2 8 41 41 41 2 3 3 2 3 3 3 3
222 2 8 41 41 41 2 3 3 2 3 3 3 3
224 1 8 13 41 41 2 4 4 2 4 4 4 4
233 1 8 13 41 41 2 4 4 2 4 4 4 4
235 2 8 24 41 41 2 4 3 2 4 4 4 4
236 1 8 24 41 41 2 4 4 2 4 4 4 4
237 2 8 24 41 41 2 4 3 2 4 4 4 4
243 2 8 24 41 41 2 4 3 2 4 4 4 4
246 2 8 24 41 41 2 4 3 2 4 4 4 4
249 2 8 24 41 41 2 4 3 2 4 4 4 4
254 2 8 24 41 41 2 4 3 2 4 4 4 4
256 1 8 16 41 41 2 4 3 2 4 4 4 4
259 1 8 16 41 41 2 4 3 2 4 4 4 4
260 2 8 16 41 41 2 4 3 2 4 4 4 4
262 2 8 16 41 41 2 4 3 2 4 4 4 4
264 2 8 16 41 41 2 4 3 2 4 4 4 4
265 2 8 16 41 41 2 4 3 2 4 4 4 4
268 2 8 16 41 41 2 4 3 2 4 4 4 4
271 2 8 16 41 41 2 4 3 2 4 4 4 4
272 2 8 16 41 41 2 4 3 2 4 4 4 4
273 1 8 16 41 41 2 4 3 2 4 4 4 4
274 2 8 16 41 41 2 4 3 2 4 4 4 4
278 2 8 16 41 41 2 4 3 2 4 4 4 4
279 2 8 16 41 41 2 4 3 2 4 4 4 4
281 2 8 16 41 41 2 4 3 2 4 4 4 4
284 2 8 16 41 41 2 4 3 2 4 4 4 4
288 2 8 16 41 41 2 4 3 2 4 4 4 4
152 ANHANG A. OPTIMIERUNGSDURCHLA¨UFE
Generation p1 p2 p3 p4 p5 k0 k1 k2 k3 k4 k5 k6 k7
289 2 8 16 41 41 2 4 3 2 4 4 4 4
290 2 8 16 41 41 2 4 3 2 4 4 4 4
297 2 8 16 41 41 2 4 3 2 4 4 4 4
300 2 8 16 41 41 1 4 3 2 4 4 4 4
307 2 8 16 41 41 4 4 3 2 4 4 4 4
309 2 8 16 41 41 4 4 3 2 4 4 4 4
314 2 8 16 41 41 4 4 3 2 4 4 4 4
316 2 8 16 41 41 4 4 3 2 4 4 4 4
319 2 8 16 41 41 4 4 3 2 4 4 4 4
329 2 8 16 41 41 4 4 3 2 4 4 4 4
333 2 8 16 41 41 4 4 3 2 4 4 4 4
335 2 8 16 41 41 4 4 3 2 4 4 4 4
337 2 8 16 41 41 4 4 3 2 4 4 4 4
339 2 8 16 41 41 4 4 4 2 4 4 4 4
343 2 8 16 41 41 3 4 4 2 4 4 4 4
347 2 8 16 41 41 4 4 4 2 4 4 4 4
348 2 8 16 41 41 4 4 4 2 4 4 4 4
349 2 8 16 41 41 3 4 4 2 4 4 4 4
350 2 8 16 41 41 4 4 4 2 4 4 4 4
357 2 8 16 41 41 4 4 4 2 4 4 4 4
360 2 8 16 41 41 3 4 4 2 4 4 4 4
361 2 8 16 41 41 4 4 4 2 4 4 4 4
363 2 8 16 41 41 4 4 4 2 4 4 4 4
370 2 8 16 41 41 3 4 4 2 4 4 4 4
3389 1 2 8 41 41 4 4 4 2 4 4 4 4
3541 1 2 8 41 41 4 4 4 2 4 4 4 4
3730 1 2 8 41 41 4 4 4 2 4 4 4 4
4061 1 2 8 41 41 3 4 4 2 4 4 4 4
4192 1 2 10 41 41 4 4 4 2 4 4 4 4
4947 1 2 10 41 41 4 4 4 2 4 4 4 4
6296 1 2 10 41 41 3 4 4 2 4 4 4 4
6584 1 2 10 41 41 3 4 4 2 4 4 4 4
6655 1 2 10 41 41 3 4 4 2 4 4 4 4
8977 1 2 10 41 41 3 4 4 2 4 4 4 4
9745 1 2 10 41 41 3 4 4 2 4 4 4 4
A.2. OPTIMIERUNGSVERLAUF ”1 / 2 / 10”-JAHRESPLAN 153
Generation p1 p2 p3 p4 p5 k0 k1 k2 k3 k4 k5 k6 k7
9845 1 2 10 41 41 4 4 4 2 4 4 4 4
154 ANHANG A. OPTIMIERUNGSDURCHLA¨UFE
Generation k8 k9 k10 k11 k12 k13 k14 k15 k16 k17 k18 k19 k20
0 3 3 3 3 2 3 3 2 3 1 3 2 3
3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 1 3 2 3
5 3 3 3 3 1 3 3 2 3 1 3 2 3
10 3 3 3 3 1 3 3 2 3 1 3 2 3
14 3 3 3 3 2 3 3 2 3 1 3 2 3
16 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 1 3
17 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 3 2 3
18 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 3 1 3
23 3 3 3 3 1 3 3 2 3 1 3 2 3
31 3 3 3 3 2 3 3 2 3 1 3 1 3
33 3 3 3 3 1 3 3 2 3 1 3 2 3
35 3 3 3 3 1 3 3 2 3 1 3 2 3
37 3 3 3 3 1 3 3 2 3 1 3 2 3
48 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 2 3
51 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 1 3
57 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 1 3
63 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 2 3
67 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 1 3
73 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 2 3
76 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 2 3
77 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 1 3
80 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 2 3
85 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 1 3
87 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 2 3
88 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 2 3
90 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 2 3
95 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 2 3
109 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 2 3
115 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 2 3
122 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 2 3
128 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 2 3
135 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 2 3
182 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 2 3
188 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 2 3
190 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 3 1 3
A.2. OPTIMIERUNGSVERLAUF ”1 / 2 / 10”-JAHRESPLAN 155
Generation k8 k9 k10 k11 k12 k13 k14 k15 k16 k17 k18 k19 k20
193 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 2 3
194 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 1 3
195 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 1 3
199 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 1 3
203 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 1 3
210 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 1 3
211 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 1 3
214 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 1 3
221 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 1 3
222 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 1 3
224 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 2 4
233 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 2 4
235 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 1 4
236 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 2 4
237 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 1 4
243 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 1 4
246 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 1 4
249 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 1 4
254 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 1 4
256 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 2 4
259 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 2 4
260 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 1 4
262 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 1 4
264 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 1 4
265 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 1 4
268 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 1 4
271 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 1 4
272 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 1 4
273 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 2 4
274 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 1 4
278 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 1 4
279 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 1 4
281 4 4 4 4 1 4 4 3 4 1 4 1 4
284 4 4 4 4 1 4 4 3 4 1 4 1 4
288 4 4 4 4 1 4 4 3 4 1 4 1 4
156 ANHANG A. OPTIMIERUNGSDURCHLA¨UFE
Generation k8 k9 k10 k11 k12 k13 k14 k15 k16 k17 k18 k19 k20
289 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 1 4
290 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 1 4
297 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 1 4
300 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 1 4
307 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 1 4
309 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 1 4
314 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 1 4
316 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 1 4
319 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 1 4
329 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 1 4
333 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 1 4
335 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 1 4
337 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 1 4
339 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 1 4
343 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 1 4
347 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 3 4
348 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 1 4
349 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 1 4
350 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 1 4
357 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 1 4
360 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 1 4
361 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 1 4
363 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 1 4
370 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 1 4
3389 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 2 4
3541 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4
3730 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 2 4
4061 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 2 4
4192 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 2 4
4947 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 2 4
6296 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 2 4
6584 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4
6655 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4
8977 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 3 4
9745 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 1 4
A.2. OPTIMIERUNGSVERLAUF ”1 / 2 / 10”-JAHRESPLAN 157
Generation k8 k9 k10 k11 k12 k13 k14 k15 k16 k17 k18 k19 k20
9845 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 1 4
158 ANHANG A. OPTIMIERUNGSDURCHLA¨UFE
Generation k21 k22 k23 k24 k25 k26 k27 k28 k29 k30 k31 k32 k33
0 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3
3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2
5 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2
10 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2
14 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2
16 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3
17 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2
18 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3
23 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3
31 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3
33 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3
35 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3
37 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3
48 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3
51 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3
57 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3
63 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3
67 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2
73 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2
76 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3
77 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2
80 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3
85 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2
87 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2
88 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3
90 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2
95 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2
109 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2
115 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2
122 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3
128 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3
135 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3
182 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2
188 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2
190 3 3 1 2 3 1 3 3 3 3 2 2 2
A.2. OPTIMIERUNGSVERLAUF ”1 / 2 / 10”-JAHRESPLAN 159
Generation k21 k22 k23 k24 k25 k26 k27 k28 k29 k30 k31 k32 k33
193 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2
194 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2
195 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2
199 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2
203 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2
210 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2
211 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2
214 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2
221 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2
222 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2
224 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2
233 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2
235 4 4 1 2 4 4 4 4 4 4 2 2 2
236 4 4 1 2 4 4 4 4 4 4 2 2 2
237 4 4 1 1 4 4 4 4 4 4 2 2 2
243 4 4 1 2 4 4 4 4 4 4 2 4 2
246 4 4 1 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4
249 4 4 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4
254 4 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4
256 4 4 1 1 4 4 4 4 4 4 2 4 2
259 4 4 1 1 4 4 4 4 4 4 2 4 4
260 4 4 1 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4
262 4 4 1 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4
264 4 4 1 1 4 4 4 4 4 4 2 4 4
265 4 4 1 1 4 4 4 4 4 4 2 4 4
268 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 2 4 1
271 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4
272 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4
273 4 4 1 1 4 1 4 4 4 4 2 4 4
274 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
278 4 4 1 4 4 1 4 4 4 4 2 4 4
279 4 4 1 4 4 1 4 4 4 4 2 4 4
281 4 4 1 4 4 1 4 4 4 4 2 4 4
284 4 4 1 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4
288 4 4 1 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4
160 ANHANG A. OPTIMIERUNGSDURCHLA¨UFE
Generation k21 k22 k23 k24 k25 k26 k27 k28 k29 k30 k31 k32 k33
289 4 4 1 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4
290 4 4 1 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4
297 4 4 1 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4
300 4 4 1 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4
307 4 4 1 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4
309 4 4 1 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4
314 4 4 1 3 4 1 4 4 4 4 4 4 4
316 4 4 1 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4
319 4 4 1 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4
329 4 4 1 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4
333 4 4 1 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4
335 4 4 1 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4
337 4 4 1 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4
339 4 4 1 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4
343 4 4 1 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4
347 4 4 1 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4
348 4 4 1 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4
349 4 4 1 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4
350 4 4 1 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4
357 4 4 1 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4
360 4 4 1 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4
361 4 4 1 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4
363 4 4 1 3 4 1 4 4 4 4 4 4 4
370 4 4 1 3 4 1 4 4 4 4 4 4 4
3389 4 4 1 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4
3541 4 4 1 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4
3730 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4061 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4192 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4947 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
6296 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
6584 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
6655 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
8977 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
9745 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
A.2. OPTIMIERUNGSVERLAUF ”1 / 2 / 10”-JAHRESPLAN 161
Generation k21 k22 k23 k24 k25 k26 k27 k28 k29 k30 k31 k32 k33
9845 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
162 ANHANG A. OPTIMIERUNGSDURCHLA¨UFE
Generation k34 k35 k36 k37 k38 k39 k40 k41 k42 k43 k44 k45 k46
0 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2
3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2
5 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2
10 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2
14 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2
16 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3
17 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2
18 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2
23 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2
31 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2
33 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2
35 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2
37 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2
48 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2
51 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2
57 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2
63 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2
67 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2
73 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2
76 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2
77 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2
80 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2
85 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2
87 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2
88 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2
90 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2
95 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2
109 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2
115 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2
122 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2
128 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2
135 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2
182 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2
188 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2
190 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2
A.2. OPTIMIERUNGSVERLAUF ”1 / 2 / 10”-JAHRESPLAN 163
Generation k34 k35 k36 k37 k38 k39 k40 k41 k42 k43 k44 k45 k46
193 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2
194 3 3 1 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2
195 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2
199 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2
203 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2
210 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2
211 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2
214 3 3 2 1 3 3 3 3 3 2 2 3 2
221 3 3 2 1 3 3 3 3 3 2 2 3 2
222 3 3 2 1 3 3 3 3 3 2 2 3 2
224 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 2 4 3
233 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 2 4 3
235 4 4 2 2 4 4 4 4 4 2 2 4 2
236 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4
237 4 4 1 2 4 4 4 4 4 2 2 4 2
243 4 4 2 2 4 4 4 4 4 2 2 4 2
246 4 4 2 2 4 4 4 4 4 2 2 4 2
249 4 4 2 2 4 4 4 4 4 2 2 4 2
254 4 4 2 2 4 4 4 4 4 2 2 4 2
256 4 4 2 1 4 4 4 4 4 2 2 4 4
259 4 4 2 1 4 4 4 4 4 2 2 4 4
260 4 4 2 2 4 4 4 4 4 2 2 4 2
262 4 4 2 2 4 4 4 4 4 2 2 4 2
264 4 4 2 1 4 4 4 4 4 2 2 4 2
265 4 4 2 2 4 4 4 4 4 2 2 4 2
268 4 4 2 2 4 4 4 4 4 2 2 4 2
271 4 4 2 1 4 4 4 4 4 2 2 4 2
272 4 4 2 1 4 4 4 4 4 2 2 4 2
273 4 4 4 1 4 4 4 4 4 2 2 4 2
274 4 4 1 1 4 4 4 4 4 2 2 4 2
278 4 4 2 1 4 4 4 4 4 2 2 4 2
279 4 4 2 1 4 4 4 4 4 2 2 4 2
281 4 4 4 1 4 4 4 4 4 2 2 4 2
284 4 4 4 1 4 4 4 4 4 2 2 4 2
288 4 4 1 1 4 4 4 4 4 2 2 4 2
164 ANHANG A. OPTIMIERUNGSDURCHLA¨UFE
Generation k34 k35 k36 k37 k38 k39 k40 k41 k42 k43 k44 k45 k46
289 4 4 4 1 4 4 4 4 4 2 2 4 2
290 4 4 1 1 4 4 4 4 4 2 2 4 2
297 4 4 1 1 4 4 4 4 4 2 2 4 2
300 4 4 1 1 4 4 4 4 4 2 2 4 2
307 4 4 1 1 4 4 4 4 4 2 2 4 2
309 4 4 1 1 4 4 4 4 4 2 2 4 2
314 4 4 3 1 4 4 4 4 4 2 2 4 2
316 4 4 1 1 4 4 4 4 4 2 2 4 2
319 4 4 1 1 4 4 4 4 4 2 2 4 2
329 4 4 1 1 4 4 4 4 4 2 2 4 2
333 4 4 1 4 4 4 4 4 4 2 2 4 2
335 4 4 1 1 4 4 4 4 4 2 2 4 2
337 4 4 3 1 4 4 4 4 4 2 2 4 2
339 4 4 3 1 4 4 4 4 4 2 2 4 2
343 4 4 3 1 4 4 4 4 4 2 2 4 2
347 4 4 3 1 4 4 4 4 4 2 2 4 2
348 4 4 3 1 4 4 4 4 4 2 2 4 2
349 4 4 3 1 4 4 4 4 4 2 2 4 2
350 4 4 3 1 4 4 4 4 4 2 2 4 2
357 4 4 3 1 4 4 4 4 4 2 2 4 2
360 4 4 3 1 4 4 4 4 4 2 2 4 2
361 4 4 3 1 4 4 4 4 4 2 2 4 2
363 4 4 3 1 4 4 4 4 4 2 2 4 2
370 4 4 3 1 4 4 4 4 4 2 2 4 2
3389 4 4 4 1 4 4 4 4 4 3 3 4 3
3541 4 4 4 1 4 4 4 4 4 3 3 4 3
3730 4 4 4 1 4 4 4 4 4 3 3 4 3
4061 4 4 4 1 4 4 4 4 4 3 3 4 3
4192 4 4 3 1 4 4 4 4 4 3 3 4 3
4947 4 4 3 1 4 4 4 4 4 3 3 4 3
6296 4 4 3 1 4 4 4 4 4 3 3 4 3
6584 4 4 3 1 4 4 4 4 4 3 3 4 3
6655 4 4 3 1 4 4 4 4 4 3 3 4 3
8977 4 4 3 1 4 4 4 4 4 3 3 4 3
9745 4 4 3 1 4 4 4 4 4 3 3 4 3
A.2. OPTIMIERUNGSVERLAUF ”1 / 2 / 10”-JAHRESPLAN 165
Generation k34 k35 k36 k37 k38 k39 k40 k41 k42 k43 k44 k45 k46
9845 4 4 3 1 4 4 4 4 4 3 3 4 3
166 ANHANG A. OPTIMIERUNGSDURCHLA¨UFE
Generation k47 k48 k49 k50 k51 k52 k53 k54 k55 k56 k57 k58 k59
0 3 3 3 2 2 1 2 3 1 1 1 1 1
3 3 3 3 1 2 1 2 3 1 2 2 1 1
5 3 3 3 2 2 2 2 3 1 2 2 1 2
10 3 3 3 2 2 1 2 3 1 2 2 1 1
14 3 3 3 2 2 1 2 3 1 1 2 2 2
16 3 3 2 2 2 1 2 3 2 2 1 2 2
17 3 3 3 2 1 1 2 3 1 1 1 2 1
18 3 3 3 2 2 1 2 3 1 2 2 1 2
23 3 3 3 1 2 1 2 3 1 2 2 1 1
31 3 3 3 1 3 1 2 3 1 2 1 1 2
33 3 3 3 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1
35 3 3 3 2 3 1 2 3 1 1 2 1 1
37 3 3 3 2 3 1 2 3 1 2 2 1 1
48 3 3 3 2 2 1 2 3 1 1 1 1 2
51 3 3 3 2 2 1 2 3 1 1 2 2 2
57 3 3 1 2 2 1 2 3 1 2 2 2 1
63 3 3 3 2 3 1 2 3 1 2 2 1 1
67 3 3 3 2 3 1 2 3 1 2 2 2 2
73 3 3 1 2 3 1 2 3 1 2 2 1 1
76 3 3 1 2 3 1 2 3 1 2 2 2 2
77 3 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 1 2
80 3 3 1 2 3 1 2 3 1 3 2 1 2
85 3 3 1 2 3 1 2 3 1 2 2 1 3
87 3 3 3 2 3 1 2 3 1 3 2 2 2
88 3 3 1 2 3 1 2 3 1 3 2 2 2
90 3 3 1 1 3 1 2 3 1 3 2 1 2
95 3 3 1 2 3 1 2 3 1 3 3 1 2
109 3 3 1 2 3 1 2 3 1 3 2 2 2
115 3 3 1 2 3 1 2 3 1 3 2 3 2
122 3 3 1 2 3 1 2 3 1 3 3 2 2
128 3 3 1 2 3 1 2 3 1 3 3 2 2
135 3 3 1 2 3 1 2 3 1 3 3 2 2
182 3 3 1 2 3 1 2 3 1 3 3 2 2
188 3 3 1 2 3 1 2 3 1 3 2 2 2
190 3 3 1 1 2 1 2 3 1 3 1 1 1
A.2. OPTIMIERUNGSVERLAUF ”1 / 2 / 10”-JAHRESPLAN 167
Generation k47 k48 k49 k50 k51 k52 k53 k54 k55 k56 k57 k58 k59
193 3 3 1 2 3 1 2 3 1 2 2 2 2
194 3 3 1 1 3 1 2 3 1 3 1 1 1
195 3 3 1 1 3 1 2 3 1 3 1 1 1
199 3 3 1 1 3 1 2 3 1 2 1 1 1
203 3 3 1 1 3 1 2 3 1 2 1 1 1
210 3 3 1 1 3 1 1 3 1 2 2 1 1
211 3 3 1 1 3 1 1 3 1 2 2 1 1
214 3 3 1 1 3 1 1 3 1 2 2 1 1
221 3 3 1 1 3 1 2 3 1 2 2 1 1
222 3 3 1 1 3 1 2 3 1 2 2 1 1
224 4 4 1 1 2 4 2 4 1 2 2 2 2
233 4 4 1 1 2 4 2 4 1 2 2 2 2
235 4 4 1 1 4 1 2 4 1 1 2 1 1
236 4 4 1 1 2 2 2 4 1 2 2 2 2
237 4 4 1 1 1 1 2 4 1 2 2 1 1
243 4 4 1 1 4 1 1 4 1 2 2 1 1
246 4 4 1 1 4 1 1 4 1 2 2 1 1
249 4 4 1 1 4 1 1 4 1 2 2 1 1
254 4 4 1 1 4 1 1 4 1 2 2 1 1
256 4 4 1 1 2 2 2 4 1 2 2 2 2
259 4 4 1 1 2 2 2 4 1 2 2 2 2
260 4 4 1 1 4 1 1 4 1 2 2 1 1
262 4 4 1 1 4 1 1 4 1 2 2 1 1
264 4 4 1 1 4 1 2 4 1 2 2 1 1
265 4 4 1 1 4 1 2 4 1 2 2 1 1
268 4 4 1 1 4 1 2 4 1 2 2 1 1
271 4 4 1 1 1 1 2 4 1 2 2 1 1
272 4 4 1 1 1 1 2 4 1 2 2 1 1
273 4 4 1 1 4 2 2 4 1 2 2 2 2
274 4 4 1 1 1 1 2 4 1 2 2 1 1
278 4 4 1 1 4 1 2 4 1 2 2 1 1
279 4 4 1 1 1 1 2 4 1 2 2 1 1
281 4 4 1 1 1 1 2 4 1 2 2 1 1
284 4 4 1 1 1 1 2 4 1 2 2 1 1
288 4 4 1 1 1 1 2 4 1 1 2 1 1
168 ANHANG A. OPTIMIERUNGSDURCHLA¨UFE
Generation k47 k48 k49 k50 k51 k52 k53 k54 k55 k56 k57 k58 k59
289 4 4 1 1 1 1 2 4 1 2 2 1 1
290 4 4 1 1 1 1 1 4 1 2 2 1 1
297 4 4 1 1 1 1 1 4 1 2 2 1 1
300 4 4 1 1 1 1 1 4 1 2 2 1 1
307 4 4 1 1 1 1 1 4 1 2 2 1 1
309 4 4 1 1 1 1 1 4 1 2 2 1 1
314 4 4 1 1 1 1 1 4 1 2 2 1 1
316 4 4 1 1 1 1 1 4 1 2 2 1 1
319 4 4 1 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1
329 4 4 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1
333 4 4 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1
335 4 4 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1
337 4 4 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1
339 4 4 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1
343 4 4 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1
347 4 4 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1
348 4 4 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1
349 4 4 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1
350 4 4 1 1 4 1 1 4 1 1 1 1 1
357 4 4 1 1 4 1 1 4 1 1 1 1 1
360 4 4 1 1 4 1 1 4 1 1 1 1 1
361 4 4 1 1 4 1 1 4 1 1 1 1 1
363 4 4 1 1 4 1 1 4 1 1 1 1 1
370 4 4 1 1 4 1 1 4 1 1 1 1 1
3389 4 4 1 1 4 2 2 4 1 2 2 2 2
3541 4 4 1 1 4 2 2 4 1 2 2 2 2
3730 4 4 1 1 4 2 2 4 1 2 2 2 2
4061 4 4 1 1 4 2 2 4 1 2 2 2 2
4192 4 4 1 1 4 2 2 4 1 2 2 2 2
4947 4 4 1 1 4 2 3 4 1 2 2 2 2
6296 4 4 1 1 4 2 3 4 1 2 2 2 2
6584 4 4 4 1 4 2 3 4 1 2 2 2 2
6655 4 4 1 1 4 2 3 4 1 2 2 2 2
8977 4 4 1 1 4 2 3 4 1 2 2 2 2
9745 4 4 1 1 4 2 3 4 1 2 2 2 2
A.2. OPTIMIERUNGSVERLAUF ”1 / 2 / 10”-JAHRESPLAN 169
Generation k47 k48 k49 k50 k51 k52 k53 k54 k55 k56 k57 k58 k59
9845 4 4 1 1 4 2 2 4 1 2 2 2 2
170 ANHANG A. OPTIMIERUNGSDURCHLA¨UFE
Generation k60 k61 k62 k63 k64 k65 k66 k67 GK GKIH
0 2 3 2 2 1 1 3 3 4,934403 1,713447
3 2 3 2 2 1 1 3 3 4,925564 1,680326
5 3 3 2 2 1 1 3 3 4,901482 1,674472
10 2 3 2 2 1 1 3 3 4,849931 1,716836
14 1 3 2 2 1 1 3 3 4,835012 1,709311
16 2 3 2 2 1 1 3 3 4,806954 1,648364
17 2 3 2 2 1 1 3 3 4,795747 1,658767
18 1 3 2 2 1 1 3 3 4,76912 1,687192
23 1 3 2 2 1 1 3 3 4,728756 1,697904
31 1 3 2 2 1 1 3 3 4,692395 1,635975
33 1 3 2 2 1 1 3 3 4,67825 1,697767
35 1 3 2 2 1 1 3 3 4,641933 1,666185
37 1 3 2 2 1 1 3 3 4,631647 1,658582
48 1 3 2 2 1 1 3 3 4,610168 1,678143
51 1 3 2 2 1 1 3 3 4,56497 1,62419
57 1 3 2 2 1 1 3 3 4,519326 1,500278
63 1 3 2 2 1 1 3 3 4,482157 1,598368
67 1 3 2 2 1 1 3 3 4,437476 1,559453
73 1 3 2 2 1 1 3 3 4,433392 1,490814
76 1 3 2 2 1 1 3 3 4,407948 1,465701
77 1 3 2 2 1 1 3 3 4,402311 1,456448
80 1 3 2 2 1 1 3 3 4,393788 1,447708
85 1 3 2 2 1 1 3 3 4,390014 1,422106
87 1 3 2 2 1 1 3 3 4,386198 1,53046
88 1 3 2 2 1 1 3 3 4,385113 1,440467
90 1 3 2 2 1 1 3 3 4,365381 1,422526
95 1 3 2 2 1 1 3 3 4,339256 1,39372
109 1 3 2 2 1 1 3 3 4,3314 1,407253
115 1 3 2 2 1 1 3 3 4,323607 1,383744
122 1 3 2 2 1 1 3 3 4,323576 1,383692
128 1 3 2 2 1 1 3 3 4,320425 1,380868
135 1 3 2 2 1 1 3 3 4,317449 1,378172
182 1 3 2 2 1 1 3 3 3,519331 0,040381
188 1 3 2 2 1 1 3 3 3,447872 0,040701
190 1 3 2 2 1 1 3 3 3,428437 0,082033
A.2. OPTIMIERUNGSVERLAUF ”1 / 2 / 10”-JAHRESPLAN 171
Generation k60 k61 k62 k63 k64 k65 k66 k67 GK GKIH
193 1 3 2 2 1 1 3 3 3,393536 0,041001
194 1 3 2 2 1 1 3 3 3,364498 0,070231
195 1 3 2 2 1 1 3 3 3,357604 0,069852
199 1 3 2 2 1 1 3 3 3,305161 0,070874
203 1 3 2 2 1 1 3 3 3,30498 0,070703
210 1 3 2 2 1 1 3 3 3,285639 0,060886
211 1 3 2 2 1 1 3 3 3,285508 0,060741
214 1 3 2 2 1 1 3 3 3,285338 0,061493
221 1 3 2 2 1 1 3 3 3,285323 0,061251
222 1 3 2 2 1 1 3 3 3,285178 0,0611
224 4 4 2 2 4 1 4 4 2,775938 0,389944
233 4 4 2 2 4 1 4 4 2,667161 0,389703
235 1 4 2 2 1 1 4 4 2,209979 0,46185
236 1 4 2 2 1 1 4 4 2,192436 0,418403
237 1 4 2 2 1 1 4 4 2,14005 0,454216
243 1 4 2 2 1 1 4 4 2,104012 0,449286
246 1 4 2 2 1 1 4 4 2,015423 0,448879
249 1 4 2 2 1 1 4 4 1,996387 0,448997
254 1 4 2 2 1 1 4 4 1,960206 0,451611
256 3 4 2 2 1 1 4 4 1,923914 0,302454
259 3 4 2 2 1 1 4 4 1,842714 0,302177
260 3 4 2 2 1 1 4 4 1,801855 0,323453
262 1 4 2 2 1 1 4 4 1,800118 0,32759
264 3 4 2 2 1 4 4 4 1,786915 0,328368
265 3 4 2 2 1 1 4 4 1,757988 0,325797
268 1 4 2 2 1 1 4 4 1,755953 0,328459
271 3 4 2 2 1 1 4 4 1,751722 0,324939
272 2 4 2 2 1 1 4 4 1,709168 0,325024
273 1 4 2 4 1 1 4 4 1,706177 0,307993
274 3 4 2 2 1 1 4 4 1,690207 0,325468
278 1 4 2 2 1 1 4 4 1,677205 0,328684
279 3 4 4 2 1 1 4 4 1,658655 0,337977
281 3 4 4 2 1 1 4 4 1,639228 0,33449
284 3 4 4 2 1 1 4 4 1,578309 0,334429
288 3 4 4 2 1 1 4 4 1,574748 0,346475
172 ANHANG A. OPTIMIERUNGSDURCHLA¨UFE
Generation k60 k61 k62 k63 k64 k65 k66 k67 GK GKIH
289 3 4 4 2 1 1 4 4 1,571264 0,332604
290 3 4 4 2 1 1 4 4 1,530537 0,331418
297 3 4 4 4 1 1 4 4 1,452784 0,343343
300 3 4 4 4 1 1 4 4 1,382953 0,343587
307 3 4 4 4 1 1 4 4 1,371324 0,342635
309 2 4 4 4 1 1 4 4 1,354423 0,34272
314 2 4 4 4 1 1 4 4 1,348771 0,343041
316 2 4 3 4 1 1 4 4 1,34099 0,3377
319 2 4 3 4 1 1 4 4 1,334658 0,351985
329 2 4 3 4 1 1 4 4 1,322364 0,370092
333 3 4 3 4 1 1 4 4 1,320402 0,368574
335 1 4 3 4 1 1 4 4 1,319287 0,374811
337 2 4 3 4 1 1 4 4 1,314832 0,369713
339 2 4 3 4 1 1 4 4 1,309562 0,368028
343 2 4 3 4 1 1 4 4 1,308805 0,368755
347 1 4 3 4 1 1 4 4 1,307157 0,37252
348 3 4 3 4 1 1 4 4 1,30659 0,367942
349 3 4 3 4 1 1 4 4 1,305833 0,368669
350 2 4 3 4 1 1 4 4 1,304875 0,36562
357 3 4 3 4 1 1 4 4 1,301903 0,365534
360 3 4 3 4 1 1 4 4 1,301007 0,36619
361 1 4 3 4 1 1 4 4 1,300999 0,370197
363 1 4 3 4 1 1 4 4 1,300869 0,370875
370 1 4 3 4 1 1 4 4 1,300004 0,371585
3389 2 4 4 4 1 1 4 4 0,776472 0,065136
3541 2 4 4 4 1 1 4 4 0,772958 0,065685
3730 2 4 4 4 1 1 4 4 0,769715 0,064132
4061 2 4 4 4 1 1 4 4 0,769446 0,064304
4192 2 4 4 4 1 1 4 4 0,764192 0,065214
4947 2 4 4 4 1 1 4 4 0,759084 0,064986
6296 2 4 4 4 1 1 4 4 0,7584 0,065154
6584 2 4 4 4 1 1 4 4 0,756882 0,066356
6655 2 4 4 4 1 1 4 4 0,754023 0,065732
8977 2 4 4 4 1 1 4 4 0,752185 0,065109
9745 2 4 4 4 1 1 4 4 0,751392 0,065304
A.2. OPTIMIERUNGSVERLAUF ”1 / 2 / 10”-JAHRESPLAN 173
Generation k60 k61 k62 k63 k64 k65 k66 k67 GK GKIH
9845 2 4 3 4 1 1 4 4 0,746253 0,063911
174 ANHANG A. OPTIMIERUNGSDURCHLA¨UFE
Generation GKIHA 1/(1-NVFP) 1/(1-NVFA)
0 0,3657 1,031985 1,099911
3 0,368076 1,032444 1,100612
5 0,359166 1,034263 1,098779
10 0,349698 1,033486 1,095477
14 0,346295 1,033658 1,095078
16 0,350254 1,033087 1,096738
17 0,354233 1,032193 1,096409
18 0,336174 1,034119 1,093057
23 0,333513 1,032464 1,092012
31 0,335464 1,03208 1,093258
33 0,323085 1,033364 1,089479
35 0,326597 1,031718 1,090269
37 0,323085 1,032407 1,089753
48 0,321456 1,032388 1,088142
51 0,316665 1,032812 1,088237
57 0,3014 1,031864 1,0919
63 0,311136 1,031938 1,086508
67 0,308653 1,032574 1,085905
73 0,292087 1,031802 1,088907
76 0,282921 1,033385 1,087956
77 0,294017 1,030774 1,089648
80 0,281757 1,032205 1,088806
85 0,285592 1,031173 1,090283
87 0,299177 1,032383 1,085143
88 0,277962 1,033065 1,088239
90 0,285692 1,031117 1,089325
95 0,277557 1,030989 1,089507
109 0,277962 1,032123 1,087988
115 0,273233 1,031796 1,088803
122 0,273223 1,031798 1,088803
128 0,272655 1,031795 1,088792
135 0,272112 1,031792 1,088782
182 0,003457 1,019462 1,118297
188 0,003524 1,019548 1,115258
190 0,018258 1,00937 1,119315
A.2. OPTIMIERUNGSVERLAUF ”1 / 2 / 10”-JAHRESPLAN 175
Generation GKIHA 1/(1-NVFP) 1/(1-NVFA)
193 0,003588 1,019637 1,112941
194 0,014122 1,008824 1,117498
195 0,013205 1,008891 1,117183
199 0,013447 1,008938 1,114932
203 0,013407 1,008936 1,114934
210 0,011335 1,008872 1,114581
211 0,011301 1,008869 1,114583
214 0,011393 1,008809 1,114584
221 0,011371 1,008833 1,114578
222 0,011335 1,008831 1,11458
224 0,003112 1,047521 1,05858
233 0,003093 1,047477 1,054565
235 0,017346 1,03156 1,043791
236 0,00588 1,046445 1,036767
237 0,018118 1,031956 1,041319
243 0,01513 1,031501 1,040442
246 0,015078 1,031495 1,037273
249 0,015189 1,031656 1,0365
254 0,016792 1,032107 1,034871
256 0,006628 1,041113 1,034113
259 0,006584 1,0411 1,031243
260 0,014951 1,025186 1,037535
262 0,015078 1,025086 1,03738
264 0,018289 1,02471 1,037083
265 0,016674 1,025655 1,035625
268 0,017823 1,024962 1,035834
271 0,015235 1,02512 1,035723
272 0,015235 1,02512 1,0342
273 0,008001 1,041466 1,026032
274 0,01633 1,025144 1,033496
278 0,017295 1,024937 1,03303
279 0,020808 1,025053 1,031978
281 0,019756 1,025634 1,031099
284 0,019811 1,025764 1,028878
288 0,023041 1,025104 1,028681
176 ANHANG A. OPTIMIERUNGSDURCHLA¨UFE
Generation GKIHA 1/(1-NVFP) 1/(1-NVFA)
289 0,019363 1,025673 1,028742
290 0,019599 1,024952 1,027735
297 0,022755 1,024879 1,024626
300 0,023088 1,025514 1,021843
307 0,022579 1,024896 1,0218
309 0,022579 1,024896 1,021209
314 0,021781 1,025006 1,020943
316 0,021306 1,024965 1,02088
319 0,024261 1,025008 1,020141
329 0,028137 1,025085 1,019047
333 0,02817 1,025157 1,018994
335 0,028268 1,025063 1,018789
337 0,027028 1,025176 1,018752
339 0,026623 1,025131 1,018651
343 0,026798 1,025115 1,018608
347 0,026831 1,025119 1,018419
348 0,026623 1,025131 1,018552
349 0,026798 1,025115 1,018509
350 0,026221 1,02509 1,018594
357 0,026221 1,02509 1,018494
360 0,026379 1,025073 1,01845
361 0,026279 1,025062 1,018317
363 0,026438 1,025062 1,018289
370 0,026604 1,025046 1,018243
3389 0,007114 1,0282 1,009167
3541 0,007274 1,028208 1,009025
3730 0,005956 1,028404 1,008867
4061 0,005995 1,028393 1,008858
4192 0,005851 1,028386 1,008652
4947 0,005851 1,028385 1,008487
6296 0,00589 1,028357 1,008472
6584 0,006388 1,028522 1,008296
6655 0,006031 1,028385 1,00829
8977 0,00589 1,028357 1,008263
9745 0,005858 1,028313 1,008252
A.2. OPTIMIERUNGSVERLAUF ”1 / 2 / 10”-JAHRESPLAN 177
Generation GKIHA 1/(1-NVFP) 1/(1-NVFA)
9845 0,005493 1,028434 1,008064
178 ANHANG A. OPTIMIERUNGSDURCHLA¨UFE
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Abbildung A.2: Ein Optimierungsverlauf bei dem am Ende ein ”1 / 5 / 9”-
Jahresplan herauskam. (Aufgetragen sind die logarithmisch normierten Ge-
brauchskosten u¨ber den Generationen.)
A.3. OPTIMIERUNGSVERLAUF ”1 / 5 / 9”-JAHRESPLAN 179
Generation p1 p2 p3 p4 p5 k0 k1 k2 k3 k4 k5 k6 k7
0 1 5 8 41 41 3 3 2 1 3 3 3 2
7 1 41 41 41 41 1 1 1 1 -1 1 1 1
9 1 4 9 41 41 1 1 2 1 1 3 1 1
14 1 4 9 41 41 1 2 2 1 1 3 3 1
30 1 6 9 41 41 2 2 2 1 3 3 2 3
38 1 4 9 41 41 2 2 2 1 3 3 3 3
41 1 5 9 12 41 2 2 2 1 3 3 3 3
43 1 6 9 41 41 2 2 2 1 2 3 2 3
47 1 5 9 41 41 3 3 3 1 3 3 3 3
49 1 5 9 41 41 3 2 2 1 3 3 3 3
55 1 5 9 41 41 3 2 3 1 3 3 3 3
62 1 5 9 41 41 2 3 2 1 3 3 2 3
66 1 5 9 41 41 3 2 3 1 3 3 2 3
70 1 5 9 41 41 2 3 2 1 3 3 3 3
74 1 4 9 41 41 1 2 2 1 3 3 3 3
89 1 5 9 41 41 3 2 3 1 3 3 3 3
93 1 5 9 41 41 2 2 3 1 3 3 3 3
97 1 4 9 41 41 3 2 2 1 3 3 3 3
105 1 5 9 41 41 2 2 2 1 3 3 2 3
110 1 5 9 41 41 3 3 2 1 3 3 3 2
118 1 5 9 41 41 3 2 3 1 3 3 2 2
129 1 5 9 41 41 3 2 2 1 3 3 3 2
143 1 5 9 41 41 3 2 3 1 3 3 2 3
147 1 5 9 41 41 2 3 3 1 3 3 3 2
157 1 5 9 41 41 3 2 2 1 3 3 2 2
162 1 5 9 41 41 2 2 3 1 3 3 3 2
172 1 5 9 41 41 3 2 2 1 3 3 3 3
183 1 5 9 41 41 3 2 2 1 3 3 2 3
200 1 5 9 41 41 2 2 2 1 3 3 3 3
211 1 5 9 41 41 2 2 2 1 3 3 3 3
214 1 5 9 41 41 3 2 2 1 3 3 3 3
217 1 5 9 41 41 3 2 2 1 3 3 3 3
219 1 5 9 41 41 3 2 2 1 3 3 3 3
224 1 5 9 41 41 2 2 2 1 3 3 3 3
226 1 5 9 41 41 3 2 2 1 3 3 3 3
180 ANHANG A. OPTIMIERUNGSDURCHLA¨UFE
Generation p1 p2 p3 p4 p5 k0 k1 k2 k3 k4 k5 k6 k7
229 1 5 9 41 41 3 3 3 1 3 3 3 3
240 1 5 9 41 41 3 2 2 1 3 3 3 3
243 1 5 9 41 41 2 2 2 1 3 3 2 2
252 1 5 9 41 41 3 2 2 1 3 3 2 3
266 1 5 9 41 41 3 2 2 1 3 3 2 3
287 1 5 9 41 41 2 2 3 1 3 3 3 3
299 1 5 9 41 41 3 2 2 1 2 3 3 2
303 1 5 9 41 41 2 2 2 1 3 3 3 3
311 1 5 9 41 41 2 2 2 1 3 3 3 3
321 1 5 9 41 41 2 2 2 1 3 3 3 3
335 1 5 9 41 41 3 2 2 1 3 3 3 3
342 1 5 9 41 41 2 2 2 1 3 3 2 3
346 1 5 9 41 41 2 2 2 1 3 3 3 3
365 1 5 9 41 41 2 2 2 1 3 3 3 3
367 1 5 9 41 41 3 2 2 1 2 3 3 3
372 1 5 9 41 41 3 2 2 1 3 3 3 3
375 1 5 9 41 41 3 2 2 1 3 3 3 3
402 1 5 9 41 41 3 2 2 1 3 3 3 3
408 1 5 9 41 41 3 2 2 1 3 3 3 3
445 1 5 9 41 41 3 2 2 1 3 3 3 3
459 1 5 9 41 41 3 2 2 1 3 3 3 3
472 1 5 9 41 41 3 2 2 1 3 3 3 3
479 1 5 9 41 41 3 2 2 1 3 3 3 3
483 1 5 9 41 41 3 2 2 1 3 3 3 3
1661 1 5 9 41 41 3 2 2 1 3 3 3 3
3051 1 5 9 41 41 3 2 2 1 3 3 3 3
3054 1 5 9 41 41 3 2 2 1 3 3 3 3
A.3. OPTIMIERUNGSVERLAUF ”1 / 5 / 9”-JAHRESPLAN 181
Generation k8 k9 k10 k11 k12 k13 k14 k15 k16 k17 k18 k19 k20
0 3 3 3 2 2 -1 -1 3 2 1 2 2 2
7 1 1 1 1 -1 1 -1 -1 -1 1 -1 -1 1
9 1 3 1 2 2 -1 1 1 3 3 1 -1 -1
14 3 3 1 3 2 -1 -1 3 3 1 2 -1 -1
30 2 3 3 2 2 -1 -1 2 2 1 2 1 2
38 3 3 3 3 2 -1 -1 3 3 1 2 2 2
41 3 1 3 2 2 4 -1 2 3 1 -1 -1 3
43 2 2 2 2 1 -1 -1 2 2 1 2 1 2
47 2 3 3 3 2 -1 -1 3 2 1 3 1 2
49 2 3 3 2 2 -1 -1 2 2 1 2 2 2
55 3 2 3 3 2 -1 -1 2 3 1 2 2 2
62 2 1 3 2 1 -1 -1 2 1 1 2 -1 3
66 2 2 3 2 1 -1 -1 3 2 1 2 2 2
70 2 2 3 3 1 -1 -1 2 2 1 2 2 2
74 3 2 3 3 1 -1 -1 3 3 3 2 2 2
89 2 2 3 2 1 -1 -1 1 2 3 2 2 -1
93 3 2 3 3 1 -1 -1 2 2 3 2 2 2
97 3 3 3 3 2 -1 -1 3 2 3 2 -1 2
105 2 3 3 3 2 -1 -1 3 2 3 2 2 2
110 2 2 3 2 2 -1 -1 3 2 3 2 2 2
118 3 2 3 3 2 -1 1 2 3 3 2 2 2
129 2 2 3 2 2 -1 1 2 3 3 2 2 2
143 2 3 3 3 2 -1 1 2 2 3 2 2 2
147 3 2 3 3 2 -1 1 2 2 3 2 2 2
157 2 3 3 3 2 -1 1 2 2 3 2 2 2
162 3 3 3 2 2 1 1 2 2 3 2 2 2
172 2 3 3 3 2 1 1 2 2 3 2 2 2
183 3 3 3 3 2 1 1 3 2 3 2 2 2
200 2 3 3 2 2 1 1 2 2 3 3 2 2
211 3 3 3 3 2 1 1 2 2 3 2 2 2
214 2 3 3 3 2 1 1 2 2 3 2 2 2
217 2 3 3 3 2 1 1 1 2 3 2 2 2
219 3 3 3 2 2 1 1 1 2 3 2 2 2
224 3 2 3 3 2 1 1 3 2 3 2 2 2
226 3 3 3 2 2 1 1 2 2 3 2 2 2
182 ANHANG A. OPTIMIERUNGSDURCHLA¨UFE
Generation k8 k9 k10 k11 k12 k13 k14 k15 k16 k17 k18 k19 k20
229 3 2 3 3 2 1 1 1 2 3 2 2 2
240 3 3 3 2 2 1 1 1 2 3 2 2 2
243 3 3 3 3 2 1 1 2 2 3 2 2 2
252 3 3 3 2 2 1 1 2 2 3 2 2 2
266 2 3 3 3 2 1 1 2 2 3 2 2 2
287 3 2 3 2 2 1 1 1 2 3 2 2 2
299 3 3 3 3 2 1 1 2 2 3 2 2 -1
303 3 3 3 2 2 1 1 1 2 3 2 2 2
311 2 2 3 3 2 1 1 1 2 3 2 2 2
321 3 3 3 3 2 1 1 1 2 3 2 2 2
335 2 3 3 3 2 1 1 1 2 3 2 2 2
342 3 3 3 3 2 1 1 1 2 3 2 2 2
346 3 3 3 3 2 1 1 1 2 3 2 2 2
365 3 3 3 3 2 1 1 1 2 3 2 2 2
367 3 3 3 3 2 1 1 1 2 3 2 2 2
372 3 3 3 3 2 1 1 1 2 3 2 2 2
375 3 3 3 3 2 1 1 1 2 3 2 2 2
402 3 3 3 3 2 1 1 1 2 3 2 2 3
408 3 3 3 3 2 1 1 1 2 3 2 2 3
445 3 3 3 3 2 3 1 1 2 3 2 2 3
459 3 3 3 3 2 2 1 1 2 3 2 2 3
472 3 3 3 3 2 2 1 1 2 3 2 2 3
479 3 3 3 3 2 2 1 1 2 3 2 2 3
483 3 3 3 3 2 2 1 1 2 3 2 2 3
1661 3 3 3 3 2 2 1 1 2 3 2 2 3
3051 3 3 3 3 2 2 1 1 2 3 2 2 3
3054 3 3 3 3 2 2 1 1 2 3 2 2 3
A.3. OPTIMIERUNGSVERLAUF ”1 / 5 / 9”-JAHRESPLAN 183
Generation k21 k22 k23 k24 k25 k26 k27 k28 k29 k30 k31 k32 k33
0 2 2 1 2 2 2 3 3 2 1 2 2 3
7 1 -1 -1 1 1 1 -1 -1 1 1 1 -1 1
9 1 2 2 2 2 2 3 3 1 2 1 3 3
14 2 2 2 2 2 2 3 3 1 2 1 3 3
30 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2
38 2 1 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3
41 2 3 2 2 2 2 3 3 2 1 2 2 3
43 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3
47 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 3 3
49 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3
55 2 2 2 2 2 2 3 3 2 1 2 2 3
62 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 3 3
66 2 2 2 2 2 2 3 3 2 1 2 3 2
70 2 2 2 2 2 2 3 3 2 1 2 3 3
74 3 2 2 2 2 3 3 3 1 2 2 3 3
89 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3
93 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3
97 3 1 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3
105 2 2 2 2 2 2 3 3 2 1 2 3 3
110 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3
118 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3
129 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3
143 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3
147 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3
157 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3
162 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3
172 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3
183 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3
200 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3
211 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2
214 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
217 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3
219 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3
224 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2
226 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
184 ANHANG A. OPTIMIERUNGSDURCHLA¨UFE
Generation k21 k22 k23 k24 k25 k26 k27 k28 k29 k30 k31 k32 k33
229 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3
240 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2
243 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3
252 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3
266 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3
287 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3
299 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
303 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
311 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
321 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
335 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
342 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3
346 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
365 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3
367 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
372 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
375 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
402 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
408 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
445 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
459 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
472 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
479 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
483 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
1661 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 -1 3 3
3051 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 -1 3 3
3054 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 -1 3 3
A.3. OPTIMIERUNGSVERLAUF ”1 / 5 / 9”-JAHRESPLAN 185
Generation k34 k35 k36 k37 k38 k39 k40 k41 k42 k43 k44 k45 k46
0 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3
7 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 -1 -1 -1 1
9 2 2 2 3 3 3 3 -1 3 -1 3 1 -1
14 2 2 2 2 3 3 3 -1 3 -1 3 3 3
30 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3
38 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3
41 2 -1 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3
43 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3
47 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3
49 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 -1
55 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3
62 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3
66 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3
70 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 -1
74 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3
89 2 2 2 2 3 3 3 3 1 3 3 2 3
93 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3
97 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
105 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 -1 2 3
110 2 2 2 2 2 3 3 2 -1 3 3 3 3
118 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 -1
129 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 -1
143 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 -1
147 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 -1
157 2 2 2 2 3 3 3 2 3 -1 3 3 3
162 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 -1 2 3
172 2 2 2 3 3 2 2 2 3 -1 3 3 3
183 2 2 2 2 3 2 3 2 3 -1 -1 3 -1
200 2 2 2 2 2 2 2 2 3 -1 -1 3 -1
211 2 -1 2 2 3 3 2 2 3 -1 -1 3 3
214 2 2 -1 2 3 2 2 2 3 -1 -1 3 3
217 2 -1 2 2 3 2 3 2 3 -1 -1 3 3
219 2 -1 2 2 3 2 3 2 3 -1 -1 3 3
224 2 2 -1 2 3 3 2 2 3 -1 -1 3 3
226 2 2 -1 3 3 2 2 2 3 -1 -1 3 3
186 ANHANG A. OPTIMIERUNGSDURCHLA¨UFE
Generation k34 k35 k36 k37 k38 k39 k40 k41 k42 k43 k44 k45 k46
229 2 -1 -1 2 2 2 3 2 3 -1 -1 3 3
240 2 -1 -1 2 2 3 2 2 3 -1 -1 3 -1
243 -1 -1 -1 2 3 3 3 2 3 -1 -1 3 3
252 -1 -1 -1 2 2 2 2 2 3 -1 -1 3 3
266 -1 -1 -1 2 2 3 2 2 3 -1 -1 3 3
287 -1 -1 -1 2 3 2 2 2 3 -1 -1 3 3
299 -1 -1 -1 2 2 2 2 2 3 -1 -1 3 3
303 -1 -1 -1 2 2 2 2 2 3 -1 -1 3 3
311 -1 -1 -1 2 2 2 2 2 3 -1 -1 3 3
321 -1 -1 -1 2 2 2 2 2 3 -1 -1 3 3
335 -1 -1 -1 2 3 2 3 2 3 -1 -1 -1 3
342 -1 -1 -1 2 3 2 2 2 3 -1 -1 -1 3
346 -1 -1 -1 2 2 2 2 2 3 -1 -1 -1 3
365 -1 -1 -1 2 2 2 2 2 3 -1 -1 -1 3
367 -1 -1 -1 2 2 2 2 2 3 -1 -1 -1 3
372 -1 -1 -1 2 2 2 2 2 3 -1 -1 -1 3
375 -1 -1 -1 2 2 2 2 2 3 -1 -1 -1 3
402 -1 -1 -1 2 2 2 2 2 3 -1 -1 -1 3
408 -1 -1 -1 2 2 2 2 2 3 -1 -1 -1 3
445 -1 -1 -1 2 2 2 2 2 3 -1 -1 -1 3
459 -1 -1 -1 2 2 2 2 2 3 -1 -1 -1 3
472 -1 -1 -1 2 2 2 2 2 3 -1 -1 -1 -1
479 -1 -1 -1 2 2 2 2 2 2 -1 -1 -1 3
483 -1 -1 -1 2 2 2 2 2 2 -1 -1 -1 -1
1661 -1 -1 -1 2 2 2 2 2 2 -1 -1 -1 -1
3051 -1 -1 -1 2 2 3 2 2 2 -1 -1 -1 -1
3054 -1 -1 -1 2 2 2 2 2 2 -1 -1 -1 -1
A.3. OPTIMIERUNGSVERLAUF ”1 / 5 / 9”-JAHRESPLAN 187
Generation k47 k48 k49 k50 k51 k52 k53 k54 k55 k56 k57 k58 k59
0 2 3 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1
7 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 1 -1 -1 1 -1
9 -1 -1 2 1 2 1 1 3 1 1 1 1 2
14 -1 3 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1
30 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1
38 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1
41 2 -1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1
43 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 2
47 3 2 2 2 2 2 2 3 2 1 1 2 1
49 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2
55 3 3 2 2 2 2 2 3 2 1 1 1 1
62 2 3 2 2 2 2 2 3 2 1 1 1 1
66 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 1 1 1
70 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1
74 3 -1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1
89 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1
93 3 -1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1
97 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1
105 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1
110 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1
118 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1
129 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 1 1 1
143 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1
147 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1
157 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1
162 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1
172 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1
183 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1
200 3 2 2 2 2 2 2 2 3 1 1 1 1
211 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1
214 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 1 1 1
217 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1
219 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1
224 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 1 1 1
226 3 2 2 2 2 2 2 2 3 1 1 1 1
188 ANHANG A. OPTIMIERUNGSDURCHLA¨UFE
Generation k47 k48 k49 k50 k51 k52 k53 k54 k55 k56 k57 k58 k59
229 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 1 1 1
240 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 1 1 1
243 2 2 2 2 2 2 2 -1 2 1 1 1 1
252 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 1 1 1
266 2 2 2 2 2 -1 2 2 3 1 1 1 1
287 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 1 1 1
299 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 1 1 1
303 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 1 1 1
311 2 2 2 2 2 -1 2 2 3 1 1 1 1
321 2 2 2 2 2 -1 2 2 3 1 1 1 1
335 2 2 2 2 2 -1 2 2 3 1 1 1 1
342 2 2 2 2 2 -1 2 2 3 1 1 1 1
346 2 2 2 2 2 -1 2 2 3 1 1 1 1
365 2 2 2 2 2 -1 2 2 3 1 1 1 1
367 2 2 2 2 2 -1 2 2 3 1 1 1 1
372 2 2 2 2 2 -1 2 2 3 1 1 1 1
375 2 2 2 2 2 -1 2 2 3 1 1 1 1
402 2 2 2 2 2 -1 2 2 3 1 1 1 1
408 2 2 2 2 2 -1 2 2 3 1 1 1 1
445 2 2 2 2 2 -1 2 2 3 1 1 1 1
459 2 2 2 2 2 -1 2 2 3 1 1 1 1
472 2 2 2 2 2 -1 2 2 3 1 1 1 1
479 2 2 2 2 2 -1 2 2 3 1 1 1 1
483 2 2 2 2 2 -1 2 2 3 1 1 1 1
1661 2 2 2 2 2 -1 2 2 3 1 1 1 1
3051 2 2 2 2 2 -1 -1 2 3 1 1 1 1
3054 2 2 2 2 2 -1 -1 2 3 1 1 1 1
A.3. OPTIMIERUNGSVERLAUF ”1 / 5 / 9”-JAHRESPLAN 189
Generation k60 k61 k62 k63 k64 k65 k66 k67 GK GKIH
0 2 2 2 2 1 1 -1 -1 13,280042 10,057433
7 -1 -1 -1 1 1 1 -1 -1 12,375731 4,116459
9 2 1 1 2 1 1 -1 -1 11,423547 5,525147
14 2 1 1 2 1 1 -1 -1 9,155472 4,314695
30 2 2 2 2 1 1 -1 -1 7,440138 5,076787
38 2 3 2 2 1 1 -1 -1 6,668117 4,525626
41 2 3 2 2 1 2 -1 -1 6,561183 3,490247
43 2 2 2 2 1 2 -1 -1 6,451571 3,732499
47 2 3 2 2 1 2 -1 -1 5,572846 3,065635
49 2 2 2 2 1 2 -1 -1 5,218657 3,095447
55 1 3 2 2 1 2 -1 -1 4,22093 2,36808
62 2 3 2 2 1 2 -1 -1 4,220798 2,211373
66 1 2 2 2 1 2 -1 -1 4,007346 2,311807
70 1 2 2 2 1 2 -1 -1 3,967366 2,30358
74 1 3 2 2 1 2 -1 -1 3,616847 1,818224
89 2 2 2 2 1 2 -1 -1 3,110163 1,69455
93 1 2 2 2 1 2 -1 -1 2,794009 1,679926
97 1 3 2 2 2 2 -1 -1 2,79104 1,074395
105 1 3 2 2 2 2 -1 -1 2,080398 0,820738
110 2 2 2 2 2 2 -1 -1 2,041249 0,788866
118 2 2 2 2 2 2 -1 -1 1,849013 0,717408
129 1 2 2 2 2 2 -1 -1 1,782109 0,700591
143 1 2 2 2 2 2 -1 -1 1,778991 0,703753
147 1 2 2 2 2 2 -1 -1 1,745198 0,694718
157 2 2 2 2 2 2 -1 -1 1,704622 0,666613
162 1 2 2 2 2 2 -1 -1 1,662585 0,683841
172 1 2 2 2 2 2 -1 -1 1,623551 0,669595
183 1 2 2 2 2 2 -1 -1 1,552063 0,648616
200 1 2 2 2 2 2 -1 -1 1,516899 0,601988
211 1 2 2 2 2 2 -1 -1 1,514089 0,641177
214 1 2 2 2 2 2 -1 -1 1,494534 0,643419
217 1 2 2 2 2 2 -1 -1 1,493698 0,631946
219 1 2 2 2 2 2 -1 -1 1,493568 0,631816
224 1 2 2 2 2 2 -1 -1 1,468722 0,604807
226 2 2 2 2 2 2 -1 -1 1,467887 0,602955
190 ANHANG A. OPTIMIERUNGSDURCHLA¨UFE
Generation k60 k61 k62 k63 k64 k65 k66 k67 GK GKIH
229 1 2 2 2 2 2 -1 -1 1,420786 0,603195
240 1 2 2 2 2 2 -1 -1 1,413425 0,59241
243 2 2 2 2 2 2 -1 -1 1,408483 0,644228
252 1 2 2 2 2 2 -1 -1 1,378742 0,609692
266 1 2 2 2 2 2 -1 -1 1,358003 0,617099
287 1 2 2 2 2 2 -1 -1 1,336598 0,582701
299 1 2 2 2 2 2 -1 -1 1,335869 0,595189
303 1 2 2 2 2 2 -1 -1 1,324054 0,574868
311 2 2 2 2 2 2 -1 -1 1,291628 0,563189
321 1 2 2 2 2 2 -1 -1 1,283827 0,576685
335 1 2 2 2 2 2 -1 -1 1,282941 0,583473
342 1 2 2 2 2 2 -1 -1 1,28144 0,578929
346 1 2 2 2 2 2 -1 -1 1,275498 0,574766
365 2 2 2 2 2 2 -1 -1 1,272712 0,568727
367 2 2 2 2 2 2 -1 -1 1,271961 0,566583
372 2 2 2 2 2 2 -1 -1 1,270611 0,569686
375 2 2 2 2 2 2 -1 -1 1,26857 0,568657
402 2 2 2 2 2 2 -1 -1 1,267844 0,572624
408 2 2 2 2 2 2 -1 -1 1,265814 0,571594
445 2 2 2 2 2 2 -1 -1 1,252526 0,547302
459 2 2 2 2 2 2 -1 -1 1,238285 0,540842
472 2 2 2 2 2 2 -1 -1 1,23625 0,540294
479 2 2 2 2 2 2 -1 -1 1,230051 0,535901
483 2 2 2 2 2 2 -1 -1 1,228149 0,535387
1661 2 2 2 2 2 2 -1 -1 1,217557 0,53777
3051 2 2 2 2 2 2 -1 -1 1,214082 0,545883
3054 2 2 2 2 2 2 -1 -1 1,213791 0,542197
A.3. OPTIMIERUNGSVERLAUF ”1 / 5 / 9”-JAHRESPLAN 191
Generation GKIHA 1/(1-NVFP) 1/(1-NVFA)
0 2,272838 1,043492 1,093125
7 4,047509 1 1,379899
9 1,905191 1,068538 1,193893
14 1,457434 1,058929 1,151648
30 1,218431 1,043896 1,059717
38 1,155082 1,045935 1,050413
41 0,918373 1,055119 1,080501
43 0,909903 1,038384 1,076335
47 0,813462 1,03742 1,06876
49 0,792616 1,03533 1,055491
55 0,636493 1,033545 1,04652
62 0,619281 1,033933 1,052052
66 0,57696 1,032998 1,041104
70 0,567347 1,032949 1,039985
74 0,532438 1,044216 1,038822
89 0,492699 1,039318 1,02776
93 0,45418 1,029996 1,022081
97 0,398838 1,042213 1,036935
105 0,265465 1,029911 1,027221
110 0,326269 1,028667 1,027626
118 0,276068 1,028748 1,023349
129 0,258868 1,02879 1,021581
143 0,256447 1,028786 1,021365
147 0,244062 1,028815 1,02049
157 0,227793 1,028708 1,020113
162 0,203212 1,028926 1,017948
172 0,200498 1,028808 1,017154
183 0,173486 1,028837 1,0154
200 0,158188 1,028764 1,015832
211 0,178026 1,028488 1,014532
214 0,173264 1,028595 1,01373
217 0,174391 1,028645 1,014068
219 0,174335 1,028645 1,014068
224 0,15971 1,028561 1,014186
226 0,16314 1,028451 1,014278
192 ANHANG A. OPTIMIERUNGSDURCHLA¨UFE
Generation GKIHA 1/(1-NVFP) 1/(1-NVFA)
229 0,164885 1,028437 1,012664
240 0,163747 1,028388 1,012807
243 0,178627 1,028082 1,011027
252 0,166798 1,028179 1,011141
266 0,173914 1,028026 1,010262
287 0,152719 1,028221 1,010603
299 0,154065 1,028144 1,010193
303 0,149575 1,028191 1,010458
311 0,153787 1,027897 1,009904
321 0,1502 1,028037 1,009108
335 0,152596 1,028037 1,008848
342 0,150682 1,028044 1,008948
346 0,148281 1,028037 1,008891
365 0,149632 1,027891 1,009076
367 0,15205 1,027867 1,009136
372 0,151365 1,027872 1,008982
375 0,150337 1,027872 1,008948
402 0,152536 1,027851 1,008799
408 0,151507 1,027851 1,008765
445 0,150853 1,02786 1,009134
459 0,146004 1,027847 1,008877
472 0,145456 1,027847 1,008826
479 0,142942 1,027865 1,008756
483 0,142428 1,027865 1,008709
1661 0,143361 1,027764 1,008321
3051 0,146507 1,02771 1,007956
3054 0,145961 1,027718 1,008067
